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Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. 

Sección VI. Formularios 
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Sección I.  Datos de la Licitación 
 

Los numerales a que se hacen referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los 
Oferentes (IAO) para la Construcción de Obras, que se encuentran publicadas en el Portal de 
Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación. 

 
 

A. Generalidades 

IAO 1.2a El Convocante es ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FUTBOL 

IAO 1.2b La descripción y número del llamado a Licitación son: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 

03/2018 ñConstrucción de Bloque Obras Varias - APFò. 

IAO 1.2c Denominación del llamado en la Pagina web la APF (www.apf.org.py) 

IAO 1.2d El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: Por el Total - Ajuste alzado 

IAO 2.1 Los rubros para la presente convocatoria se hallan previstos con fondos del Programa Forward FIFA 

IAO 6.2 La visita al sitio de obras se llevará a cabo los días: Martes 08 de mayo de 

2018 a las 10:30 hs. 

Para el efecto el responsable de Obras de la Convocante expedirá un Certificado de Visita, la cual 

estará guiada por un funcionario designado por la convocante. 

En caso de no realizar la visita al sitio de obra el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada 

en la cual manifiesta en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con 

la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato. 
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B. Documentos de Licitación 

IAO 7.1 
Los Documentos de Licitación difundidos a través del Sistema de Información de las Contrataciones 
Públicas, se detallan a continuación: 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección I ï Datos de la Licitación (DDL) 

Sección II ï Criterios de Evaluación y Calificación 

Sección III ï Alcance de las Obras 

Sección IV ï Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Sección V ï Modelo de Contrato 

Sección VI ïFormularios 

Sección VII ï Anexos 

ü Anexo I ï Documentos que componen la Oferta 

ü Anexo II ï Documentos a presentar para la firma del Contrato. 

IAO 8.1 Para propósitos de consultas: 

Fecha tope de consultas: el Jueves 10 de mayo de 2018  

Hora tope de consultas: 17:00 horas  

Las Consulta se realizarán vía Correo Electrónico a la siguiente dirección: 

infraestructura@apf.org.py 

A la Atención de: Lic. Alba Benítez y/o Ing. Gunter Grabowski. 

Las respuestas serán publicadas en la Página Web de la APF: www.apf.org.py  hasta el día 11 de 
mayo de 2018 

IAO 8.2. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en No se aplica 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 17.1 El período de validez de la oferta será de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de apertura 

de sobres. 

IAO 18.2 El porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser del 5% (cinco por ciento), de 

conformidad al Art. 39 a) de la Ley N° 2051/03. 

IAO 18.2 

(f) 

El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de 90 (noventa) días contados a 

partir de la fecha de apertura de sobres. 

IAO 19.1 Se considerarán ofertas alternativas NO APLICA. 

 

http://www.apf.org.py/
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D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 22.1  Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente en la Mesa de Entrada de la APF, la 
dirección es: 

Atención: ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FUTBOL 

Dirección: Mayor Martínez 1393 casi Alejo García 

Ciudad: ASUNCION,Paraguay 

La fecha límite para la presentación de ofertas es: 

Fecha: Miércoles 16 de mayo de 2018 

Hora: 15:30 horas. 

E. Adjudicación del Contrato 

IAO 36.1; 
36.2 

La adjudicación del adjudicado se dará a conocer por nota  dentro de los 5 (cinco) días posteriores a 
la emisión del Acta de Adjudicación.  

La Firma Contrato y el desembolso del anticipo se realizarán una vez que se obtenga la aprobación por 
parte de la FIFA, quedando entendido que de no obtener dicha aprobación por cualquier razón el 
contratante podrá declarar desierta la presente Licitación. 

HABIENDO VARIOS CONTRATOS PARA EL MISMOS PREDIO SE ESTABLECE QUE UN 
CONTRATISTA NO PODRÁ SER CONTRATADO EN MAS DE DOS CONTRATOS 
SIMULTANEAMENTE. EL CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ASIGNAR LOS 
CONTRATOS A LOS DISTINTOS OFERENTES DEACUERDO A SU MEJOR CONVENIENCIA. 
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Sección II.  Criterios de Evaluación y Calificación 

 
1. Criterios de Evaluación  

ü Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial: 

¶ Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar todos los ítems 
indicados en la planilla de precios por cada lote ofertado; indicando NO COTIZA en caso de no 
cotizar uno de ellos. 

¶ Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida; 

¶ Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la 
oferta; 

¶ Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de 
integridad del Art. 20 (Ley 2051 de contrataciones Públicas y  Res. 330/07). 

¶ Certificado de visita en sitio de obras expedido por el representante de la Convocante y/o  
Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obra. 
 
 
Observación 

No podrán participar las personas físicas o jurídicas que se hallen comprendidas en las 

inhabilidades conforme al Art. 40° de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas. 
 

ü Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos 
sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los 
mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada. 

ü Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los 
criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación. 

ü Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos 
se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente 
que cumpla con todos los requisitos y condiciones. Preferencialmente se adjudicará la oferta más baja, 
no obstante El Contratante podrá adjudicar otra oferta cuyo monto no supere al 10% de la oferta más 
baja y cuyo Oferente demuestre mejor capacidad Financiera y/o de Experiencia General y/o 
Experiencia Específica. 

ü La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos 
formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes. 

ü El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente 
pliego de bases y condiciones. 

ü A fin de verificar el cumplimiento se utilizar§ el criterio ñcumpleò o ñno cumpleò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección III . Alcance de las Obras                7 

 

2. Capacidad Legal 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento 

Documentación 
requerida 

Oferente 
Individual 

Consorcios 

Todas las 
Partes 

Combinad
as 

Cada Socio Socio Líder 

¶ El Oferente o cada parte 
deberá acreditar no estar 
comprendido en las 
prohibiciones o 
limitaciones para 
presentar ofertas o para 
contratar previstas en el 
Artículo 40, Ley N° 
2051/03, al tiempo de la 
presentación de la oferta. 

Debe cumplir 

con el 

requisito.  

 

 

Debe 

cumplir con 

el requisito.  

 

 
Completar el 
Formulario N° 13, 
además de los 
documentos 
indicados en el 
Anexo I. 

 

 

3. Capacidad Financiera 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento 

Documentación 
requerida 

Oferente 
Individual 

Consorcios 

Todas las 
Partes 

Combinad
as 

Cada 
Socio 

Socio 
Líder 

¶ Coeficiente de 
Liquidez: Activo corriente / 
Pasivo Corriente debe ser 
igual o mayor a 1 (uno). 

Esta información será 
extraída del Balance 
General correspondiente a 
los ejercicios fiscales 
cerrados, años 2015, 2016 
y 2017 

Debe cumplir 

con el 

requisito.  

 

 

Debe 

cumplir con 

el requisito.  

 

 Completar el 
Formulario N° 5 y 
presentar los 
documentos que se 
indiquen en el Anexo 
I, inciso F). 

¶ Coeficiente de 
Solvencia: Pasivo Total / 
Activo Total igual o menor a 
1 (uno).Esta información 
será extraída del Balance 
General correspondiente a 
los ejercicios fiscales 
cerrados 2015, 2016 y 2017 

Debe cumplir 

con el 

requisito.  

 

 

Debe 

cumplir con 

el requisito.  

 Completar el 
Formulario N° 5 y 
presentar los 
documentos que se 
indiquen en el Anexo 
I, inciso F). 
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¶ Demostrar que posee o 
que tiene acceso a 
suficientes activos 
líquidos, activos reales 
libres de gravámenes, 
líneas de crédito y otros 
medios financieros  
(independientemente de 
cualquier anticipo 
estipulado en el contrato) 
para cumplir los requisitos 
en materia de flujo de 
fondos para la construcción 
exigidos para el o los 
contratos en caso de 
suspensión,  reanudación 
de faenas u otros retrasos 
en los pagos. 

¶ El mínimo de activos 
líquidos y/o acceso a 
créditos libres de otros 
compromisos contractuales 
del adjudicatario será: 30% 
(treinta por ciento) del 
valor de la oferta. 

¶ Las deducciones al flujo 
de fondos exigidos por 
compromisos derivados de 
otros contratos solo se 
harán cuando dichos 
contratos se encuentren en 
ejecución. 

Este mínimo de activos 
líquidos que constituirá el 
capital operativo, debe ser 
el resultado de la diferencia 
entre el Activo Corriente 
menos el Pasivo Corriente. 

Puede ser complementado 
con líneas de crédito 
otorgadas por entidades 
financieras. 

Debe cumplir 

con el 

requisito.  

 

Debe 

cumplir con 

el requisito.  

 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 25% 
(veinticinco 
por ciento) 
del requisito 
mínimo 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 40% 
(cuarenta 
por 
ciento)del 
requisito 
mínimo 

Completar los 
Formularios N°s 5 y 
6, y presentar los 
documentos 
probatorios que se 
indiquen en el 
Anexo I, F). 

 

 

4. Experiencia General en Obras 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento 

Documentación 
requerida 

Oferente 
Individual 

Consorcios 

Todas las 
Partes 

Combinad
as 

Cada 
Socio 

Socio 
Líder 
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¶ Haber generado, 

durante los mejores 
cinco (5) años de los 
últimos diez (10) años, 
en  promedio un 
volumen anual de 
facturación igual o 
superior a la suma de 
Gs. 2.000.000.000 
(Guaraníes dos mil 
millones). 

¶ El promedio del 
volumen anual de 
negocios se define 
como el total de las 
facturas legales 
correspondientes a 
obras en ejecución o 
terminadas por el 
oferente, dividido el 
número de (5) años 
señalado en el párrafo 
precedente. 

Debe 
cumplir con 
el requisito.  
 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito.  

 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 25% 
de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 
40%de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar los 
Formularios N°s 6 
y 7, y presentar los 
documentos 
probatorios que se 
indiquen en el 
Anexo I, G). 
 

 

5. Experiencia Específica en Obras 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento 

Documentación 
requerida 

Oferente 
Individual 

Consorcios 

Todas las 
Partes 

Combinad
as 

Cada 
Socio 

Socio Líder 

¶ Participación en 
calidad de contratista, 
integrante de un 
consorcio en el 
porcentaje de 
participación, o 
subcontratista 
autorizado por la 
Administración 
Contratante en al 
menos un (1) contrato, 
durante los últimos 
diez (10) años,  
similares a las obras 
propuestas igual o 
superior a 
Gs.1.500.000.000 
(Guaraníes un mil 
quinientos millones).  

¶ La similitud debe 
basarse en la escala 
física, la complejidad, 
los métodos o la 
tecnología, u otras 
características técnicas, 
conforme a lo descrito 
en la Sección V. 

Debe cumplir 
con el 
requisito.  
 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito.  

 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 
25%de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 
40%de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar los 
Formulario N° 8, y 
presentar los 
documentos 
probatorios que se 
indiquen en el Anexo 
I, G). 
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Alcance de las Obras.  

¶ A fin de cumplir este 
requisito, las obras 
deberán estar 
terminadas en un 70% 
(setenta por ciento) por 
lo menos, y el 
desempeño deberá 
haber sido satisfactorio. 

Contar con experiencia 
mínima para el  contrato 
que antecede u otros 
contratos, ejecutados en el 
período 2012 - 2017 en las 
siguientes actividades 
clave:  

-  Movimiento de suelo. 

-  Obras civiles. 

-  Estructuras metálicas. 

-  Módulo de servicios 
higiénicos. 

-  Instalación sanitaria y 
eléctrica. 

Estos deben ser similares 
a esta obra en complejidad 
y volumen en por lo menos 
70% (setenta por ciento). 

Debe cumplir 
con el 
requisito.  
 

 Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 25% 
de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 40% 
de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar los 
Formulario N° 5 y 6, y 
presentar los 
documentos 
probatorios que se 
indiquen en el Anexo 
I, G). 
 

      

6. Capacidad en materia de personal 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento 

Documentación 
requerida 

Oferente 

Individual 

Consorcios 

Todas las 
Partes 

Combinada
s 

Cada 
Socio 

Socio Líder 

Demostrar que cuenta 
con personal 
debidamente calificado 
para desempeñar los 
siguientes cargos clave:  

Director de obra: 
profesional ingeniero o 
arquitecto con 10 años de 
experiencia en el rubro, 
dirigiendo obras similares 
en volumen o en valor del 
contrato. 
Ingeniero o arquitecto 
Residente: profesional 
ingeniero o arquitecto 
experiencia mínima de 5 
años debidamente 
acreditada, mediante 

Debe 
cumplir con 
el requisito.  
 

Debe 
cumplir con 
el requisito.  

 

  
Completar el 
Formulario N°9 y 
presentar los 
documentos que se 
indiquen en el Anexo I, 
H). 
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copias de contratos con 
entes públicos y/o 
privados. 

 

 
 

8. Requerimientos adicionales 
EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas 
específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al 
diagrama de Gantt, con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, 
duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos. 
Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente 
fiscalizado por la Contratante. 
El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, 
correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos 
para cada mes y el acumulado. 
Cronograma  de utilización de anticipo, según formulario. 

9. El Margen de Preferencia a ser aplicado se realizará conforme al siguiente método: 
 

Seg¼n lo establecido en el art²culo tercero (3Á) de la Ley 4558/11 ñQue establece mecanismos de 
apoyo a la producción y empleo nacionalò y su Decreto Reglamentario 9649/12.  Los requisitos que no 
estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del 
Oferente. 
El artículo citado en el párrafo de arriba de la ley 4558/11 establece textualmente: 
Artículo 3°.- A los efectos de la imposición del margen de preferencia son considerados Productos  y 
Servicios de origen nacional a: 

a) Los productos del reino mineral, animal y vegetal, extraídos, cosechados, recolectados, o 
nacidos en el Paraguay, así mismo, como los bienes producidos a partir de esas materias 
primas. 

b) Los productos elaborados en el país a partir de materias primas importadas siempre que estas 
últimas experimenten una transformación de su composición, forma o estructura original que 
les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificados en una 
partida arancelaria (primeros cuatro dígitos de Nomenclatura Arancelaria Mercado Común del 
Sur) diferente a la de los insumos y materiales importados. 
En su defecto, cuando la mano de obra, las materias primas y los insumos provenientes del 
Paraguay representen un porcentaje igual o superior al 40% (cuarenta por ciento). 

7. Capacidad en materia de equipos 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Cumplimiento 

Documenta
ción 
requerida 

Oferente 

Individual 

Consorcios 

Todas las 
Partes 

Combinadas 

Cada 
Socio 

Socio 
Líder 

¶ Demostrar que puede disponer  
oportunamente de los equipos 
esenciales en propiedad o en alquiler, 
que a continuación se indican:  

¶ 1 retropala de pequeña envergadura 

¶ 1hormigonera 

¶ Herramientas menores para 
construcción y reparación en general 

¶ Los equipos mínimos necesarios 
presentados por los Oferentes no 
deberán estar comprometidos en 
otras obras. 

Debe 
cumplir 
con el 
requisito.  

 

Deben 
cumplir con 
el requisito.  

 

Debe 
cumplir 
por lo 
menos 
con el 
25%de los 
requisitos 
mínimos 
requerido
s 

Debe 
cumplir por 
lo menos 
con el 40% 
de los 
requisitos 
mínimos 
requeridos. 

Completar el 
Formulario
s N°s10 y 
11; y 
Presentar 
los 
documentos 
que se 
indiquen en 
el Anexo I, 
Í). 



Sección III . Alcance de las Obras                12 

 
c) En obras viales, construcciones, servicios de mantenimiento, transporte, seguros, consultoría y 

otros en general cuando el personal del prestador en más del 70% (setenta por ciento) sea de 
nacionalidad paraguaya. 

 
10. Criterio de desempate 

En caso de que dos o más oferentes presenten igual oferta, caso de empate, el método para el desempate 
será el siguiente: En caso de que 2 (dos) o más ofertas cumplan con todos los requerimientos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones por la Convocante y que empaten en el monto total 
ofertado, la APF considerará al oferente cuyos Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales 
cerrados (2015, 2016 y 2017), presenten en promedio los mejores ratios financieros (índices de 
liquidez). 
En caso de persistir la igualdad, será considerador al oferente que haya presentado la mayor cantidad 
de contratos ejecutados (similares en monto a esta obra) que cuenten con Actas de Recepción 
Definitiva o certificado de cumplimiento satisfactorio de contrato. 

 
Observación. 
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la 
información suministrada por el Oferente. 
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Sección III.  Alcance de las Obras 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
El parque ALBIROGA toma como inspiración a los atletas de la selección Paraguaya de 
Futbol tanto como Selección de Mayores y selecciones de menores, marcar una impronta 
contemporánea, una huella que defina nuestro tiempo, nuestro momento, sin ningún tipo 
de estridencia, pero con mucho contenido y sustento. 
Una arquitectura muy nuestra, de sistemas constructivos y materiales  convencionales, 
pero con un lenguaje  actual, contemporáneo.  
El objetivo del proyecto es revitalizar los bloques ya existentes y crear una nueva Imagen 
con el nuevo acceso (pórtico) que le devuelva la fuerza al parque incentivando a los 
jugadores a crecer, crear un lugar donde ellos se sientan como en casa, pero con todas las 
comodidades que necesitan para crecer profesionalmente. 
 

 
Polideportivo Menores 

 
Debido al intenso tráfico de actividades en el predio se generan superposición de 
actividades y por tanto se proyecta la construcción de un segundo Polideportivo para el 
entrenamiento en días que el clima no le permita realizarlas en el exterior. A este 
polideportivo se le incorporara también un gimnasio por las razones antes mencionadas. 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
GENERALIDADES: Las Especificaciones Constructivas que se detallan, indican el tipo y 
características generales de los materiales y procedimientos a utilizar en las 
construcciones. Estas Especificaciones Constructivas deberán ser respetadas salvo 
indicaciones diferentes en los planos constructivos o catálogos de elementos a ser 
incorporados en la obra.  

 
1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
Los planos de Arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad 
de obra y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando 
expresamente señalado que cualquier indicación sobre materiales, métodos, dimensiones, 
cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u 
otros documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecución, debiendo 
éste realizarlo sin costo adicional.  
` 
La obra será ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo 
entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el 
contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.  
 
Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su 
realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.  
 
La aceptación de ejecución mediante Acta de Recepción Provisoria, no exonera al 
CONTRATISTA de la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la 
finalización integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepción Definitiva, 
documento en el cual se mantendrán las responsabilidades futuras del CONTRATISTA 
contempladas en las leyes y normas vigentes de la República sobre seguridad, vicios 
ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el Contrato por 
el Comitente.  
 
Todos los materiales de obras se ajustarán a las especificaciones técnicas y deberán ser 
previamente aprobadas por el supervisor de obras antes de su uso. 
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Para la ejecución de los trabajos a construir, el CONTRATISTA proveerá la totalidad de los 
materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las 
obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y 
documentos contractuales.  
 
El CONTRATISTA está obligado a emplear de mano de obra calificada, métodos y 
elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra.  
El Comitente puede ordenar las pruebas y análisis de procedimientos, fases materiales y 
acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dará todas las facilidades para ello y 
asumirá el costo de su realización.  

 
1.2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN  
Son aquellas que la empresa CONTRATISTA tomará a su cargo, en lo referente a 
provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y todo suministro o trabajo 
complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para la ejecución de la 
obra completa. 
 
 
1.3. NORMAS Y REGLAMENTACIONES  
A continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente 
documentación, siendo válidos solamente cuando no sean modificaciones por la 
FISCALIZACION.  

  
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias:  
a) Estructuras de Hormigón Armado: Están indicados en los planos de estructura de Hº 
Aº y/o en la sección de Hormigón Armado.  
b) Estructuras Metálicas: Están indicados en los planos de estructura metálica y/o en la 
sección estructura metálica. 
c) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales y de cálculo de Instalaciones 
Sanitarias: NP 44 y para Agua Corriente: Norma NP 68. 
Las Normas de Incendio: serán las Normas Municipales vigentes en Asunción, y las 
Normas NFPA (para rubros que no figuran en la Norma de Incendio). 
d) Instalaciones Eléctricas: Reglamento de la Ande para Instalaciones Eléctricas de baja 
tensión Nº 146-71 y Reglamento de la Ande para Instalaciones Eléctricas media tensión Nº 
62-75. Normas para instalación telefónica de Copaco Nº 326-72. 
 
El CONTRATISTA está obligado a adquirir y tener una copia en sitio de obra de todas las 
normas que son mencionadas en estas Especificaciones Técnicas así como catálogos y 
manuales de uso de todos los productos comerciales que serán utilizados en la obra. 

 
1.4. MUESTRAS  
Será obligación del CONTRATISTA la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación.  
Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse antes de la ejecución de 
las obras según el Plan de trabajos y no podrán ser utilizados sin la previa aprobación de la 
fiscalización. 

 
1.5. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS  
El CONTRATISTA está obligado a tener y mantener en condiciones razonables en el sitio 
de obras, en formato impreso y escala adecuada, un juego de planos completo. 
 
El CONTRATISTA se obliga a la presentación de la documentación denominada 
ñConforme a Obraò a la finalizaci·n de los trabajos y antes de la Recepci·n Definitiva de la 
Obra.  
El CONTRATISTA deberá elaborar los planos complementarios de obra que fueren 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y/o que la FISCALIZACION de Obra 
pudiera exigir.  
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2. TRABAJOS PRELIMINARES  

 
2.1. LIMPIEZA DEL TERRENO - PREPARACIÓN  
 
Descripción 
Este trabajo consistirá en el despeje, remoción, retiro y eliminación de todo producto 
vegetal (incluso su raíz), desechos, escombros, donde coinciden edificios, pavimentos, 
etc., en todo el área o zona de trabajo, o según órdenes de la Fiscalización. 
Los mismos deberán llevarse en un área mínima, compatible con la construcción de obra, 
a los efectos de mantener limpia la mayor superficie posible. 
Los trabajos de despeje y limpieza, deberán ser ejecutados antes de dar comienzo a otros 
trabajos subsecuentes, incluso los trabajos de topografía, como ser el replanteo de la obra. 
 
 
 
 
Requisitos para el inicio de los trabajos 
Antes de iniciar los trabajos de despeje y limpieza, la Fiscalización de Obra señalará los 
árboles, arbustos y otros objetos que deban permanecer en el lugar, con el criterio de talar 
la mínima cantidad de árboles, las que se encuentran dentro del área de trabajo. 
 
Se efectuará el despeje y limpieza en la zona señalada en los Planos ó de acuerdo a 
instrucciones de la Fiscalización de Obra. 
 
El despeje y limpieza incluirá la remoción, retiro, de materiales tales como troncos de 
árboles y arbustos. Hierbas, césped, raíces, incluirá igualmente la remoción de la capa 
superior de tierra con una profundidad mínima de 0,10 m y como máximo de 0,20 m dentro 
de los límites de la zona donde se implantará la obra. 
 
La capa de suelo excavado no podrá ser utilizada en el relleno y compactación y deberá 
ser depositada en lugares convenientes que no interfieran con el drenaje de la superficie. 
 
Los sobrantes de estos trabajos deberán ser retirados del predio salvo instrucciones 
contrarias de la fiscalización y/o dirección de Obras. 
 
Queda terminantemente prohibido, salvo autorización de la Dirección de Obras, la quema 
de cualquier material dentro del predio. 
 
2.2. CIERRE DE OBRAS  
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de delimitar el perímetro de la obra con un sistema 
de al menos poste de cintas de seguridad a fin de delimitar el área de trabajo. El 
CONTRATISTA queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto 
estado de conservación. El sistema de delimitación perimetral deberá ser aprobado por la 
FISCALIZACION, el mismo se colocará dentro de los 20 días contados a partir de la firma 
del contrato. 

 
2.3. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ  
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del 
CONTRATISTA y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la FISCALIZACION de 
Obra.  
Asimismo, correrá por cuenta del CONTRATISTA la provisión de fuerza motriz para los 
equipos e implementos de construcción, propios y de SUB-CONTRATISTAS.  

 
2.4. ENERGÍA ELÉCTRICA  
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El consumo de energía para la ejecución de la obra como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, será costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico 
reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, 
que estará a su cargo y costo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.  

 
2.5. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS PARA OBRADOR  
 
Obrador  
Se considerarán incluidos en la cotización del obrador, los gastos que demanda al 
CONTRATISTA la ejecución del obrador, en el lugar que la FISCALIZACION le indique. El 
mismo deberá incluir una oficina para la FISCALIZACION de obras.  
 
La construcción especificada, una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, 
deberá ser retirada por el CONTRATISTA juntamente con todas las demás construcciones 
o instalaciones provisorias ejecutadas por el mismo, procediendo asimismo al sellado de 
conexiones correspondientes a cañerías y cualquier otro trabajo necesario para eliminar 
las mencionadas construcciones provisorias.  
 
Se deberá incluir, además, la construcción de un local adecuado para comedor del 
personal, no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra no habilitados para tal fin, 
además, se evitará la propagación del humo u olores que invaden estas áreas. Para tales 
efectos, el CONTRATISTA deberá disponer de todos los elementos necesarios para 
cumplimentar con lo exigido precedentemente.  

 
Estación topográfica en obra  
El replanteo, el CONTRATISTA lo hará con estación topográfica con un técnico operador 
para el establecimiento y verificación de las mediciones en obra comenzando por el 
replanteo y la materialización de los ejes correspondientes.  
El contratista debe materializar los puntos principales de replanteo para su fácil verificación 
en obra. 
 
Será asimismo responsabilidad del CONTRATISTA volcar en los planos las coordenadas 
topográficas de los puntos referenciales más significativos del replanteo general del 
proyecto. 

 
2.6. LETREROS DE OBRA  
El CONTRATISTA colocará, en el lugar que le señale la FISCALIZACION de Obra, El  
cartel de obra, de acuerdo al diseño especificado en el pliego.  
Los carteles se colocarán dentro de un plazo de quince (15) días corridos, contados a partir 
de la firma del contrato.  

 
2.7. AGUA PARA CONSTRUIR  
El agua a ser utilizada durante el transcurso de la obra quedará por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 
  
Están a cargo del CONTRATISTA los costos de la instalación provisoria para el servicio de 
agua a la obra.  

 
2.8. ACCESO A OBRA DEL PERSONAL  
El ingreso a la obra de todo el personal empleado para la ejecución de los trabajos se 
dispondrá por un único acceso  

 
2.9. LIMPIEZA DE OBRA  
Se establecerá que al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas afectadas por las obras.  
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El CONTRATISTA deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, 
debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de 
la obra. Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA entregará la obra perfectamente limpia y 
en condiciones de funcionamiento, sea ésta de carácter parcial y/o definitivo, incluyendo el 
repaso de todo elemento, estructura que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, 
revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
cualquier otra instalación.  

 
2.10. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES  
La carga y descarga de los materiales se realizará a través de un solo acceso al obrador, 
debiendo el CONTRATISTA arbitrar los medios para mantener estas áreas perfectamente 
limpias.  
 
Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares 
previstos de común acuerdo con la FISCALIZACION de Obra.  
Estas tareas se coordinarán con la FISCALIZACION de Obra y se realizarán dentro de los 
horarios que ésta considere conveniente. 
 
2.11. SERENO  
El CONTRATISTA mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal encargado 
de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean o no 
propiedad del CONTRATISTA. EL PROPIETARIO no será responsable de perdidas, 
hurtos, robos o actos de vandalismo que ocurran dentro del predio de la obra. 

 
2.12. VICIOS OCULTOS  
Si la FISCALIZACION tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
CONTRATISTA.  
 
Los gastos que se ocasionen corresponderán al CONTRATISTA, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario los gastos generados por los estudios corresponderán 
a EL PROPIETARIO.  
 

3. MATERIALES  
 

Todos los materiales que se empleen en las obras responderán a las calidades previstas 
en la documentación contractual. Rigurosamente serán de industria nacional en los rubros 
en que la demanda pueda ser satisfecha por la misma.  
 
Los materiales que se abastezcan envasados serán mantenidos en los recipientes con los 
precintos y rótulos originales hasta el momento de su uso. Los que no posean marcas o 
señales se almacenarán en condiciones de poder identificarlos hasta tanto el Fiscal de 
Obra los haya aprobado.  
 
El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendrá hasta el momento de su uso 
para los que se abastezcan en distintos tipos de una misma especie genérica. Se destaca 
especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en condiciones 
que no degraden sus propiedades.  
 
El Contratista debe demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y está 
obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la calidad satisfactoria 
de la obra y en todos los casos el Fiscal de Obra los aprobará previamente.  
 
En general, los materiales componentes de morteros responderán a las distintas obras con 
arreglo a su fin y serán dos a dos en forma adecuada.  
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Si existiera alguna duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear se aplicarán las 
prescripciones que establezca el Fiscal de Obra.  

 

 
CEMENTO: 
 
Tipo 1, Compuesto, Puzolánico, CP II-F32  o  AB-45 conforme a las indicaciones del 
fabricante, (INC ï VALLEMI o similar). Podrá utilizarse Cemento tipo AB-45, mampostería 
de nivelación, mampostería de elevación y revoque, teniendo mucho cuidado de emplear 
las dosificaciones adecuadas.  

 
Para los rubros aislación horizontal, envarillados, macizados de aberturas, techos y 
hormigones en general se utilizarán estrictamente Cementos tipo1, Compuesto CP II-F32 o 
Puzolánico. 
  
En caso de que la provisión de cemento por parte de la INC (o similar) no sea normal, el 
Fiscal de Obra podrá autorizar el uso de cemento importado siempre que este sea utilizado 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  
 
CAL HIDRATADA O AGLOMERANTE SUSTITUTIVO: 
 
Podrá utilizarse cal hidratada o aglomerante sustitutivo de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante.  
 
ARENA:  
 
Lavada de rio: Será de constitución eminentemente cuarcítica, limpia, de granos 
adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas, ni arcillas adheridas a sus granos. 
No debe presentar plasticidad. Si la arcilla estuviera suelta y finamente pulverizada podrá 
admitirse hasta un cinco por ciento (5%) en peso sobre el total. 
En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una 
vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de arena definidas, no podrán 
cambiarse las mismas, salvo autorización expresa del Fiscal de Obra.  
En ningún caso se permitirá el uso de la arena local. La cual solo podrá ser utilizada para 
relleno.  

 
PIEDRA TRITURADA: 
 
Para las piezas pre moldeadas de HºAº se utilizarán piedras basálticas trituradas.  

 
LADRILLOS:  
 
Ladrillos Comunes de dimensiones mínimas de 24x4x11cm. y macizos, uniformemente 
cocidos y de tamaño regular, con un máximo 10% de roturas.  
No tendrán rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización.  
Ladrillos huecos: De seis tubos, deberán ser resistentes a la compresión. Sus medidas 
será de 12 cm x 18 cm x 25 cm, las tolerancias de variaciones en sus medidas no 
superarán el cinco por ciento (5%).  
Ladrillos convoco: Tipo convoco uniformemente cocidos y de tamaño regular.  
 
AGUA: 
 
El contratista deberá prever la provisión de agua en cantidad suficiente para que no 
obstruya la buena ejecución de los trabajos. El agua deberá ser limpia y exenta de aceites, 
ácidos, álcalis o materiales vegetales. El Contratista abonará los derechos y gastos que su 
empleo origine.  
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En caso que el agua no sea de origen de la ESSAP, el CONTRATISTA deberá presentar a 
la Fiscalización el análisis físico químico para su aprobación. 

 
 
 
ELEMENTOS METÁLICOS  
 
Carpintería metálica: El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se 
ejecutará de acuerdo a los planos y especificaciones. Los hierros laminados a utilizarse 
serán perfectos, las uniones se harán compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al 
tacto.  
 
Varillas de acero: Se utilizarán las varillas indicadas en los planos y especificaciones con 
resistencia característica mínima FYK = 4.200 Kg/cm² o Mpa 420 (APï420ïDN). 

 
MATERIALES ELÉCTRICOS: Deben ajustarse a las normas técnicas exigidas por la 
ANDE.  
 
MORTEROS: 
 
Salvo indicación expresa en contrario, los morteros serán dosificados en volumen de 
material suelto y seco.  
Las dosificaciones prefijadas en los distintos rubros para obtener 1 m3 de mortero y 
hormigón deberán ser reajustadas, teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendrán que 
llenar con exceso los vacíos del tipo de arena adoptada y ésta a su vez tendrá que cumplir 
igual requisito con respecto a los demás materiales inertes. 
 
La proporción de agua para amasado de morteros no excederá, en general, a un veinte por 
ciento (20%) del volumen de materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en 
forma apropiada para la parte de la obra a ejecutar. La relación agua-cemento para 
hormigones se adecuará en cada caso según las resistencias que para ellos se 
especifiquen.  
La elaboración de morteros y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las 
proporciones de sus componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclará 
convenientemente hasta que resulte homogéneo en su composición, sin exceso de agua y 
con la consistencia normal. No se preparará más mortero de cal que el que pueda usarse 
durante cada jornada, ni más mortero de cemento Portland que el que deba usarse dentro 
de la inmediata media jornada posterior a su fabricación.  
Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la 
mezcladora, sin añadido de agua, será desechado. Igualmente se desechará, sin siquiera 
intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya empezado a fraguar sin 
haber sido empleado.  
 
Los tipos de morteros a emplear para cada caso serán los siguientes, salvo expresa 
indicación por parte del Fiscal de Obra:  

 
Tipo A : 1:3 Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes, en 
varillado, colocación de aberturas metálicas)  
Tipo B : 1:2:8 Cemento, cal, arena lavada (mampostería de elevación, nivelación y 
cordones)  
Tipo C : 1:2:10 Cemento, cal, arena lavada (macizado de tirantes)  
Tipo D : 1:2:12 Cemento, cal, arena lavada (piso, zócalo)  
Tipo E : 1:4:16 Cemento, cal, arena lavada (contrapiso y revoque de paredes)  
Tipo F : 1:10 Cemento, arena gorda (cimiento)  
Tipo G: 1:2:4 Cemento, arena lavada, piedra triturada (Hº Aº de baja resistencia y que no 
tengan indicaciones contrarias en los planos constructivos y H° masa)  
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Nota  
Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometría de la 
arena, quedando la definición de las mismas a cargo del Fiscal de Obra. 
 
 
Albañilería de ladrillos comunes en elevación 
 
Se harán de ladrillos comunes las paredes de espesor especificados en los planos. Serán 
asentados con mezcla tipo C y/o D según corresponda su posición en la obra verificada en 
planos correspondientes. 
 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, 
una hora antes de proceder a su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, 
en un baño de mezcla apretándolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se 
apretará con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llana y se recogerá en ésta 
la que fluya por las juntas de los paramentos. 
 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas 
degolladas a 15mm. de profundidad. Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o 
bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos 
los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales. 

 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para 
la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. La trabazón habrá de resultar perfectamente 
regular, conforme lo que se prescribe, las llagas deberán corresponderse según líneas 
verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 15 mm. Los muros, las 
paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos 
entre sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en 
todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la 
albañilería. 

 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescrito para el 
haz de albañilería que sea mayor de 1 cm. (un centímetro) cuando el paramento deba 
revocarse o de 5 mm (cinco milímetros), si el ladrillo debiera quedar a la vista. 
 
Cuando en los planos se indique mampostería reforzada, se colocarán en la misma dos 
hierros de diámetro 8 mm c/ 4 hiladas. Las uniones de las columnas de hormigón armado 
con la mampostería y en especial las exteriores, se trabarán con hierro para anular la 
posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materia.Las juntas de unión 
entre distintos materiales como carpintería y hormigón y albañilería, etc. expuestas a la 
intemperie serán tratadas con masilla elástica aprobada previamente por la Fiscalización, 
en forma de asegurar una impermeabilización permanente. 
 
Al levantar las paredes se dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en 
general. Una vez colocados los caños se cerrarán las canaletas con metal desplegado. 
Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albañilería 
reforzada. 
 
Todos los trabajos enumerados más arriba lo mismo que la elevación de andamios, etc. se 
ejecutarán como parte de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna por cuanto su 
valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
 
Mampostería de elevación 
Se emplearán ladrillos comunes asentados con morteros, correspondiendo: 
Ladrillos comunes de 27 x 13 x 5 cm. o similar, para muros y tabiques portantes de cargas, 
salvo expresa indicación en contrario. 

 15 
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En todos los casos, al levantar la mampostería se colocarán, simultáneamente los marcos 
y herrería en general, empleando mortero para amure o macizamiento. 
 
Detalles complementarios 
Con carácter complementario y de aplicación común a las prescripciones de esta sección, 
se especifica lo siguiente: 
Tacos de madera: Donde sea necesario para fijar otras estructuras, se colocarán Tacos de 
madera de cedro, pasados previamente por un baño de brea hirviendo por espacio de un 
minuto como mínimo. Dichos tacos deberán tener forma tronco piramidal y además 
llevarán grapas de hierro, planchuela de sección suficiente, a fin de asegurar un perfecto 
anclaje. 
 
Unión exterior entre mampostería y vigas: Las uniones exteriores entre vigas y 
mampostería, será materializada con una franja de metal desplegado colocado sobre filtro 
asfáltico. El metal desplegado previo al revoque, será azotado con mortero Tipo 3: 1 parte 
de cemento, 3 partes de arena. 

 
Dinteles y envarillado de paredes:  
 
Vanos: Todos los vanos que no lleguen a la losa o a la viga superior serán adintelados con 
hormigón reforzado con armadura de hierro redondo común dispuesto en cantidad y forma 
según detalles que el Contratista someterá para todos los casos, a la aprobación de la 
Fiscalización. Dichos dinteles apoyaran sus extremos en la longitud que se establezca para 
cada caso, pero nunca menos de 0.20 m. cuando se trate de adintelamientos, los mismos 
serán enchapados con la misma mampostería, de manera que no aparezca a la vista 
hormigón. Según lo amerite la situación de los vanos por su longitud, se podrá optar por 
dinteles prefabricados, sometido en todos los casos a al aprobación de la Fiscalización. 

 
Aislaciones: 
 
Submuración y aislación horizontal 

 
Para humedad natural de tierra submuración con ladrillos comunes. 
Las aislaciones se ejecutarán con procedimientos descriptos abajo y material de primer 
uso. Los muros de albañilería sobre los cuales se aplicarán las aislaciones, no deberán 
contener cal en sus morteros. 
Las superficies sobre las cuales se aplicarán los tratamientos deberán estar perfectamente 
limpias, eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc. 
 
Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados y luego de limpiar y 
rellenar las superficies a ser impermeabilizadas se le azotará con cemento y arena 1:3, con 
espesor de 0,3 cm, sobre la azotada se hará una alisada de 1,5 cm, con mezcla 1:3 
(cemento, arena). Una vez seca se aplicarán dos manos de pintura impermeabilizante. 
 
Impermeabilización horizontal de losas 
 
Para la ejecución de esta obra se deberá tener en cuenta las bocas de desagües de los 
caños de bajadas correspondientes. 
 
Las pendientes a considerar como básico es l% pudiendo tener variaciones sin superar el 
2% para evitar rellenos innecesarios como sobrecarga. Como base de aislación se 
ejecutara una carpeta de regularización con mortero hidrófugo. El aditivo a utilizar será de 
marca reconocida en el mercado y su utilización se hará de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante 
Posterior a esto se ejecutará la aislación con membrana asfáltica aluminzada 3 mm, 
pegadas con asfalto en caliente dando correcta terminación en las bocas de desagüe para 
evitar filtraciones. 
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Aislaciones de baños y zonas húmedas 

 

Luego de limpiar y rellenar las superficies a ser impermeabilizadas se le azotará 
con cemento y arena 1:3, con espesor de 0,3 cm, sobre la azotada se hará una 
alisada de 1,5 cm, con mezcla 1:3 (cemento, arena). El aditivo a utilizar será de marca 

reconocida en el mercado y su utilización se hará de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 
Una vez seca se aplicarán dos manos de pintura impermeabilizante. 

 
 
 
 
 
Revoques:  

 

Antes de iniciarse el revoque debe verificarse que estén todos los conductos (agua, 
electricidad, teléfono, acondicionadores de aire), que deban ir embutidos en la pared para 
evitar en lo posible remiendos. 
 
Una vez que la pared esté limpia, se moja con bastante agua y se inicia el revoque por 
fajas verticales de 15 a 20 cm. de ancho, y distanciados cada 1,0 a 1,5 m. como guía, se 
cuidará que quede bien aplomado. 
 
Los materiales a ser utilizados deben ser de buena calidad y el tipo de mezcla debe ser el 
indicado en los planos o especificaciones respectivas. 
 
Para el revoque fino la arena lavada debe estar bien seca y ser zarandeada. 
 
Todo revoque terminado no debe tener un espesor mayor que 1,5 cm., será de superficie 
uniforme, cantos vivos y de buena terminación. Los revoques cuarteados no se aceptarán 
bajo ninguna circunstancia. 
 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u 
otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Las superficies curvas, se revocarán 
empleando guías de madera. Las aristas de intersección de los paramentos entre si y de 
éstos con los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. 
 
No se aceptará además la utilización de arena gorda en los revoques. 
 
Revoque de interiores 
 
Será fino filtrado a dos capas, la primera con mortero 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada) y 
la capa de filtrado 1:2 (cal, arena lavada). 
 
Revoque de exteriores 
 
Será a dos capas, la primera una azotada con mortero 1:3 (cemento, arena lavada) con 
adición de hidrófugo y la segunda con mortero 1:4:12 (cemento, cal, arena lavada), con 
adición de hidrófugo. 
 
De estructura de hormigón armado 
 
Será a dos capas, la primera una azotada con mortero 1:3 (cemento, arena lavada) y la 
segunda con mortero 1:4:12 (cemento, cal, arena lavada), con adición de hidrófugo para 
estructura de hormigón armado a la intemperie. 
 



Sección III . Alcance de las Obras                23 

 
De marquesinas 
 
Estas llevarán goterón de 1,0 cm. de alto y 3,0 cm. de  ancho.  

 
Zócalos: 

 
Generalidades 
Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que se 
indica en la planilla de locales. Su terminación será recta y uniforme, guardando las 
alineaciones de sus juntas, cuando fueren necesarios provocar cortes, los mismos serán 
ejecutados con toda limpieza y exactitud. 
La altura de los zócalos, en todos los casos y tipos es de 13 cms. Los zócalos estarán 
limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades. Serán del mismo tipo de color de los pisos 
respectivos y se colocarán previo picado de los revoques a fin de que el plomo de las 
mamposterías coincida con la línea superior al rebaje de los zócalos. 
Los zócalos irán unidos a las paredes con mezcla 1:2:8 (cemento-cal en pasta-arena) y 
encalados con patina de color de los zócalos. 

 
Zócalo cerámico 
 
Los zócalos cerámicos serán de igual dimensiones que las especificadas en el art. 
correspondiente a los pisos 

 
Zócalo de granito 
 
Los mosaicos reconstituidos de granitos tendrán un espesor mínimo de 5 mm. La capa 
superior compuesta de patina y granulado de mármol tendrá un espesor de 10 mm. No se 
admitirá en ningún caso el polvo del mármol. El tamaño del granulado y el tono definitivo 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El estacionamiento de fabricación no será 
inferior a los 30 días. La provisión en obra se efectuará empastinado en fábrica. Su pulido y 
lustrado será en obra en el momento oportuno. Se rechazará todo material que no 
mantenga su escuadría a 90º no responda a las medidas y espesores indicados. 
 
No se aceptará mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por 
ambiente. La colocación se efectuará dispuestos a su alineación y pendiente de acuerdo a 
lo que el Fiscal o Dirección de Obras. 
Los zócalos y piezas de acompañamientos serán del mismo tipo del mosaico y de su 
misma coloración debiendo tener un espesor mínimo de 15 mm. Estos elementos será 
provistos en obra pulido en piedra fina para lustrarlos aplomo una vez colocado. 

 
Contrapisos:  

 
Contrapiso sobre tierra 
 
Cuando el detalle indique contrapiso sobre tierra y veredas, estos se ejecutarán con 
mezcla tipo G, y su espesor mínimo será de 10 cm. y de 5 cm sobre losas, salvo indicación 
en contrario de los planos, se deberá agregar a la mezcla 1 Kg. de hidrófugo batido cada 
10 litros de agua. 

 
Contrapiso de hormigón de cascote 
 
Donde se especifique contrapiso de hormigón de cascotes se ejecutará con mezcla tipo I y 
en los espesores que en cada caso lo especifique la Fiscalización. 
 
Contrapiso en locales sanitarios 
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Se hará de acuerdo a las prescripciones de los artículos anteriores y lo indicado en planos. 
Se observarán las pendientes necesarias hacia los desagües. Al fijar el nivel superior de 
estos contrapiso, se tendrán en cuenta que el nivel del piso terminado de baños, etc., 
quedará más bajo que el de los pisos adyacentes, si así se consigna en planos. 
 
Carpeta para piso 
 
La carpeta de alisada de cemento será de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), será 
hecha con arena tamizada y cal colada. 

 
 
 
 
 
 
 
Pisos 
 
Piso granito reconstituido 
 
Se utilizaran baldosas de granito reconstituido de 30x30cm, colocados sobre un contrapiso 
de cascotes. Se asentarán las baldosas con una argamasa de cemento / cal / arena 
lavada, con dosaje 1/4/16. Las rendijas serán paralelas, uniformes y no superaran los 
1mm, debiendo ir cerradas con una patina del mismo color. El piso terminado deberá 
presentar una superficie, sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mismos serán con 
cantos sanos, sin rajaduras, sin torceduras.Pulido 
 
Los mosaicos se colocarán y se empastinarán inmediatamente. 
Se rellenarán las juntas con mortero líquido de las mismas proporciones y color que el de 
la patina. 
 
Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de (2) dos semanas por lo menos, se 
procederá al desempastinado, operación que se hará a máquina, empleando primero el 
carbodurum o similar de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a 
un lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua. 
 
A trabajo concluido, los pisos deberán presentar una superficie pareja, sin resalto alguno y 
bien pulidos. Luego se procederá a un nuevo empastinado total de los pisos, aunque 
aparentemente éstos no presenten poros; el desempastinado se hará a máquina con 
piedra fina, procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. 
 
Cuando se indique "pulido a plomo" se pasará el tapón mixto de arpillera y "plomo" en 
láminas delgadas con el agregado necesario de sal de limón, hasta obtener un brillo 
perfecto e inalterable, inmediatamente deberá lavarse con esmero, con agua limpia y clara 
y secado prolijamente, luego se aplicará una mano de cera virgen diluida en aguarrás. 
e) Se pondrá especial cuidado en el pulido de los mosaicos cercanos a los zócalos los 
cuales serán pulidos con máquinas manuales 

 
Pisos cerámicos 

 
El material a ser utilizado será cerámica para tráfico intenso. Serán de las dimensiones y 
tipo que la planilla de locales indique y su espesor será de 7-8 mm. Mínimo, para su 
colocación se seguirán las instrucciones siguientes: 
 
Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de 2 cm. A una distancia de 0.60 x 
0.80 m. de la misma, se coloca un listón de 1 x 2 cm. con lo que tendrá el primer paño 
nivelado. En los sucesivos paños se van colocando nuevos listones a la misma distancia. 
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Una vez marcado el ancho del primer paño, con la regla y el listón, extender la mezcla en 
un paño de 5 o 6 mm aproximadamente. 
 
Con una rafeta que tenga 1 o 2 mm. menos que el espesor de la cerámica, se empareja la 
capa de mezcla y se la deja orear sin que llegue a endurecer demasiado. 
 
Extender sobre la misma, lechada de cemento líquido. 
Colocar la cerámica planchándolas en seguida con el fratacho de forma que el cemento 
liquido brote entre las juntas, que vendría a resultar una toma de juntas a la inversa, o sea 
de abajo hacia arriba. 
 
Limpiar con arpillera o trapo húmedo el cemento líquido que sobra. 
 
Después de 24 horas, tomar las juntas con las patinas correspondientes (La Dirección de 
Obra indicará el color). 
 
Utilizar mezcla corriente, la que se emplea habitualmente en la colocación de mosaico, es 
decir, 1:4, con plastificante tipo muroplast. 
 
En caso de ser conveniente se utilizara material adhesivo para la fijación de la cerámica, y 
se hará sobre carpeta perfectamente nivelada. recibiendo además el correspondiente 
tratamiento de pastinado de juntas. 

 
Pisos piedra losa rompecabezas 

 
Las piedras para este tipo de pisos deberán tener un espesor no menor a 4.5 centímetros, 
deberán ser homogéneas y sin grietas que sugieran su inminente desmembramientos 
asentaran con mortero tipo ñAò ,debiendo presentar una superficie nivelada sin perjuicio de 
la superficie irregular característica de la piedra. Las piezas deberán ser encastradas de 
forma que las rendijas entre ellas no supere los 1.5 centímetros, estas deberán ser rellenas 
con mortero tipo ñJò, y limpiadas con arpillera de forma a preservar la piedra de mortero 
sobrante. 

 
Pavimento Tipo Empedrado 

 
Descripción 

 
Este trabajo consistirá en la construcción de una base de piedra bruta colocada sobre una 
plataforma previamente preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a 
las dimensiones, pendientes, cotas y sección transversal indicada en los planos. El 
revestimiento de piedra deberá ser construido con piedra bruta, asentadas a mano y 
trabadas entre sí o mediante astilla de piedra y ripio donde sea necesario, construido sobre 
la subrasante previamente compactada y atendiendo a los alineamientos, bombeos y 
secciones transversales de proyecto. 
Se colocarán lateralmente cordones de hormigón, en los casos que corresponda se deberá 
prever la construcción de cordón cuneta. 

 
 

Materiales 
 
Piedra Bruta 
 
La piedra bruta será sana, limpia, sin vestigios de descomposición y proveniente de 
fuentes previamente aprobadas por la Fiscalización. El porcentaje de Abrasión de los 
Ángeles deberá ser inferior al 30 %. 
La piedra para este trabajo tendrá una forma prismática o poliédrica cuyas dimensiones no 
serán menores a 0,15 x 0,15 m. ni mayores a 0,25 x 0,25 m. 
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Lecho de Asiento 
 
Sobre la superficie regularizada y compactada se colocará una capa de arena lavada de 
río de 
0,20 m que servirá de asiento a la piedra. 
Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante deberá ser corregida antes de la 
colocación del lecho de asiento, éste podrá ser suelo del lugar que deberá estar libre de 
sustancias orgánicas, raíces y escombros, debiendo ésta presentar propiedades óptimas 
para la ejecución de los trabajos, y estar aprobada por la Fiscalización. 
 
 
Base de Piedra 

 
Las piedras se colocarán a mano y a martillo sobre el lecho de suelo, perpendicular a la 
plataforma, siguiendo la conformación de la sección transversal con la menor dimensión 
haciala base. 
La mayor dimensión en su superficie externa estará orientada en sentido normal al eje de 
lacalzada y estarán en contacto unas con otras formando líneas o hileras conjuntas 
discontinuas. 
Se insertarán piedras pequeñas entre los huecos de las piedras de mayor tamaño cuando 
sea necesario, de modo que sirvan de cuña para mantener confinado el conjunto. La 
construcciónse procederá a realizarla en fajas iguales de 1 metro, divididas a partir del eje 
longitudinal dela calzada. 

 
Compactación 
 
La compactación será lograda por los procedimientos que apruebe la Fiscalización. Se 
realizará primeramente la compactación mediante pisones manuales de 50 Kg., o cualquier 
otro procedimiento que tenga efecto similar. Se pasará dos veces, por lo menos. 
 
Para la compactación se esparcirá primeramente suelo arcilloso (1 m3 cada 150 m2), para 
finalmente esparcir piedra 6ª de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los 
intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2. 
 
El apisonamiento se hará con 5 pasadas de placa vibrante pesada, o con dos pasadas de 
pisones manuales de 0,15 x 0,20 m de base y 20 kg de peso mínimo, seguidas por tres 
pasadas de pisón para cuatro hombres, de 0,40 m de diámetro y 80 kg de peso mínimo. 
Durante el apisonamiento se esparcirá ripio y arena en cantidad suficiente para llenar todos 
los intersticios. 
 
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de la calzada y 
sedará por finalizada esta operación por orden emanada de la Fiscalización. Se deberá 
tener especial atención en los casos de compactación donde existan cordones cunetas, 
debiendo estos estar bien fraguados para no sufrir fisuras cuando se proceda a la 
compactación. 
 
Colocación de cordones de hormigón 

 
Los cordones de vereda cumplirán lo determinado en la Sección Cordones de Hormigón. 
 
Se colocarán después de la compactación de la sub rasante y antes del inicio de la 
colocación de las piedras del empedrado, a manera de confinar los materiales de suelo 
para el colchón que asentará la piedra. De ningún modo la fiscalización aceptará el asiento 
del colchón y las piedras si éste no está colocado. 
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Los cordones irán asegurados en la parte externa por la vereda, en el caso de 
preparaciones de subrasantes, y en el caso de terraplenes recostados por la caja 
preparada para el efecto, de 0,5 m a cada lado externo de la calzada, de tal forma a 
asegurar la estabilidad de los mismos. Los cordones deberán ser planos sin alabeos ni 
deberán tener coqueras. 
 
El cordón señalará el borde y el nivel de tramo empedrado debiendo obedecer a una línea 
continua. Los cordones prefabricados irán perfectamente alineados y encalados y no podrá 
haber una diferencia mayor de 2 cm. en la separación entre dos cordones consecutivos. El 
dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento: arena). 
 
En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran los cordones enterrados de 
maneratransversal a la calzada cada 50 m. 
 
 
 
Instalación sanitaria:  

 
Los trabajos se harán en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del 
Proyecto y con las indicaciones que imparta la Fiscalización. El Contratista proveerá todos 
los materiales, equipos y artefactos, y construirá la instalación sanitaria indicada en los 
planos de acuerdo con las especificaciones, las Normas técnicas vigentes y las 
indicaciones de la Fiscalización. 
 
Comprende todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las 
instalaciones con todas las reglas del buen arte, incluyendo la provisión de cualquier 
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto 
funcionamiento y buena terminación de la mismas, estén o no previstos o especificados en 
el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en tos puntos fijados o trasladarse 
buscando en obra una mejor distribución del recorrido o una mayor eficiencia y 
rendimiento. Todos estos trabajos deben ser autorizados por la Fiscalización y podrán ser 
exigidos por los mismos, debiendo el Contratista realizarlos a su exclusivo cargo. Incluye el 
abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión y cantidad (caudal) 
en baños, cocinas, y otros sitios que se indiquen en los planos. 
 
Comprende además la disposición y el alejamiento rápido de los desechos humanos y 
aguas servidas, y la obstrucción eficiente y permanente, por cierres hidráulicos y 
ventilación apropiada, del ingreso de los gases cloacales a los ambientes habitables. Las 
obras comprenderán: 
 
La provisión y colocación de cañerías y sus elementos accesorios para la 
distribución de agua fría y los desagües cloacales. 
 
La provisión y colocación de todos los artefactos y equipos. 
La albañilería de la instalación sanitaria, entendiéndose por tal los pasos en cimientos o 
muros, cajas y registros, necesarios para las cañerías y sus cierres, inspección o limpieza, 
la colocación de grapas, marcos para cámaras, bocas de desagüe y, en general, toda obra 
de trabajo complementario a los efectos de la instalación sanitaria propiamente dicha. 
 
Todos aquellos elementos y obras detallados en los planos y/o en estas especificaciones, 
como los que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación aunque 
no figuren. 
 
Desagüe cloacal 
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Las instalaciones a ejecutar serán indicadas en los planos, en ubicaciones, diámetros y 
pendientes, comprenderán la parte interna y las canalizaciones exteriores necesarias de 
los desagües cloacales, hasta los puntos indicados en los planos si se tuviere servicio de 
Ente Público correspondiente, ó hasta los lugares indicados para su almacenamiento hasta 
la conexión a la red existente. Se utilizarán caños y accesorios de PVC rígido, de las 
dimensiones indicadas en los planos, para la instalación interna de los locales sanitarios y 
para la red externa (patio) hasta la red colectora urbana ó lugares de deposición internos. 
 
Las cañerías enterradas serán colocadas, (con profundidad mínima 40 cm) respetando las 
pendientes mínimas especificadas, sobre colchón de arena lavada y se efectuará una 
protección superior ejecutada con ladrillos comunes de faja y asentados con mortero del 
Tipo "D". Las zanjas serán rellenadas con arena lavada hasta 5 cm por encima de la 
tubería y luego con el suelo natural. Todos los accesorios como codos, curvas, sifones, 
ramales, etc., serán del mismo material y de ¡guales características que los de los caños y 
deberán ser los recomendados por el fabricante para este uso. Las piletas de patio tapadas 
o cámaras sifonadas cerradas serán de albañilería, e irán provistas de tapas de hormigón y 
contratapas metálicas, estas últimas revestidas del material de los pisos y en los casos 
necesarios, siempre en un todo siguiendo las indicaciones de los planos respectivos. 
 
Se construirán cámaras de inspección conforme a las dimensiones y profundidades 
indicadas en Planos. El fondo de las mismas será de hormigón de cascotes con alisado de 
cemento, de 10 cm de espesor mínimo. Sobre esta base se dispondrán los caños de 
entrada y salida, colocados en su nivel y dirección exactos y, recién después de efectuada 
la primera prueba hidráulica de las cañerías, se procederá a su terminación, la que será de 
0,15 m de espesor para profundidades de hasta 0,60m y de 0.30 para profundidades 
mayores, salvo indicaciones contrarias en los planos o de la dirección de obras 
. Las cámaras se construirán de ladrillos comunes, asentados con mortero del Tipo "D", 
revocadas con mortero del Tipo "A" y alisadas interiormente con cemento puro. 
 
En el fondo se les construirán los cojinetes o medias cañas con mortero Clase "B", los que 
tendrán un declive de 33% (treinta y tres por ciento) hacia las cañerías. Serán profundos y 
bien perfilados, revocando con mortero del Tipo "A" sus caras y alisándolo con cemento 
puro. Las canaletas serán del diámetro de los ramales que reciben, con curvas de radio 
constante y empalmes adecuados a los diferentes ramales. 
 
Las cámaras tendrán las dimensiones indicadas en los planos y llevaran una contratapa 
de hormig·n de 4 cm de espesor, armada en dos sentidos con varillas de ū6 mm para las 
zonas de tránsito peatonal y de 12 cm para las zonas de tránsito vehicular, salvo 
indicaciones contrarias de la dirección de obras. 
 
Se le proveer§ a dicha contratapa 2 asas de hierro de ū 10 mm. Las tapas met§licas 
tendrán marco y contramarco de hierro ángulo e irán revestidas con el mismo material del 
piso en el que estén ubicadas. 
 
Las zanjas para el tendido de cañerías principales y ramales tendrán en su fondo las 
pendientes requeridas, no excavando en exceso para tener suelo firme como apoyo de la 
cañería. Las cañerías externas se colocarán, en lo posible, a una distancia. 
 
Desagüe pluvial 
 
En las cubiertas planas, el desagüe de los techos se realizará por medio de bajadas con 
sección circular, con dimensión adecuada para lo que se consideran las lluvias máximas 
por hora, para permitir una segura evacuación. 
En las cubiertas inclinadas el desagüe de los techos se realizará por medio de canaletas y 
caños de bajada de sección circular y dimensión que obedecerán al cálculo. 
 
Canaletas y bajadas 
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Serán fabricadas en chapa galvanizada N° 18 en azotea y y/o bajadas embutidas o 
empotradas. En los Planos se detallan pormenorizadamente las canaletas y tos tubos de 
bajada serán de 100mm y 150 mm respectivamente que conectan a las mismas con la 
tubería subterránea. Debe cuidarse que el embudo de transición entre canaleta y la bajada 
sea correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente 
horizontal de las canaletas aéreas será 0,5% (cero coma cinco por ciento) como mínimo. 
Los registros serán construidos de acuerdo a los planos, variando la profundidad según la 
zona en que se encuentren. No siempre será especificada la cota superior en los planos, 
debido a que las cotas del terreno pueden variar. En principio, las tapas deben quedar 10 
cm por debajo de la superficie del terreno natural. 
 
Instalación de agua fría 
 
La instalación a efectuar comprende la ejecución de los trabajos indicados en la 
documentación gráfica y en las especificaciones técnicas desde la llave de paso de 
entrada, ubicada en la caja del medidor. Las cañerías de alimentación del sistema que 
deban ir enterradas serán protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano 
sueltos, a una profundidad de 0,50 m en zonas de tránsito peatonal y 0,60 en zonas de 
tránsito vehicular por debajo del nivel del terreno. No podrá rellenarse la zanja sin antes 
realizar la prueba de estanqueidad y obtener la conformidad de la Fiscalización. 
 
Para los distintos tramos de las cañerías se emplearán caños de material plástico, PVC 
rígido, con presión de uso desde 6 kg/cm2. La instalación de la cañería de plástico seguirá 
estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera incluido en estas 
especificaciones y en las Normas NP-INTN. Las uniones se harán con uniones y PS, para 
agua caliente para evitar la corrosión prevista para tal fin por el fabricante. Las conexiones 
a los artefactos se ejecutarán con extensiones flexibles plásticas o de cobre cromado 
exteriormente. En los cortes de cañería deberán eliminarse las rebabas interiores. El 
aterrajado de extremos cuidará la ejecución de las roscas, debiendo tener las mismas un 
ajuste perfecto. 
 
Antes de cubrir la cañería o embutirla se hará la prueba de estanqueidad a presión mínima 
de  de 5 kg/cm2. Las canalizaciones interiores que deban incorporarse a los paramentos 
irán embutidas en las paredes a una altura de 0,30 m sobre el nivel del piso terminado. 
Antes del cierre de las canaletas de empotramiento se efectuará una prueba hidráulica a la 
presión de servicio. Esta prueba deberá ser certificada por la Fiscalización. La sujeción de 
las cañerías externas no embutidas a los muros se hará por medio de grapas de hierro 
cada 2,00 m. 
 
En ningún caso podrán instalarse cañerías de conducción de desagüe de agua servida y 
cañerías de agua potable en zanjas a menos de 1,00 m unas de otras. Las bocas de 
conexión para cada artefacto, así como las llaves de paso, estarán perfectamente 
aplomadas con respecto al revestido o terminaciones indicados para cada local sanitario. 
Las llaves de paso de entrada serán del tipo esclusa, íntegramente de bronce fundido, con 
roscas para caño. Las ubicadas en locales sanitarios serán de tipo esclusas, de bronce 
fundido, reforzadas y cromadas, de marca reconocida en el mercado local. 
Las llaves de paso generales se ubicarán en registros de mampostería de 0,20 x 0,20 m, 
con tapa del hormigón. En todos los casos, se deberá tener presente la necesidad de un 
fácil mantenimiento. La grifería será de tipo cromado para el interior y de bronce para el 
exterior. Las cañerías de alimentación al tanque inferior, impulsión al tanque superior, 
dotación a BIE, BS, rociadores etc. serán de hierro galvanizado con sus accesorios del 
mismo material, en las dimensiones y disposiciones indicadas en los planos 
correspondientes. 
 
Prueba hidráulica 
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Después de la conclusión de la instalación de agua potable y antes de aplicarse el 
revoque, se efectuarán pruebas hidráulicas de presión por sectores y de acuerdo a lo 
señalado por la dirección de obra. 
Se realizará también una prueba final de todo el sistema. La presión de prueba será de 50 
m.c.a la cual se conseguirá con una bomba manual o eléctrica adaptada a este fin y dotada 
con un manómetro de 10 Kg/cm2. de presión máxima . 
La provisión de accesorios y los costos de las pruebas que fuesen necesarias estarán a 
cargo y costo del contratista. 
 
Accesorios y artefactos sanitarios  
 
Artefactos 
 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos 
en los planos, o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su 
totalidad. Serán ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor 
distribución, previa autorización de la Fiscalización. Deben fijarse con seguridad utilizando 
en cada caso tornillos metálicos con tarugos de PVC en cantidad para asegurar su correcta 
fijación. 
 
Los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado, debiendo el Contratista, en los 
casos en que no estén perfectamente definidos el tipo de alguno de ellos o de sus 
accesorios, solicitar a la Fiscalización las aclaraciones oportunas. Los artefactos y la 
grifería a instalar se ajustarán a las características especificadas, incluyéndose conexiones 
en las alimentaciones a cisternas y lavatorios y en los desagües de éstos cuando fueren 
suspendidos. 
 
Los artefactos, salvo indicación expresa en contrario, serán de loza vitrificada, blancos o de 
colores, resistentes e impermeables, de superficies perfectamente lisas, que no presenten 
defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marca reconocida, 
aprobada por la Fiscalización, respondiendo a las características incluidas en estas 
especificaciones técnicas. 
 
Inodoro tipo pedestal sifonado, de losa vitrificada color blanco o de colores, con asiento y 
tapa de material plástico en el mismo color, con cisterna alta de plástico, de 12 Its, con 
tubo de descarga de PVC rígido desmontable. 
Mingitorio del tipo sifonado o de sifón aéreo, de losa vitrificada color blanco o de colores, 
sujetado con tomillos metálicos y tarugos plásticos, y grifería apropiada para su uso en 
este tipo de artefacto y de marca reconocida. 
 
 
Lavatorio de tamaño mediano, con pedestal, de color blanco o de colores, de un agujero, 
sujetado con tomillos metálicos y tarugos plásticos, con grifería de marca reconocida, 
desagüe a sopapa, tapón de goma con cadena a bolitas. 
 
Pileta de cocina de acero inoxidable, de una bacha y escurridera, empotrada en el mueble 
de cocina a modo de soporte de la misma, sopapa del mismo material y desagüe 
conectado con sifón de plástico desarmable de 0 50 mm, provisto de tapa con rosca para 
verificación, o de dos hachas, con las mismas características. Alternativamente puede 
darse el caso de que el desagüe vaya directamente al desengrasador, eliminándose en 
este caso el sifón, ya que el elemento anteriormente citado actúa como tal. 
 
La canilla para la cocina ser§ cromada del tipo pico m·vil para piletas de cocina, de 1/2ò, 
extensión acodada móvil, de adosar a pared y colocada a tal altura que el pico quede a 30 
cm del fondo de la bacha. 
 
La canilla para estacionamiento ser§ cromada, de 1/2 ñ con pico manguera. 
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Accesorios 
 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los accesorios previstos 
en los planos, o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su 
totalidad. En los lugares indicados en los planos se colocarán los accesorios de loza 
vitrificada, del mismo color que los artefactos, 

 
 
Cámara séptica y Sistema de desagüe.  
 
Estos deberán ajustarse a los planos y especificaciones de las documentaciones 
planimetrías, y de igual manera en lo que respecta a profundidades, se deberá construir 
con materiales de primer uso y deberá ponerse especial énfasis en los revoques y 
aislaciones de la cámara séptica, además del perfecto escurrimiento de las aguas negras 
al colector público. Las tapas se construirán de acuerdo a lo que se resuelva en cada caso, 
pudiendo ser de hormigón armado o bóveda de ladrillos. 

 
 
 
ABERTURAS DE MADERA 
 
Marcos 

 
En todas las aberturas de madera se colocarán marcos que irán unidos a los muros con 3 
(tres) tirafondos de 3/8" x 5" por lado, macizados con mezcla 1:3 (cemento, arena lavada). 
En la colocación se tendrá especial cuidado para la perfecta horizontalidad y verticalidad 
de sus partes (cabezal y zancos respectivamente). 
 
Los marcos serán de madera de lapacho debidamente estacionada o secada 
mecánicamente, perfectamente cepillada y encuadrada, libre de grietas, nudos u otros 
defectos. 
 
No cumpliéndose estas condiciones, se exigirán que estos marcos sean retirados y 
cambiados. También serán rechazados los marcos que tengan piezas añadidas en 
cualquier forma o que se pretenda corregirlos con clavos, parches o masillas. 

 
Si los marcos en el momento de su colocación estuviesen alabeados, dilatados o 
contraídos, deberán ser cambiados. 

 
Puertas 

 
Las hojas serán del tipo enchapado o tablero de cerdo y con los detalles y dimensiones 
que figuren en los planos respectivos. 
 
Las hojas enchapadas unidas con estructura tipo panal de abeja, serán de madera terciada 
de cedro de primera calidad de 4,0 mm. de espesor. 
 
Las hojas tablero deben tener ensambles perfectamente ajustados y sin rellenos de juntas 
con material plástico o de otra índole. 
 
Valen todas las observaciones hechas para los marcos de madera. 
 
Los aberturas deben adecuarse al diseño final, a las medidas arquitectónicas y a los tipos 
de aberturas existentes en cada obra.  
 
Contramarcos moldurados 
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Serán de cedro, bien estacionado o secado artificialmente, no deben estar añadidos o 
alabeados, deben ser de las dimensiones y con los detalles que figuren en los planos 
respectivos. 
 
Su ancho no será menor que 45 mm y su espesor no menor que 7 mm. En los cortes 
deben estar perfectamente ajustados. Para su colocación se usarán clavos sin cabeza de 
3/4" o mayor según su espesor. 

 
 
 
 
 
 
 
ABERTURAS DE CRISTAL TEMPLADO 
 
PUERTAS 

 
Puerta de cristal templado para box de ducha, dimensiones 0,60X2,10m., espesor 10mm. 
Incluye marco y perfilería de aluminio. 
 
VENTANAS 

 
Ventana de cristal templado de 8mm, con perfilería de aluminio natural y marco de lapacho 
con rebaje simple 

 
HERRAJES 

 
El contratista proveerá en cantidad, y tipo, todos los herrajes determinados en los planos 
correspondientes, para cada tipo de abertura entendiéndose que el costo de estos herrajes 
ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte 
integrante. 
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Fiscalización, todas las 
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente 
rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación por la 
dirección de obras es previa a todo otro trabajo.  

 
PINTURAS 
 
PARA TODOS LOS CASOS EL FISCAL DE OBRA DARA AL CONTRATISTA LAS 
INSTRUCCIONES SOBRE LOS COLORES A SER UTILIZADOS EN TODAS LAS 
SUPERIFICES. NINGUN TRABAJO DE PINTURA SERA INICIADA SIN ESTE 
REQUISITO. 

 
Pintura látex interior 

 
En los ambientes que deban pintarse al látex, se aplicarán dos manos sucesivas y 
cuidadosamente lijadas de enduido para interiores. Luego se pasará una mano de fijador 
diluido en aguarrás, para posteriormente aplicar dos manos de látex, como mínimo. 
Para los ambientes en donde es requerido el uso de enduido, dar una mano de fijador 
diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. 
Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre 
en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco 
el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura al látex que fuera 
menester para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida 150% con agua y las 
manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.  
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Pinturas látex exterior (anti moho o similar) 
 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado o aplicarán dos manos sucesivas y 
cuidadosamente lijadas de enduido para exteriores luego una mano de pintura para 
frentes, mezclada en partes iguales con diluyente sellador. En caso de absorción 
despareja, repetir la aplicación. Dejar secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola. A 
continuación del curado de las superficies a pintar según lo mencionado, y estando bien 
secas, se trataran las superficies con fijador de la marca de pintura adoptada, previa 
aplicación de enduido plástico al agua en capas delgadas sucesivas, de manera a eliminar 
las imperfecciones del revoque, posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de 
pintura al látex para exteriores. El color y las tonalidades serán indicados por la 
fiscalización 

 
 

Pintura látex de hormigón visto 
 

En los ambientes que deban pintarse el hormigón caso losas, vigas y pilares al látex, se 
realizara previamente una limpieza del hormigón, retirando todo resto de mortero o 
rebabas de hormigón así resto de clavos y alambres.  
Así también se procederá a la reparación y relleno de las superficies que presenten 
coquetas o desprendimientos de hormigón, con un mortero 1:2 (cemento: arena) y una 
terminación con llana lisa. 

 
 
De aberturas y marcos (al barniz) 
 
La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca, sin grasa, polvo u hongos. Es muy 
importante efectuar una correcta preparación de la misma. Mezclar el producto antes y 
después de diluir para su correcta homogeneización. Diluir con  diluyente o aguarrás 
mineral hasta un máximo del 10%. Secado entre manos de 6 a 8 horas. Dejar secar  
finalmente : 24 horas.  

 
Metálicas (canaletas, herrerías) 

 

Previa a la preparación de la superficie a ser pintada se aplicarán dos manos de fondo anti-
óxido, de tal forma a dar mayor protección a las superficies metálicas. No deberá contener 
cromato.  
Se deberá aplicar dos manos diluidas hasta 15% con diluyente o aguarrás mineral 
sintético, dejando secar entre manos 6 a 8 horas, lijando suavemente entre las mismas, 
puede ser aplicado a pincel, rodillo de espuma o soplete , luego se aplicarán dos manos, 
como mínimo, de pintura sintética de acabado mate cuyo color será el definido por la 
fiscalización 

 

Preparación de la Superficie  
 
La superficie a pintar debe estar sin grasititud (mediante la aplicación de vinagre), polvo u 
hongos. Eliminar partes sueltas o flojas de pinturas preexistentes.  Eliminar el óxido de 
toda la superficie  mecánicamente utilizando cepillo de acero y/o lija gruesa y luego 
eliminar el polvillo. Superficies con pintura en buen estado: Lijar y eliminar el polvo. 

 
 

INSTALACION ELECTRICA.- 
 

 GENERALIDADES.- 
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Esta Especificación contiene los requisitos que deberán cumplir las Instalaciones Eléctricas 
que serán efectuadas. 
 
Los trabajos comprenden todo previsto en los planos respectivos, correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de todos los materiales y la mano de obra necesarias para la 
realización de los trabajos que básicamente consisten en: instalación de ductos y 
cableado, provisión y colocación de artefactos, línea de alimentación de tablero, tablero y 
sus elementos de protección.- 
 
Todos los materiales utilizados y los trabajos ejecutados deberán cumplir con las Normas y 
Especificaciones Técnicas establecidas por la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE). 
 
Los artefactos de iluminación y equipos acondicionadores de aire a ser proveídos e 
instalados por el Contratista deberán ser previamente aprobados por la fiscalización, los 
cuales deberán ser nuevos, de características, calidad y modelo especificadas en la Oferta 
e instaladas en los lugares indicados en los planos de Instalación Eléctrica. 
 
 
Correrá por cuenta del Contratista todos los gastos que demande la obra hasta la entrega 
de los trabajos. 
 
Los desperfectos o averías que ocurriesen en las instalaciones y/o equipos eléctricos, 
antes de la Recepción Provisoria por parte de la fiscalización, será responsabilidad única y 
exclusiva del Contratista. 

 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES, EQUIPOS ELÉCTRICOS A SER 
UTILIZADOS Y TRABAJOS A SER REALIZADOS 
 
ALIMENTACION DE TABLERO. 
 
La alimentación de los tableros seccionales TS serán efectuados desde el Tablero de 
Distribución (TD) que será colocado por la pilastra del medidor de ANDE; en el TD será 
instalado un interruptor termomagnético para corte y protección de las líneas de 
alimentación.  
 
TABLERO SECCIONAL. 
 
El tablero a ser provisto por el Contratista será de primera calidad, fabricado con chapa 
metálica Nº 18. Las cajas dispondrán de puerta y contratapa de protección, placa de 
montaje removible, barras de cobre para neutro. Serán construidos con un tratamiento 
anticorrosivo pintado en color gris rugoso (pintura electrostática epoxi a polvo).- 
 
La puerta será también removible fijada con bisagras desmontables, facilitando el manoseo 
e instalación de los componentes, internamente contarán con riel tipo DIN de 35 mm2 para 
fijación de los interruptores termomagnéticos.- 

 
INSTALACION. 

 
El tablero será colocado empotrado a la pared, a una altura de 1,3 m. del piso, será  
macizado con mezcla de cemento y arena sin cal. Para la conexión de los distintos 
circuitos a los interruptores termomagnéticos se utilizarán terminales de cobre.- 
 
Los interruptores termomagnéticos serán montados obedeciendo el diagrama de tableros, 
es decir la primera llave será para el circuito Nº 1, la segunda para el Nº 2 y así 
sucesivamente hasta el último circuito.- 
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INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS. 
 

Los interruptores termomagnéticos requeridos para los circuitos de iluminación, 
tomacorrientes, aire acondicionado, etc., deberán ser aptos para su instalación sobre riel 
padronizado de 35 mm. conforme DIN EN 50 022, según norma IEC 947.2.- 
 
Su construcción debe poseer dos sistemas de protección independientes: 

 
  a) Contra sobrecarga por elemento para disparo térmico.- 
  b) Contra corto circuito por bobina para disparo electromagnético.- 
 

Los interruptores serán resistentes a las influencias climatológicas siempre que la 
temperatura no exceda los 45 ºC y la humedad relativa del aire no supere el 95 %.- 
 
Datos Técnicos.- 
 
Tensión nominal  : hasta 440 V. 
Frecuencia   : 50 Hz. 
Vida media   :20.000 maniobras mec. y eléctricas c/cte. Nominal. 
Fijación   : por la base sobre riel. 
Capacidad de ruptura  :10/6 KA. Conforme a la capacidad 
Calidad    : ISO 9001. 

 
 
CAJAS DE LLAVES Y CONEXIONES.- 

 
Serán metálicas, rectangulares para los interruptores de luces y tomas de corriente y 
hexagonales para las cajas de conexiones o derivaciones. En caso de que las cajas de 
conexiones resultasen pequeñas para los empalmes o derivaciones, podrán utilizarse cajas 
de conexiones de 10 x 10 cm. de manera a facilitar dichos empalmes.- 
Las cajas de conexión que se utilizan como caja de derivación o empalme, deben llevar 
tapa de plástico sujetadas a la misma con tornillos. Para la fijación de las cajas de llaves y 
conexiones embutidas en la pared se utilizará mezcla de cemento y arena sin cal y no 
deberá distar más de 3 mm. del borde exterior del revoque.- 
 
Las cajas de conexión colocadas en hormigón armado o en cielorraso indicado como punto 
de iluminación deben llevar soporte para sujetar artefactos, dichos soportes serán hechos 
de varillas de hierro de 4 mm. de diámetro.- 
 
Las cajas a utilizarse para la colocación de interruptores de luces y toma corrientes por las 
mamparas serán de plástico del tipo externo modular de 5x10 cm., para su fijación se 
utilizará tornillo metálico.- 

 
ELECTRODUCTOS.- 

 
Los electroductos a ser utilizados serán del tipo rígido PVC (liso) de primera calidad, 
preferentemente de fabricación nacional, en ningún caso se podrá utilizar electroducto tipo 
corrugado y de sección inferior a lo especificado en el plano. Los electroductos instalados 
en la pared serán macizados en toda su extensión con mezcla de cemento y arena.- 
 
En instalaciones subterráneas, los mismos deberán estar enterrados a una profundidad 
mínima de 50 cm., llevarán una protección mecánica que será hecha con una capa de 
arena y piedra triturada.- 
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Una vez preparadas todas las cañerías, el contratista comunicará a la ANDE para efectuar 
la fiscalización; el Contratista acompañará al Fiscal de ANDE quien verificará el trabajo y 
autorizará su posterior conclusión.- 
 
Las cañerías subterráneas deberán tener pendiente hacia uno de los registros, evitando la 
acumulación de agua en los trayectos comprendidos entre registros.- 

  
REGISTRO DE PASO DE CABLE.- 

 
Los registros para paso de cable de las Instalaciones Eléctricas serán construidos con 
ladrillo común y cuyas medidas deben ser 50x50 cm. en planta y 50 cm. de profundidad 
como mínimo, o en su efecto lo que se indique en los planos. Deberán ser revocados por 
dentro con mezcla de cemento y arena, como piso llevarán piedra triturada y tapa de 
hormigón armado, la misma deberá quedar 5 cm. sobre el nivel del piso.- 

 
 
 
CONDUCTORES.- 

 
Los conductores a ser utilizados para la alimentación de los tableros seccionales TS serán 
del tipo multifilar (conforme al proyecto) de sección, conforme se indica en el proyecto de 
instalación eléctrica. Entretanto para líneas de alimentación de los circuitos de luces, toma 
corriente y acondicionadores de aire, se utilizarán conductores multifilares flexibles de 
cobre electrolítico con aislación de termoplástico para 1.000 Voltios, resistente a una 
temperatura de 80 grados centígrados. La sección será conforme exige la Norma de 
ANDE.- 
En los alimentadores de los circuitos de luces, los conductores serán empalmados lo 
mínimo posible (en ningún caso se permitirá empalmes en electroductos). 
Para la aislación de estos empalmes se utilizarán cintas aisladoras de calidad garantizada. 
No se permitirá el empalme de los conductores alimentadores de tableros y circuitos de 
acondicionadores de aire.- 
 
Los conductores deberán estar sellados con letra indeleble, con la que se indica la marca 
comercial y la sección transversal correspondiente.- 
 
Todos los conductores a ser utilizados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas 
exigidas por la ANDE. No serán aceptados, en ningún caso, conductores que no cumplan 
dichas especificaciones.- 
 
Los conductores a utilizar serán de calidad garantizada y preferentemente de fabricación 
nacional. El conductor neutro de todas las Instalaciones Eléctricas de un mismo edificio 
deberá ser de un solo color e independiente para cada circuito. La sección mínima de los 
conductores a ser utilizados en circuitos de luces y tomas será de 2 mm2.- 

 
TOMAS DE CORRIENTE.- 

 
Se utilizarán del tipo de embutir, colocados por cajas metálicas y/o por módulos de plástico 
externo, se utilizarán del tipo universal en algunos casos y en otros con sistema de 
aterramiento y polarizado conforme  a las normas.- 
 
La instalación de la toma corriente será en forma horizontal cuando la altura de colocación 
es de 0,40 m. del nivel del piso y vertical cuando esté ubicado a media altura (1,30 m.).- 
2.8.1. Características.- 
 
Aislación : 250 Voltios. 
Capacidad : 10 A. 
Tipo  :  polarizado con puesta a tierra. 
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Bornes : Doble conexión con tornillo y aislada contra contacto directo. 
Fijación  : En chasis plástico a tornillo. 
Tapa  : Plástica con fijación a tornillo. 

 
 
 
INTERRUPTORES DE LUCES.- 

 
Se utilizarán del tipo de embutir, colocados por cajas metálicas, la instalación de los 
interruptores serán en forma vertical y ubicada a media altura (1,30 m.).- 
 
2.9.1. Características.- 
 
Aislación : 250 Voltios. 
Capacidad : 10 A. 
Tipo  : Universal. 
Bornes  : Doble conexión con tornillo y aislada contra contacto directo. 
Fijación  : En chasis plástico a tornillo. 
Tapa  : Plástica con fijación a tornillo. 
 
 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN.- 

  
Todos los accesorios a ser utilizados en los artefactos de iluminación deberán contar con 
una certificación de que dichos productos tienen representante y/o distribuidor autorizado 
en el Paraguay y que garantice la provisión de repuestos: El proceso de fabricación debe  
contar con la certificación conforme a la norma ISO9001 
 
En todos los artefactos fluorescentes deberán ser instalados capacitores dimensionados de 
acuerdo a la potencia del artefacto de tal manera que cada uno posea como mínimo un 
factor de potencia superior a 0,85.- 
 
Tipo: Tubo externo y prisma reflectante. Cuerpo acanalado para mayor reflexión, 
fabricado en chapa de acero. 
Pintura : Tratamiento de las chapas por el sistema de baño desengrasante, desoxidante y 
fosfotizante; pintura por el sistema electrostático en polvo híbrido blanco de alta reflexión, 
alta resistencia a golpes y amarillamiento.  
Fijación : A tornillo. 
 
 
 
Instalación eléctrica:  
 
Generalidades. 

 
La presente especificación sobre la Instalación Eléctrica tiene por finalidad determinar el 
modo en que será suministrada la energía eléctrica necesaria para dotar de un adecuado 
sistema de iluminación. A tal efecto se tendrá en cuenta factores tales como la 
confiabilidad del servicio, así como la funcionalidad y estética de la instalación. 
El contratista deberá ejecutar los estudios y cálculos de acuerdo a las Normas de ANDE 
vigente; y traducirlos en los planos de obra correspondiente 
Normas utilizadas en el proyecto. 
 
Reglamento para instalaciones eléctricas de baja tensión. ANDE - Resolución 116/71. 
Reglamento para instalaciones de media tensión. ANDE - Resolución 061/75. Normas para 
instalaciones telefónicas en inmuebles. COPACO - Resolución 804/80. 
Tablero de servicios generales. 
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El tablero será de embutir y consistirá en una estructura metálica construida en chapa no 
18 con puerta frontal, desmontables con juntas para vedar la entrada de polvo. Recibirá 
tratamiento anticorrosivo y acabado en pintura nitrocelulosa. 
Será dimensionado de manera tal que contenga a los accesorios que deben ser montados 
en él, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en todo su contorno, no menor a 
10 cm. 
 
El interruptor de corte general será del tipo termo magnético y protectores de los circuitos 
conectados a barras. Junto a cada disyuntor, se colocarán identificadores del circuito que 
maniobran. 
Los conductores utilizados serán de cobre electrolítico, con aislación y capa protectora de 
clorato de polivinilo. 
 
Las secciones de dichos conductores deben ser las indicadas en los planos y en ningún 
caso inferior a las mismas. La alimentación se realizará preferentemente sin empalmes, y 
en caso de que ello sea inevitable, los mismos deberán de garantizar 100 % de 
conductividad y aislación, con posibilidad de acceso para su revisión. 
Tableros seccionales. 
 
Los mismos serán de embutir e irán ubicados conforme estén indicados en los planos de 
instalación, y serán construidos en chapa de acero N° 14, tendrán un tratamiento 
anticorrosivo de base, rodillada con masilla a la piroxilina y acabado con dos capas de 
pintura a la nitrocelulosa, los colores serán determinados en su oportunidad por la 
Fiscalización. 
 
En el interior de las cajas se dispondrán las barras con sus respectivos soportes y las 
bases para disyuntores, los cuales serán de fabricación europea, o similar. En la caja 
llevará una contratapa de 2mm de espesor, con orificios adecuados para el paso de 
dispositivos de accionamiento de los disyuntores, la colocación o la extracción de esta 
contratapa deberá efectuarse fácilmente, y sin peligro de contacto con las partes que se 
encuentran bajo tensión. 
 
La tapa de los tableros deberá ser de fácil extracción y la profundidad de los mismos no 
podrá ser superior a los 15 cm. Los tableros deberán estar identificados con rótulos de 
plástico, que indiquen el nombre del mismo y el número de circuito y la función de cada 
uno de los disyuntores. 
 
 
Materiales de instalación 
 
Electroductos:  
 
Sus dimensiones se indicarán en los planos de instalaciones y en ningún caso podrán 
utilizarse dimensiones inferiores a las mismas. Los electroductos instalados en losas o 
mamposterías, serán de caño plástico rígido. 
 
Cajas de paso y/o derivación: Serán de chapa de acero, pintadas con pintura de color 
negro con entradas laterales para electroductos y poseerán dos orejas de fijación. 
Las dimensiones de las cajas se adecuarán a la función que les corresponda, ya sea para 
alojar interruptores, toma-corrientes, servir para derivación a luminarias, etc. 
Accesorios para instalaciones interiores: Los interruptores y toma-corrientes a ser 
instalados en dependencias interiores serán del tipo de embutir. Estos serán de una 
capacidad de corriente de 10 A; salvo los destinados a tomas especiales, con dos polos de 
conexión y contacto para tierra. 
 
Conductores 
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Los conductores de los circuitos parciales serán de cobre del tipo multifilar, clase de 
aislación 600 V de PVC. Deberán llevar indicación indeleble del fabricante, sección y clase 
de aislación. 
El cableado se hará una vez que se hayan colocado los diferentes ductos para cables, 
terminado los revoques y se haya dado la primera mano de pintura, previo sondeo y 
soplado de los electroductos. 
 

 
Acabado y remates finales 
 
Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista 
tendránque realizar a su cargo y sin costo alguno, cuanto se expone a continuación: 
Limpieza total de las canalizaciones, luminarias, cuadros y demás elementos de 
instalación. 
 
Evacuación de restos de embalajes, máquinas y accesorios utilizados durante la 
instalación. 
 
Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios situados 
en puntos críticos o periodo de oxidación. 
Prueba de puesta en marcha. 
 
Dichas pruebas comprenderán la realización de las siguientes operaciones en presencia 
de la Dirección Técnica. 
 
* Comprobación de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes. 
* Comprobación de la regulación de todos los relees existentes. Prueba de la instalación en 
carga para las potencias demandadas calculadas en cada cuadro secundario. 
 
Comprobación en general del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y 
aparatos comprendidos en la instalación, en condiciones similares a las 
Alimentación de tableros seccionales y de motobombas. 
 
Va desde la base del tablero principal, hasta el tablero seccional correspondiente, ambos 
ubicados en el interior de la obra, se realizara en forma embutida, con los electroductos y 
conductores indicados en los planos técnicos respectivos. 
El material de los electroductos serán de PVC rígido y los conductores eléctricos serán del 
tipo multifilar con hilos de cobre electrolítico blando, flexibles y con aislación en PVC 
antillana de 70ºC. 
 
Todos los materiales utilizados serán de marca reconocida que garanticen su 
funcionamiento. 
 
 
Bocas para luces. 
 
Corresponden a las cajas cableadas para luces, correspondiente a un circuito de luces y 
tomas, determinado en el plano técnico respectivo. Su ubicación, altura y capacidad de 
carga, estará definido por los cálculos eléctricos que el fiscal deberá aprobar previamente. 
 
Serán de una capacidad de 16Amp y apropiadas para montar en cajas rectangulares. 
Bocas para tomas. 
 
Corresponden a las cajas cableadas para toma corriente, correspondiente a un circuito de 
luces y tomas, determinado en el plano técnico respectivo. Su ubicación, altura y 
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capacidad de carga, estará definido por los cálculos eléctricos que el fiscal deberá aprobar 
previamente. 
 
Serán de una capacidad de 16Amp y apropiadas para montar en cajas rectangulares. 
Bocas para tomas especiales. 
 
Corresponde a las cajas cableadas para tomas de artefactos eléctricos (horno microondas, 
heladera) con conductores eléctricos indicados en los planos, que requieran circuitos 
independientes, cuyas ubicaciones, cantidades, alturas y recorridos se especifican en los 
planos respectivos. 
 
 
Bocas ventiladores de techo. 
 
Corresponde a las cajas de llave y a la alimentación de ventiladores correspondiente, con 
el conductor eléctrico indicado en el plano. La disposición y cantidad de los mismos se 
encuentra especificado en los planos. 
 
Circuito para luces y tomas 
Correspondiente a un circuito de luces y tomas determinado en el plano técnico respectivo. 
Su ubicación, cableado y capacidad de carga, estará definido en los planos técnicos que el 
fiscal deberá aprobar previamente a su ejecución. 
Tendrán una carga máxima de 2.200 W y serán protegidos con disyuntor termo magnético 
de 10 A. La sección del circuito deberá ser de 4 mm2 en el tronco y de 2 mm2 en los 
ramales del circuito. 
 
Artefactos - interior de adosar 2x40 
La disposición estará definida en los planos técnicos respectivos. 
Los artefactos serán de 2x40 watts. 
Cada tubo fluorescente de 40W llevara un capacitor de 4MF. Estos artefactos serán del 
tipo tubular. 
 
Artefactos - interior de adosar 1x40 
La disposición estará definida en los planos técnicos respectivos. 
Los artefactos serán de 1x40 watts. 
El tubo fluorescente de 40W llevará un capacitor de 4MF. Estos artefactos serán del tipo 
tubular. 

 
pozo absorbente será construido con ladrillos de , aprobados por la fiscalización, quedando 
expresamente prohibido el uso de medios ladrillos, la trabazón deberá hacerse a un tercio 
de los ladrillos, y no podrán exceder esta medida, las aberturas entre las trabazones 
deberán estar perfectamente limpias, sin residuos de mortero que mermen la capacidad de 
absorción del pozo. Las tapas se construirán de acuerdo a lo que se resuelva en cada 
caso, pudiendo ser de hormigón armado o bóveda de ladrillos 

 
EQUIPOS DE CLIMATIZACION.- 

 
EQUIPOS ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT. 
GENERALIDADES 

 
El Sistema de Climatización deberá estar preparado para operar en forma permanente si 
fuere necesario, manteniendo la temperatura, humedad, pureza del aire y nivel de ruido 
dentro de los límites recomendables y definidos para el confort de las personas. 
 
Estará compuesto básicamente por los siguientes elementos: línea de alimentación 
eléctrica, equipo acondicionador de Aire tipo Split System frío- calor, con sus respectivas 
protecciones. 
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El equipamiento de climatización debe contar con un sistema de supervisión de energía, 
que deberá desactivar la alimentación eléctrica para proteger el equipo en caso de 
producirse sub o sobre tensión de red, fuera del margen permisible para el funcionamiento 
del equipo.  
 
Los Aire acondicionados deberán ser de la capacidad indicada en la planilla de cómputo 
métrico, la tensión nominal de trabajo será de 220 V y frecuencia de 50 Hz. Para su 
conexión eléctrica se utilizarán circuitos independientes (fase y neutro), el conductor será 
de 4 mm2 .- 

 
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

 
Los equipos acondicionadores de aire, a ser instalados para climatizar, ser§n de tipo ñSplit 
Systemò  basados en el ciclo de refrigeraci·n por compresi·n. 
 
La Unidad de Climatización deberá filtrar y retirar la carga térmica del recinto para 
mantener la temperatura y humedad dentro de los parámetros estandarizados para las 
oficinas administrativas.  
 
CONDENSADORES REFRIGERADOS POR AIRE 
Los condensadores refrigerados por aire, serán instalados sobre una base de material 
adecuado, la ubicación será conforme al proyecto y deberá ser aprobado por la 
fiscalización 
La estandarización de los condensadores de acuerdo con los requerimientos de las 
Unidades de Climatización, será exigida para asegurar una operación y mantenimiento 
óptimos.  
 
Por estar expuesto al aire libre, su construcción debe cumplir los siguientes requerimientos: 
 
La chapa de la caja debe ser galvanizada y pintada con laca plastificada. 
La impermeabilidad de todos los aparatos debe ser garantizada soportando una presión 
mínima de 1,5 bar. 
Las aletas deben ser de aluminio que estarán recubiertas con resina epóxica para dar una 
mejor protección anticorrosivo. 
La tubulación de empalme, el tubo colector y el tubo distribuidor deberán ser 
necesariamente de Cobre. 
e. Cada condensador deberá estar equipado con un interruptor de reparación que 
estará conectado al ventilador. 
 f. La conexión eléctrica entre el condensador y  el resto del sistema debe ser segura y 
confiable en toda su extensión con el tipo de conductor recomendado para este caso, no 
debe tener ningún empalme en su trayecto. 
g. El compresor a utilizar debe ser de la clase hermética.  
h. El gas refrigerante a utilizar debe ser Freón R22 
i. Los caños de cobre deberán estar protegidos en toda su extensión. 
 
UNIDAD EVAPORADORA 
 
Para asegurar una operación y mantenimiento óptimos será exigida la estandarización de 
las unidades evaporadoras de acuerdo con los requerimientos de las Unidades de 
Climatización. 
 
Su construcción debe cumplir los siguientes requerimientos: 
 
Modelo piso-techo 
Las cañerías de gas y líquidas deben ser construidas con caños  de cobre 
Los intercambiadores de calor deben ser de tubos de cobre con láminas de aluminio. 
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La bandeja del condensado debe ser de acero inoxidable. 
La línea de desagüe del condensado debe ser dimensionada e instalada adecuadamente. 
El ventilador debe ser del tipo centrífugo, multi-aspas 
El filtro debe ser del tipo lavable. 
Sistema de fijación adecuada para una correcta sujeción. 
 
PROTECCIONES 
 
La unidad de climatización debe contar con las siguientes protecciones yaccesorios: 
 
Relé de sub y sobre tensión de red. 
Relé de protección térmica del compresor  
Relé de protección térmica del ventilador del evaporador 
Relé de protección térmica del ventilador del condensador 
Protección interna térmica del compresor 
Interruptor termo magnético para la línea de alimentación eléctrica  
 
 MATERIALES DE MONTAJE 

 
Los materiales de instalación que deben estar incluidos dentro de la oferta son los 
requeridos para la entrega del Sistema de Climatizaci·n ñllave en manoñ.  
 
Los materiales de instalación suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad y con 
la certificación de que cumplen con las normas de calidad de la serie ISO 9001, además de 
acreditar que cuentan con Representante oficial o Distribuidor autorizado para el 
Paraguay.- 
 
Los materiales de montaje, cuyo listado es meramente enunciativo, no limitativo, que 
deben estar incluidos dentro de la Oferta son: 
 
* Caños de cobre, Gas freon 22, material para soldaduras, Aislaciones para caños de 
cobre, conductores eléctricos para alimentación.- 
* Material para sistema antivibratorios de modo a no transmitir ruidos a otras. 
 

           4. REPLANTEO  
 

4.1. GENERALIDADES  
ï El replanteo lo efectuará la Empresa CONTRATISTA y será verificado por la 
FISCALIZACION de Obra antes de dar comienzo a los trabajos.  
ï Los niveles indicados en los planos serán verificados por el CONTRATISTA, previamente 
a la iniciación de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendrá 
mediante la nivelación del terreno.  
ï Los niveles indicados en la documentación del proyecto estarán sujetos a las 
modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a 
juicio inapelable de la FISCALIZACION, la determinación de niveles definitivos.  
ï El CONTRATISTA verificará los ejes de referencia antes de proceder al replanteo, 
debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos y longitudes, si las hubiese, a la 
FISCALIZACION, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.  
ï La escuadría de los locales será prolijamente verificada comprobando la exactitud de 
diagonales de los mismos.  
ï Al ubicar filos de muros, ejes de aberturas, filos de revestimientos y/o perfil de cualquier 
otra estructura, es indispensable que el CONTRATISTA haga verificaciones de contralor 
por distintas vías, llamando la atención de la FISCALIZACION ante cualquier discrepancia, 
para que éste último decida.  

 

5. MOVIMIENTO DE TIERRA  
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El material resultante de la excavación de las zapatas y vigas de fundación, será distribuido 
en capas horizontales de espesor no mayor de 0.20 m. en las áreas requeridas, y 
compactado adecuadamente, utilizando m§quinas compactadoras, apisonador tipo ñsapitoò 
o plancha compactadora. En caso de que el volumen de relleno supere la cantidad de las 
excavaciones, El Contratista deberá proveer la cantidad faltante y no deberán contener 
restos de raíces o materias orgánicas imperecederas y deberán ser del tipo arcilloso. Este 
relleno y compactación se realizará en etapas, primeramente se cargará hasta alcanzar el 
nivel inferior de las vigas de fundación. Una vez hormigonadas y desencofradas las vigas, 
se procederá nuevamente a rellenar y compactar toda el área. 
En todo el contorno del muro se rellenara con suelo tipo arcilloso que deberá cumplir la 
relación 1:1,5 entre la proyección vertical y la proyección horizontal. 

 
5.1 DE LA EJECUCIÓN  
 
El CONTRATISTA deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiado, a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras.  
Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 
protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier 
momento de la ejecución de las obras.  
El CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las 
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios.  
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así 
como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y 
canalizaciones de capacidad suficiente.  
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados.  
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos.  
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no 
prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 
 

6. EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES  
 

6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES  
1) Las excavaciones para cimientos de paredes, columnas, tanques, conductos, etc., se 
ejecutarán de acuerdo con las indicaciones de los planos respectivos.  
2) El CONTRATISTA apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o 
calidad de las tierras excavadas hagan temer su desmoronamiento.  

 
62. PRESCRIPCIONES PARTICULARES  
 
Suelo producido de excavaciones para fundaciones  
El excedente de suelo excavado para fundaciones será utilizado para rellenos donde sea 
necesario. Este excedente y cualquier otro no podrán ser retirados del predio, ya que serán 
reutilizados en su totalidad, y la FISCALIZACION decidirá el sitio donde será depositado 
este material.  
 
Rellenos posteriores  
1) Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas se 
hayan concluido, se procederá al relleno de las excavaciones ejecutadas. 
2) Todo relleno con este destino, deberá ser hecho con suelo de la excavación o similar, y 
compactarse al grado igual que el terreno adyacente.  
3) Sobre toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena 
de 0.30 m.; el resto de material de relleno para tapada, será igual al del terreno adyacente.  
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7. HORMIGÓN ARMADO  
 
Antes del inicio el CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Inspección y Ensayos, el 
cual debe estar aprobado por la FISCALIZACION.  
 
El hormigón podrá ser elaborado in situ, teniendo todos los cuidados para su correcta 
ejecución. 
 
Las normas, criterios y métodos que deberán ser observados por el CONTRATISTA en la 
ejecución de los servicios y los actos de control que la FISCALIZACION ejercerá sobre los 
servicios ejecutados o por ejecutarse, se ceñirán a:  
ï Las Normas Paraguayas (NP), desarrolladas por el INTN.  
ïLas Normas Españolas EHE-98. 
ï La Norma ASTM.   
ï El Norma ACI.  
ï Los Planos de Construcción y sus detalles.  
ï Las prácticas aceptadas de técnica de construcción.  
ï Las instrucciones dadas por la FISCALIZACION.  
Eventualmente, y siempre que fuere necesario, estas Especificaciones Generales podrán 
ser ampliadas a través de Especificaciones Complementarias para servicios especiales a 
ser emitidas en cada caso particular. 
 
7.1. REPARACIÓN SUPERFICIAL 
Inmediatamente después del desencofrado, y antes de cualquier reparación, la 
FISCALIZACION inspeccionará la superficie del hormigón e indicará eventuales 
reparaciones o demoliciones que habrán de ser ejecutadas.  

 
7.2. CONTROL DE CALIDAD 
El CONTRATISTA, a su cargo, realizará ensayos de rutina del hormigón en laboratorios 
aprobados por la FISCALIZACION, a fin de establecer el control de calidad.  
Inmediatamente después de conocidos los resultados de los ensayos practicados, el 
CONTRATISTA remitirá a la FISCALIZACION los originales de los informes de laboratorio. 
Serán de rigor la realización de los siguientes ensayos: 

ïEnsayo de Asentamiento in situ (Cono de Abrams), en el cual se deberá verificar 
que el asentamiento del hormigón se encuentre entre 12 cm. y 14 cm.  
ïEnsayo a compresión simple de probetas de hormigón, en el cual se deberá 
verificar que la resistencia característica Fck sea mayor a 200kg/m2.  
 

7.3. ENCOFRADOS VISTO  
 
Formas Planas   
Å Los encofrados ser§n ejecutados por el CONTRATISTA con materiales 
aprobados por la FISCALIZACION y serán usados, donde fueren necesarios para 
confinar el hormigón y moldearlo según las líneas y dimensiones exigidas.  
Å  Los encofrados que no presenten conformaciones lineales exactas y 
estanqueidad a la argamasa o que estén encorvados, o que de cualquier forma 
resulten inadecuados, principalmente en los hormigones vistos, deberán ser 
reparados o sustituidos antes de ser nuevamente utilizados.  
Å  Para el caso de losas, vigas, pilares y paredes, la cota de terminación de los 
encofrados será rigurosamente igual a la cota del hormigonado.  
Å  Cuando los encofrados no presenten las tolerancias, terminaci·n o apariencia 
especificada, o fueren considerados inadecuados, el CONTRATISTA deberá 
removerlos y sustituirlos por unidades aceptables y aprobadas.  
Å  Los periodos mínimos admisibles, después de la colaboración del hormigón, 
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tanto para la remoción de encofrados y obras falsa como para la aplicación de 
cargas sobre o a lo largo de la estructura, serán determinados por la 
FISCALIZACION de acuerdo con las características del hormigón, de la obra y del 
clima.  
Ninguna de las autorizaciones respectivas de la FISCALIZACION eximirá al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de la obra o por 
cualquier defecto o daño que pueda ocurrirle, especialmente aquellos que se 
puedan atribuir a esfuerzos excesivos en la estructura, causados por 
procedimientos inadecuados en la premonición de formaletas u obra falsa o en las 
aplicaciones de cara en combinaciones de ambas. 
 

Remoción de los encofrados  
Se procederá a la remoción de los encofrados dentro de los plazos indicados, 
observándose el cumplimiento previsto para los tiempos de curado, la rigurosa 
observación de los resultados de los ensayos y, en todos los casos, con la previa 
autorización de la FISCALIZACION.  
 
7.4. ACERO ESTRUCTURAL 
Las características que deberán cumplir las barras de acero conformadas, 
laminadas en caliente y torsionadas o estiradas en frío, del tipo ADN 420 de 
VECTORIAL EX ACEPAR o similar, destinadas a su utilización en estructuras de 
hormigón armado, deberán ceñirse a lo establecido en las Normas PNA 4007:1999, 
IRAM-IAS U 500-528 y NBR 7480/1996.  
El detalle de armadura y la relación de hierros, indicando el tipo, diámetro, dimensiones y 
doblado, serán suministrados con los Planos de Construcción. 

 
7.5. CARGAMENTO 
Los preparativos anteriores al cargamento del hormigón deben incluir los siguientes 
puntos: 

 
a) Todos los residuos deben ser retirados de los lugares que ocupará el hormigón. 
b) La parte interna de los encofrados deberán estar adecuadamente protegidas. 
c) Las unidades de mampostería que van a estar en contacto con el 
hormigón,deben ser humedecidas. 
d)Las armaduras deben estar completamente libres de recubrimientos 
perjudiciales. 
e) El sitio de colocación del hormigón debe estar libre de agua antes de depositarlo. 
f) Las superficies de hormigón fraguado sobre las cuales se vayan a colocar 
hormigón adicional deben estar libres de lechada o de cualquier material 
perjudicial. 
 
En cuanto al cargamento del hormigón se debe tener en cuenta: 

 
a) La velocidad del cargamento debe ser tal que permita al hormigón permanecer 
en estado plástico y fluir fácilmente entre los espacios de las armaduras. 
b) El hormigón que haya fraguado parcialmente o se encuentre contaminado por 
materiales extraños, no puede colocarse en la estructura. 
c) No debe utilizarse hormigón al que después de preparado se le adicione 
aguapara mejorar su manejabilidad, ni el que haya sido mezclado después de su 
fraguado inicial, excepto cuando lo permita la FISCALIZACION.  
d) Una vez iniciado el cargamento del hormigón, éste debe efectuarse de manera 
continua hasta que se haya cargado completamente el elemento, hasta sus límites 
o juntas de construcción predeterminadas 
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e) La superficie superior de hormigón sobre la que se colocará más hormigón debe 
ser dejada a nivel. 
f) Las juntas de construcción, cuando sean necesarias, deben realizarse de 
acuerdo a las especificaciones de los planos. 
g) Todo el hormigón debe compactarse cuidadosamente durante el cargamento, 
utilizando vibradores para hormigón, con las características para un tipo de 
hormigón simple normal. 
h) Cuando se trate de hormigón masivo deben tomarse las precauciones 
apropiadas para evitar un aumento excesivo de la temperatura del hormigón 
alfraguar. 
i) Cuando se coloque hormigón sobre la fundación, deberá estar limpia y húmeda  
pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No debe colocarse 
hormigón sobre tierra porosa, lodo o relleno sin compactarse a la densidad 
requerida. 
j) En la colocación del hormigón se evitarán golpes en el encofrado o en las 
armaduras ya que pueden perjudicar su calidad.  
k) Toda la tubería, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, pasantes, 
ductos, el ectroductos, etc., que deban empotrarse en el hormigón, según se exija 
en los planos respectivos, se fijarán en los sitios indicados, de manera que no se 
desplacen durante el cargamento del hormigón. 
 
 
7.6. JUNTAS 
 Las juntas serán dispuestas según se especifica en los planos de estructuras. 
 
7.7. CURADO 

El hormigón debe mantenerse a una temperatura por encima de los 10 grados 
centígrados y húmedo para permitir su hidratación, por lo menos durante los 
primeros siete (7) días contados a partir de su vaciado. 
Cuando lo requiere la FISCALIZACION, deben realizarse ensayos de resistencia 
adicionales con el fin de confirmar que el curado es satisfactorio. Los ensayos se 
ejecutaran en los laboratorios previamente aprobados por laFISCALIZACION, y el 
trasporte, manejo, curado, y costo de los mismos será por cuenta del 
CONTRATISTA. 

 

8. CIMENTACIONES  
 

8.1. MUROS DE CONTENCION  
De la ejecución del elemento  
Se efectuará el replanteo general del muro, comprobando las cotas, niveles y dimensiones 
con las tolerancias indicadas en proyecto.  

 
8.2. ZAPATAS  
Las zapatas serán construidas en cantidad y tamaño, conforme a los planos:  
ï Plano con indicación de la posición de los grupos de zapatas y de los soportes.  
ï Colocación de las armaduras y hormigonado del encepado.  
Se cumplirán las dimensiones y armaduras de encepados que se especifican en los 
planos. 

 

9. CUBIERTAS  
 
9.1.GENERALIDADES: La cobertura incluirá todos los elementos necesarios para su 
completa terminación como ser: babetas, zócalos, guarniciones, ya sea que éstos estén 
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específicamente en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación 
del techado adoptado.  
Correrán por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá 
alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.  
Todos los conductos, tubos de ventilación, y cualquier otro elemento que atraviesa las 
cubiertas y emerja del techo, irán provistas de un sistema de babetas, guarniciones, etc., 
que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados, y se deberán ejecutar 
después de haber aprobado la FISCALIZACION de Obra los detalles correspondientes.  
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros 
de cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc.  
 
Las normas, criterios y métodos que deberán ser observados por el  CONTRATISTA en la 
ejecución de los servicios y los actos de control que la FISCALIZACION ejercerá sobre los 
servicios ejecutados o por ejecutarse, se ceñirán a: 
ï Los Planos de Construcción y sus detalles.  
ï Las prácticas aceptadas de técnica de construcción.  
ï Las instrucciones dadas por la FISCALIZACION.  

 

10. Alcance del Servicio  
 
Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra, materiales y equipos necesarios 
para la instalación de todas las señalizaciones que sean necesarias en la zona de obra, las 
mismas deben ser diurnas y nocturnas y garantizar el tránsito y la seguridad de las 
personas, construcciones e instalaciones próximas o adyacentes y deben permanecer 
hasta la finalización de la obra y ser aprobadas por de la Fiscalización. 
 
 

11. Criterio de Medición y Pago 
 
 
Los pagos serán realizados conforme certificación mensual, aprobada por la Fiscalización.  
 
La certificación de los rubros se hará por medios de Actas de Mediciones suscritas por el 
Fiscal de Obras y el Profesional Ingeniero o Arquitecto Residente de Obras de la 
Contratista. Los rubros computados como globales se certificarán una vez completados 
sustancialmente los mismos. 

 
12. Normas y criterios técnicos de Accesibilidad al Medio Físico. 

 

Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio F²sico  CTN 45 ñACCESIBILIDAD ï 
Subcomité Accesibilidad al Medio F²sicoò, y aprobadas por el Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). NO APLICA 
 
13. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos. 
 
El período de construcción abarca desde el Acta de Inicio, y tendrá una duración conforme 
a lo indicado en el Contrato. 
 
14. Planos o Diseños 
 
Contiene en medio magnético, como anexo al PBC. 
 

 



Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato   48 

 

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las 
Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en la página web de la 
convocante y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones 
aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.   

 
 

CGC 3.1 El Contratante es: ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FUTBOL 

CGC 3.3 No se admitirá la subcontratación. 

CGC 4.2. Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del 
Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos:  

- Plan de utilización del anticipo. 
- Acta de Inicio de Obra. 
- Acta de recepción provisoria y/o definitiva. 
- Libro de Obras. 
- Planos. 
- Cronograma de Obra. 

CGC 4.4.1  Planos. 
En medio magnético, anexo al PBC. 

CGC 5.8 El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo de 10 (diez) días corridos 
posteriores a la firma del contrato una estimación detallando las obligaciones de pago del 
Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud 
del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. 

CGC 6.1.1  El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de10% (diez por ciento). En 
caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las 
siguientes condiciones: deberá tener reaseguro. 

CGC 6.1.3 El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de hasta 60 
(sesenta) días posteriores al vencimiento del contrato.  

CGC 6.1.4 

 

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a más tardar a los 60 (sesenta) 
días posteriores al término de la vigencia del contrato 

CGC 6.2.2 Fondo de reparo: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% en concepto de 
fondo de reparos, suma que no devengará  intereses y que será devuelta una vez vencido el 
Plazo de Garantía Previsto en el Contrato. 

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción del Contratante 
emitida a nombre del ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FUTBOL, por una Compañía de 
Seguros autorizada a operar y emitir pólizas, vigente hasta sesenta (60) días corridos 
posteriores al Plazo de Garantía Previsto en el Contrato. 

CGC 6.3.2 Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a 
continuación: 

a) Seguro contra daños a terceros: monto 5% del valor del contrato. 

b) Seguro contra accidentes de trabajo: 5% del valor del contrato, para amparar a su 
personal que cubran, en caso de muerte y/o incapacidad total permanente, 
incapacidad parcial permanente, etc. 

c) Seguro contra los riesgos en la zona de obras: 5% del valor del contrato. 

d) Todo el personal que trabaje en el sitio de obra deberá contar con seguro médico del 
IPS. 

Los seguros indicados no eximirán al contratista de sus responsabilidades por los daños 
cuyo valor sea superior al valor de las pólizas contratadas. Estos seguros deberán ser 
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presentados antes del inicio de los trabajos y cuando el Director de Obras lo requiera 

CGC 10.1 Los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las  obras, 
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda 
índole por cuyo pago serán responsables el Contratista y/o sus empleados  y 
subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. 
 
El precio ofertado no podrá ser incrementado por ningún tipo de variación en la obra. El 
Contratista deberá prever en su oferta todo tipo de variaciones de proyecto y o ajustes por 
condiciones del sitio de obra. 

CGC 13.3 La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán: NO APLICA 

 

CGC 14.2 Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: 

Impuestos, Derechos y otros gravámenes, el Precio del Contrato comprenderá  igualmente 
todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la 
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de 
base tributaria y de tasas fiscales vigentes 15 días antes de la fecha límite para la 
presentación de las ofertas. 

CGC 14.7 Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del 
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las 
ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los 
siguientes: NO APLICA 

CGC 15.3.1 El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente. No aplica. 

CGC 15.4.1 El anticipo será de 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 (diez)días calendarios 
posteriores a la firma del contrato la nota de solicitud de pago de anticipo, acompañada de: 

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; 

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 81 del Decreto 
reglamentario N° 21.909/03; 

c) La Factura crédito correspondiente. 

Dichos documentos deberán presentarse en Mesa de Entrada de la Convocante sito en la 
calle Mayor Martínez 1393 casi Alejo García, horario de Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 
horas. 

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del 
anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, 
se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar 30 (treinta) días siguientes 
a la fecha de presentación de la solicitud. 

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será 
comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.  

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo. 

De cada certificación de obra, el 30% (treinta por ciento) será descontado en concepto de 
descuento de anticipo, hasta la devolución total del mismo. 

CGC 17.1.6 Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes 

Los procedimientos para preparar los certificados de obras son los siguientes: 

a) Las verificaciones se harán entre el 25 y el 30 de cada mes, a partir de las cuales se 
labrará un acta de medición, donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. 
Dicho acta será firmado por el Ing. Residente de Obras y el Fiscal de Obras, para 
luego proceder a la emisión del correspondiente Certificado. 

b) El Contratista realizará conjuntamente con el Director de Obras las mediciones de 
todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto 



Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato   50 

 

las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias hasta la medición 
final y definitiva a la conclusión de la obra. 

El Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los seis (6) primeros días de cada 
mes, la certificación correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos 
ejecutados. 

CGC 17.2.1.d) Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:______________ 

- el monto de amortización por pago de anticipo; 

- monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo  (si corresponde) 

- Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública; 

- Intereses por mora; 

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del 
Contratista 

CGC 17.2.3 La factura deberá ser presentada en: 

La  factura  deberá  ser  presentada  en  la Mesa de Entrada de la Convocante sito en la 
calle Mayor Martínez 1393 casi Alejo García, una vez aprobado y debidamente firmado por 
ambas partes el Acta de Medición y el Certificado de Obra,  dentro delos quince (15) días 
siguientes al mes a que se refieren los trabajos contabilizados, junto a los informes 
mensuales y otras documentaciones relativas que el Director de Obras solicite. 

Para solicitar el pago de los certificados, el Contratista deberá presentar los siguientes 
documentos:  

A. Presentación de Certificados de Obras: del 1 al 5 de cada mes en la Dirección de 
Desarrollo de la APF. 

 
B. Presentación de un Borrador para estudio previo de la fiscalización: hasta el 25 del 

mes anterior.  

 
C. Documentos  necesarios :  

 

1. Nota de pedido de pago de la empresa contratista. 
2. Resumen del Certificado de obra. 
3. Certificado de Obra. 
4. Planilla de medición por ítems de Obra. 
5. Acta de medición. 
6. Planos de respaldo del Certificado de Obras. 
7. Cronograma de avance Físico-Financiero real. 
8. Curva de Certificación básica y real. 
9. Informe Fotográfico. 
10. Informe de días no trabajados (adjuntar antecedentes). 

 Si los documentos presentados y/o la información presentados son insuficientes o se 
detectasen errores o falencias,  respecto a lo establecido en el párrafo precedente, serán 
devueltos al Contratista para la rectificación correspondiente. Asimismo, si en la factura 
se constatare una diferencia entre el monto facturado y el monto certificado, se deberá 
devolver la misma o solicitar una nota de crédito o una factura complementaria, según 
sea el caso. En estos casos, el plazo para el pago queda interrumpido hasta la última 
fecha de presentación de los documentos que cumplan con lo requerido. 

El pago se realizará dentro de los 30 días posteriores de la entrega de los documentos 
mencionados. 

CGC 17.3.2 Según lo establecido en la cláusula 17.3.2 en las CGC 

CGC 21.1 El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de 
Inicio para comenzar las Obras, por un periodo de 12 (doce) meses.- 

CGC 22.1 Prórroga de los Plazos de Ejecución  

- Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza 
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Mayor: El número de días de inclemencias del tiempo previsibles que ocasionan una 
prórroga de los plazos para la terminación será analizado y determinado por la 
Contratante. 

CGC 25.1  Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: 

El Contratista deberá abonar a la Contratante por cada día calendario de atraso en los 
plazos parciales o totales, una indemnización igual al 0.02% (cero punto cero dos por ciento) 
del precio total del contrato POR DIA de atraso, hasta alcanzar la suma correspondiente al 
monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
 
Para dicho efecto, desde el inicio de obras y cada treinta (30) días de avance se realizará 
una simple evaluación comparativa entre el monto certificado real o ejecutado y lo previsto, 
utilizando para dicho análisis la curva físico-financiera que está relacionada con el 
Cronograma de Obras. Esta penalización será incluida en el siguiente certificado de obras. 
Este procedimiento será asentado en un acta firmado por el representante legal del 
Contratista y el Director de Obras. 

CGC 26.1 Materiales: Deberán ser aprobados previamente por la Contratante, con constancia en el 
Libro de Obras. 

CGC 28.1 
Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes para la 

presentación y apertura de las ofertas. 

CGC 29.3 Según lo indicado en la cláusula 29.3. de las CGC. 

CGC 31.1, 
31.3 y 31.4 

La recepción de los materiales y otros productos o componentes de construcción será en el 
lugar de la obra. 
Los materiales proveídos por el Contratista deberán ser verificados y certificados por el 
Fiscal de Obra. 

Los suministros de equipos y materiales serán conformes a la cantidad necesaria para su 

utilización en los trabajos a ser ejecutados. 

CGC 
33.1,33.2 y 
33.3 

Preparación de los Trabajos 

- Duración del periodo de movilización: máximo 10 (diez) días calendario 

- El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de 
Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) días 
corridos a partir de la fecha de la firma del contrato. 

- Plan de seguridad e higiene: deberá ser entregado antes del inicio de las obras, debe 
incluir cercado perimetral de seguridad, señalización con carteles indicativos con normas 
de seguridad, e indicar todos los accesorios e implementos de seguridad a ser utilizado 
por el Contratista, y los SSHH detallados en la planilla de cómputo métrico. Éste deberá 
presentarse juntamente con el Programa de Ejecución, y deberá estar vigente desde el 
inicio del periodo de movilización hasta la Recepción Provisoria de la Obra 

CGC 36.6.1 Las restricciones se aplicarán conforme a cada acontecimiento en particular, y con anuencia 
de la contratante; salvo que un caso de urgencia o peligro amerite la toma de decisión 
unilateral del Fiscal de Obra. 

CGC 46.1, 
46.4.b) y e) La Recepción Provisoria de las Obras será por el total 

- Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: No se aplica 

- Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional 
de las obrasSegún lo establecido en las CGC. 

- Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras-No se 
aplica 
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CGC 47.1 La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 90 (noventa) días posteriores a la Recepción 
Provisoria, en tanto no existan salvedades a lo ejecutado. 

CGC 49.2 Garantías Particulares. El Contratista deberá garantizar el buen funcionamiento sin defectos en 
la construcción o de fábrica de los artículos instalados y que son parte de la obra por un periodo 
de 24 MESES a partir de la Recepción Definitiva de la obra.  

En caso de verificarse defectos o fallas dentro del plazo mencionado El Contratista deberá 
sustituir el elemento con falla o reparar la obra dañada sin que esto genere costo para el 
Contratante. 

CGC 53.1 h) Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de 
rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes 

a) Si el Contratista no cumpliere con los trabajos correspondientes, conforme a las 
solicitudes hechas por la Contratante y a lo establecido en el Contrato y en los 
documentos que lo integran. 

b) Si a juicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecución de 
los trabajos contratados de tal forma que, no obstante los esfuerzos que pudiere 
realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal 
ejecución de los trabajos de la Contratante. 

c) Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad 
social con respecto a sus dependientes. 

Por extralimitación en los trabajos encargados al Contratista, en contravención con las 
normas de la Contratante o de otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de 
la Contratante o de terceros. 

CGC 57.2 Solución de Controversias  
Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga 
relación con el presente Contrato, será resuelto mediante procedimientos contenidos en el 
Código Civil Paraguayo- Sección Contratos. 

b) ARBITRAJE si no hubiere acuerdo en la primera instancia de conformidad con el 
Reglamento de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. 

CGC 60.1 Vigencia del Contrato  

A partir de la suscripción del mismo y hasta EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA. 

CGC 62.1 Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE 
FUTBOL 

Atención: Loc. Alba Benitez y/o Ing. Gunter Grabowski 

Dirección: Mayor Martínez 1393 casi Alejo García 

Ciudad: ASUNCION,Paraguay 

Tel: 480 120/3 

Fax: 480 124 

Dirección de correo electrónico: albi_benitez82@hotmail.com 
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Sección V. Modelo de Contrato 

 

PARA LA CONSTRUCCION DE ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los ******   días del mes de ****** del año dos 
mil catorce, EL  ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FUTBOL, representada en este acto por el 
*******************en su carácter de ΧΧΧΧΧΧΧ y el **************** en su carácter de 
Secretario, con domicilio en ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, en adelante LA CONTRATANTE, por una 
parte y por la otra ************** , representada en este acto por ****************** en su 
carácter de representante legal, domiciliado en *****************, denominada en adelante LA 
CONTRATISTA, en su conjunto las partes, e individualmente parte, acuerdan en celebrar el 
presente CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, según las siguientes 
cláusulas y condiciones:------ 
 
PRIMERA: OBJETO.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen LA 
CONTRATANTE Y La CONTRATISTA a fin de realizar LA CONSTRUCCION COMPLEJOS DE 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ según el detalle del Formulario de Lista de Cantidades y sus precios 
presentado por LA CONTRATISTA, según las Bases y Condiciones establecidas. 
 
SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.------------------------------------------------- 
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forma parte del presente contrato 
son los siguientes: 

a) El Pliego de Bases y Condiciones; 
b) Proyecto Construcción de /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ Anexo I; 
c) El Contrato y sus respectivas adendas si hubiere; 
d) La Oferta y la lista de precios unitarios y cronograma de obra. 
e) Documentación técnica: 1. Descripción de la Obra; 2. Especificaciones Técnicas; 3. Lista de 

cantidades (Planilla de computo métrico); 4. Planos y memoria de cálculo 
f) Cronograma físico y Financiero. 
g) Cronograma de utilización del anticipo. 

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; 
en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del 
Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.- 
 
TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.----------------------------------------------------------------------------- 
El plazo de vigencia del presente contrato es a partir de la suscripción y hasta el vencimiento del 
Plazo de Garantía de la Obra.- 
 
CUARTA. PRECIO UNITARIO DE LA OBRA E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS 
OBRAS.PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO. ANTICIPO. GARANTIAS.-------------------------------------- 
Los precios unitarios y el total ofertado, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que 
incurra la CONTRATISTA en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así 
mismo, los gastos generales y las utilidades de la contratista, así como los imprevistos y cualquier 
otro costo necesario, conforme a lo previsto en este contrato. 
La CONTRATISTA debe entregar a la Contratante, dentro del plazo de 5 (cinco) días posteriores a la 
firma del contrato y previo a la firma del acta de inicio, el cronograma de obra, detallando el plan 
de trabajo, porcentaje de avance de obras estimados por mes vencido, las obligaciones de pago de 
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la Contratante, con indicación de todos los pagos a que la Contratista tendrá derecho en virtud del 
presente contrato. El pago del Anticipo financiero está sujeto a la entrega del mencionado 
Cronograma. Cualquier retraso en la entrega de dicho cronograma no afecta a que el 
CONTRATANTE pueda dar la Orden de Inicio y con lo cual se inician los plazos contractuales. 
La CONTRATANTE otorgará un anticipo correspondiente de 20% (veinte por ciento) del monto 
total ofertado. Para el desembolso del anticipo, la CONTRATISTA deberá presentar a la 
CONTRATANTE los siguientes documentos: 
3.1 Nota dirigida a la CONTRATANTE en la cual solicita el pago del Anticipo. 
3.2 Factura con el monto del anticipo. 
3.3 Póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del valor del anticipo, la cual deberá estar 
vigente hasta la fecha de vencimiento del Contrato y hasta la recepción definitiva de la Obra. 
CERTIFICADOS: La CONTRATISTA presentará certificado de obras mensuales, verificadas y firmadas 
por el Fiscal de Obras designado, porcentaje de avance de obras y el Acta de medición 
debidamente firmada. 
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: GsΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 
Se establece que el monto total del Contrato es de Gs. ( Guaraníes) I.V.A. incluido, determinado 
sobre la base de los precios unitarios del presente contrato. 
 
LA PLANILLA DE OFERTA SERÁ INCLUIDA E ESTE SITIO 
 
La CONTRATISTA deberá acompañar a la oferta y será parte integrante del contrato, las garantías 
suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones señaladas en el presente convenio, en las 
siguientes condiciones: 
POLIZA DE SEGURO De Fiel Cumplimiento de Contrato por el 10% (diez por ciento) del valor del 
contrato, a favor de la CONTRATANTE con copia a la Secretaría Nacional de Deportes. Esta póliza 
deberá estar vigente hasta la recepción definitiva de la Obra. 
POLIZA DE SEGURO De Anticipo, por el 100% del valor del anticipo, vigente hasta el día que se 
amortice la ultima parte del anticipo. 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Seguro contra daños a terceros. 
Conforme a las CGC. 6.3.2 del PBC. 
Deberá contener garantías amplias y cubrirá todos los daños materiales que pueden sufrir todos 
los bienes incluidos en el Contrato, en Particular, los daños debidos a defecto de concepción o 
diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a 
fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Vigente hastahasta la 
recepción definitiva de la Obra. 
La CONTRATISTA asumirá toda responsabilidad respecto al Seguro Médico ante el IPS o tomando 
un seguro con cualquier Institución Aseguradora por Accidentes o Lesiones y afines que pudieran 
sufrir el Personal que conforman sus cuadrillas, durante la ejecución de los trabajos, eximiendo a 
la CONTRATANTE de dicha obligación. Igualmente, LA CONTRATISTA asume toda la 
responsabilidad ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. En caso de no disponer de seguro 
Médico de IPS la Contratista, deberá tomar el seguro según las siguientes condiciones: 
Seguro contra accidentes de trabajo, conforme a las CGC.6.3.2. 
Las pólizas deberán tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y sin franquicias. 
Deberán contener una condición que subordina a un aviso previo de la Empresa de Seguros a la 
CONTRATANTE. Las pólizas deberán estar vigentes hasta la fecha vencimiento del Contrato. 
 
QUINTA: PLAZO. LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.------------------------------------------------------ 
El plazo de ejecución de la obra será de 12 (doce) meses, incluyendo domingos y feriados, 
contados a partir de la firma del Acta de Inicio, que tendrá lugar dentro de los 10 (diez) hábiles 
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posteriores a la fecha de la firma del presente contrato y pago del anticipo que está condicionado 
en la cláusula CUARTA. La CONTRATISTA podrá solicitar una sola prórroga al plazo del contrato, 
basado en motivos fundados y establecidos en el presente convenio. Finalizado el plazo de 
vigencia de la construcción, la Contratista deberá solicitar la recepción Provisoria de la Obra, a 
través de una nota adjuntando el último certificado de la obra. La Recepción Definitiva se hará una 
vez cumplidos todos los cuestionamientos indicados en le Recepción Provisoria.  
La zona de obras, está establecida en un terreno situado en el predio del ASOCIACIÓN 
PARAGUAYA DE FUTBOL, individualizado como Parte de la Finca N° ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ ubicado en el 
denominado ALBIROGA ubicada en la Ciudad de Ypane. 
La APF designará un Fiscal de Obras, quien será responsable de la Fiscalización de la obra objeto 
del presente Contrato. Este deberá aprobar el cronograma de obra conforme a la planilla de 
cómputo métrico y presupuesto de la oferta, los planos y las especificaciones técnicas presentadas 
por la CONTRATISTA, previo a la firma del acta de inicio y una vez aprobado, verificar con estos el 
avance de obra del certificado presentado y emitir dictamen para el pago del mismo. Asimismo, el 
Fiscal de Obras deberá presentar un informe mensual detallado del avance de la obra. 
En caso de que existan causales para ampliación de plazo de construcción, estará sujeta a la 
condición de que exista inclemencia climática (días de lluvias) cuya medición supere los 10 mm. 
por día comprobables por informe mensual de la DINAC y que ocasionen una detención de los 
trabajos en el sitio de obras, o en su caso cuando estas se refieran a falta de materiales 
indispensables para la obra (falta de cemento y/o Hierro), comprobables por informaciones 
contenidas en medios masivos de comunicación, previa aprobación y dictamen del Fiscal de Obras. 
Aprobado por el mismo, en ningún caso la prorroga será superior a (60) sesenta días corridos. 
 
SEXTA: PORCENTAJE O FORMAS DE PAGO.------------------------------------------------------------------ 
La convocante otorgara un anticipo del 20% del monto total del contrato, los mismos serán 
descontados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser 
aprobada por el fiscal de obras. El contratista emitirá factura que será cancelada conforme a las 
cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera 
de la Institución asimismo se cumplirá el artículo 39 de la Ley 2051/2003, los oferentes, 
proveedores o contratista deberán garantizar, Inc. b) la debida inversión e los anticipos que, en su 
caso reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos 
 
SETIMA. DERECHOS DE LAS PARTES.----------------------------------------------------------------------------- 

a. A que se ejecute el presente contrato en sus términos y condiciones, y en su caso a exigir 
por todos los medios el cumplimiento de los contratos derivados del presente contrato. 

b. A suspender y en caso rescindir el contrato, por razones debidamente justificados. 
 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.----------------------------------------------------------------------- 
La CONTRATANTE se obliga a pagar por la /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el presente contrato. 
La CONTRATISTA se obliga a realizar la obra de acuerdo a las normas técnicas exigidas para este 
tipo de construcciones. Así mismo deberá tener en cuenta las previsiones señaladas en materia de 
seguridad en las leyes y reglamentaciones nacionales vigentes. 
El periodo de responsabilidad por defectos por parte de la CONTRATISTA es de 24 meses a partir 
de la fecha de Recepción Definitiva de las Obras. 
 
NOVENA. MULTAS. SUSPENSION Y/O RESCISION. CAUSALES.------------------------------------ 
Se establece penalidades diarias en caso de retrasos en la Ejecución de los trabajos. La forma del 
cálculo, responde a la siguiente fórmula: 
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La multa será del 0.02 % del precio total del contrato por cada día de atraso. El monto máximo de 
las multas acumuladas será del 10 % (Diez por ciento) del precio del contrato. Superado ese 
porcentaje, la CONTRATANTE podrá iniciar la rescisión administrativa del Contrato, por causa 
imputable a la CONTRATISTA, fundado en las siguientes causales: 

a) Por incumplimiento de la  Contratista; 
b) Por quiebra declarada judicialmente; 
c) Por pedido de convocatoria de acreedores dela Contratista;  
d) El valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;  
e) Por suspensión de los trabajos, imputable ala contratista, por más de sesenta días calendario, 

sin que medie fuerza mayor o caso fortuito y sin que medie comunicación escrita alguna a la 
contratante;  

f) Por fraude, colusión u otras prácticas corruptivas dela contratista, debidamente comprobadas, 
desde la adjudicación hasta la finalización del contrato. 

La falta de pago de un certificado de obras presentado y aprobado, por un tiempo superior a 60 
(sesenta) días de la fecha prevista para el pago del mismo, autoriza a la CONTRATISTA a solicitar la 
rescisión del contrato a la CONTRATANTE, por causa imputable a ella. 
Para el efecto se procederán a realizar las LIQUIDACIONES FINALES correspondientes. 
 
Conforme al cronograma se adjunta conforme una curva de avance financiero al Iten f de la 
CLAUSULA SEGUNDA. El Contratista se compromete que el avance de obra no será menor al 
indicado en esta curva de avance. En caso que el avance de obras sea menor al indicado se 
procederá de la siguiente manera: 

¶ Si el desvió es menor o igual al 5% se suspende todo pago de certificado hasta que se 
alcance el avance comprometido para el mes del certificado. 

¶ En caso que el desvió sea mayor al 5% se activará la aplicación de multas diarias de 0.02% 
del valor del Contrato hasta que este desfasaje sea menor al 5%. 

¶ En caso que el desvío sea mayor al 10% el Contratante podrá activar el proceso de rescisión 
de contrato.  
 

 
DECIMA PRIMERA. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL 
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. 
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto 
con fondos del Programa Forward FIFA. 
 
DECIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.---------------------------------------------------------- 
Las controversias que pudieran plantearse dentro del presente contrato o que surjan en relación a 
él, se resolverán de común acuerdo entre las partes. No siendo posible el arreglo amistoso, las 
partes aceptan someter sus diferencias al Procedimiento de Arbitraje y Mediación, conforme a las 
disposiciones que rigen la materia, no llegándose a un acuerdo voluntario aceptan la jurisdicción 
de los Tribunales establecidos en la ciudad de Asunción, con exclusión de cualquier otro 
 
En prueba de conformidad, firman las partes en (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto a ƭƻǎ ΧΧΧΧΧŘƝŀǎ ŘŜƭ ƳŜǎ ŘŜ ΧΧΧΧΦΦŘŜ нΦлм8. 
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FORMULARIO N° 1 

Formulario de Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán 
alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones, salvo la disposición en singular 
del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona física]  

Fecha:  __________________________ 

CPPNo.: é../2018 

 

A:  ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las 
Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) están 
daraprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,disponibles en el Sistema de 
Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas; 

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo 
que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de 
las obras  y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento 
adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia 
a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno 
donde se efectuará el trabajo; 

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en 
general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.  

d) Nos  abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la 
Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de 
las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual  u otros aspectos que pudieran 
otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de 
manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión. 

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata 
a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, 
dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y 
validez a la presente.- 

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el 
contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros. 

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la subcláusula 17.1 de los Datos de 
la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de 
conformidad con los demás Documentos de la Licitación.  Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada 
en cualquier momento hasta antes del término de dicho período; 

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la 
notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del 
Contrato formal;  

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar 
todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo 
dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello 
incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes. 
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j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, 

ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales,  incluidos los tributos o 
gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente: 

PLANILLA DE COMPUTO METRICO 

 

CÓMPUTO MÉTRICO - SALA DE CONFERE NCIAS 

ALBIROGA  

 
      

ITEMS DESCRIPCIÓN UND. MEDIDA CANTIDAD P. Unitario Sub-Total 

  
    

 
  

A Tareas Preliminares 

  A-1 Presentacion y Actualizacion de planos Municipales gl 1.00     

  A-2 
Desmonte barandas metálicas exteriores en toda la zona de 
Servicios 

gl 1.00     

  A-3 Desmonte de marcos y puertas de madera unid. 5.00     

  A-4 Desmonte de espejos en Gimnasio gl 1.00     

  A-5 Desmonte de zócalos de madera en pared del gimnasio ml 62.00     

  A-6 Desmonte de mesadas, artefactos, cañerías de agua y desague en 
los sanitarios. Corte de ingreso de agua con una llave de paso. 

gl 1.00     

  A-7 Desmonte de mesadas y artefactos de la Parrilla. Corte de ingreso 
de agua con una llave de paso. 

gl 1.00     

  A-8 Demolicion de mampostería en sanitarios. m2 59.60     

  A-9 Demolicion de mampostería en Parrilla m2 21.95     

  A-10 Demolición de azulejos de sanitarios m2 103.54     

  A-11 Desmonte de alfombra de caucho m2 14.20     

  A-12 Desmonte de alfombra tipo pasto sintético, contrapiso y base-
carpeta existente en explanada abierta 

m2 103.00     

  A-13 
Desmonte de todas las instalaciones eléctricas existentes en el 
techo del Gimnasio 

gl 1.00     

  A-14 Retiro de escombros gl 1.00     

  
 

 
  SUB  TOTAL      

B 
Estructuras de H°A° con puntales metálicos (cada licitante debe calcular las 
estructuras de HºAº) 

  B-1 Zapatas. Incluye excavación. m3 4.80     

  B-2 
Vigas de fundación. Dimensiones: 0,20x0,40 mts. Incluye 
excavación. 

m3 3.30     

  B-3 Pilares m3 2.40     

  B-4 Vigas m3 2.10     

  B-5 Losa prefabricada p/ techo parrilla con aislación m2 8.05     

  B-6 Rampa de HºAº (acceso) según diseño en planos. m3 1.80     

  
   

 SUB  TOTAL      

C 
Estructura - TECHO DE TEJAS.  (cada licitante debe calcular las estructuras de 
madera) 

  C-1 

Techo de tejas españolas + tejuelon tirantes lapacho 2x5". Vigas de 
lapacho estacionadas de primera calidad, tirantes de madera 
2"x5"x6" con cumbrera y limatesa p/ techo de tejas. Con 2 
Cabriadas de lapacho longitud= 7.80 m. 

m2 116.40     

  C-2 
CANALETA. Chapa galvanizada nro. 18 d=0.60 mts, según diseño en 
planos.  

ml 45.54     

  
   

 SUB  TOTAL      

D Albañilería - Mamposterías 

  D-1 
Mampostería de elev. - 0.15 (no vistos)  con envarillados cada 12 
hiladas. Sanitarios 

m2 28.21     
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  D-2 
Mampostería de elev. - 0.30 visto en fachadas con envarillados 
cada 12 hiladas. Ladrillos rojos quemados simil Construcciones 
existentes en el predio. Coffee break 

m2 124.80     

  D-3 
Revestimiento de pilares con ladrillo visto exterior con detalles 
sardinel según fachada, alt. 2,80 m. 

unid. 4.00     

  D-4 Mamposteria para Parrilla con ladrillos refractarios m2 38.73     

  
   

 SUB  TOTAL      

E Aislaciones 

  E-1 Aislación asfáltica horizontal de muros tipo U. ml 58.23     

  E-2 
Colocación de espumas fonoabsorbentes FONAC CONFORMADO 
de 35mm, pegada a la pared con adhesivo de doble contacto en 
pared posterior a mesa de conferencistas 

m2 19.80     

  
   

 SUB  TOTAL     

F Carpetas 

  F-1 
Carpeta 2 cm para asiento pisos porcellanatos EN COFFEE BREAK, 
GALERIA Y SSHH 

m2 177.66     

  F-2 Contrapiso interior de cascotes sobre explanada abierta 8cm 
compactado en coffee break y galeria 

m2 151.03     

  
   

 SUB  TOTAL     

G Revoques 

  G-1 
Interior a una capa fratachado y filtrado en COFFEE BREAK Y 
SANITARIOS 

m2 268.20     

  G-2 Revoque de pilares m2 39.60     

  G-3 De mochetas de muros Aberturas ml 74.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

H 
Revestimientos - pisos - zócalos (proteger con cartones corrugados los pisos 
porcellanatos y cerámicos colocados)  

  H-1 
Provisión y colocación piso interior porcelanato 60x60cm salon 
coffee break color beige claro, rectificado, 1ra calidad, junta 1mm 
pastina color beige claro 

m2 88.00     

  H-2 
Provisión y colocación piso interior cerámico color blanco 40x40cm 
tipo piso-pared en Sanitarios. Color blanco 

m2 127.00     

  H-3 
Zócalos de porcelanato de 8cm en Coffee Break, color beige claro, 
junta 1mm pastina color beige claro 

ml 36.00     

  H-4 
Provisión y colocación de alfombra de transito medio/alto de 
3,5mm de espesor con Base Alfombra Isolant como base de apoyo. 

m2 200.00     

  H-5 
Provisión y colocación piso exterior porcelanato 60x60cm color gris 
claro, poroso, 1ra calidad. Sobre piso existente en galería (incluye 
aditivo especial de máxima adherencia) y en ampliacion de galería. 

m2 210.50     

  H-6 
Zócalos de porcelanato de 8cm exterior color gris claro, canto 
rectificado, 1mm pastina color gris claro 

ml 100.00     

  H-7 
Provisión y colocación piso porcelanato 60x60cm antideslizante, 
gris claro, con nariz de huella antileslizante de inox Atrim en rampa 
de acceso (3,60x5,00m.) 

gl 1.00     

  H-8 
Provision y colocación de espumas fonoabsorbentes FONAC 
CONFORMADO de 35mm, pegada a la pared con adhesivo de doble 
contacto en muro semicircular en sala de conferencias. 

m2 18.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

I Cielorrasos 

  I-1 
Cielorrasos de placas de yeso cartón 12mm a junta tomada 
encintado y masillado, perfectamente nivelado Coffee Break  y 
Sanitarios. 

m2 112.01     

  I-2 Buña Perimetral simple contra los muros ml 70.00     

  I-3 Cortes para artefactos de iluminación y accesorios varios un 41.00     

  I-4 Registros de cielorraso 50x50cm un 4.00     

  I-5 
Cielorraso de placas de fibra de vidrio ISOVER PRISMA Negro Mate 
en Sala de Conferencias. El mismo deberá ser colocado con 
bastidor de perfiles de aluminio fijado al techo de la sala. 

m2 200.00     

  I-6 
Tabiques de placas de yeso cartón verde 12mm a junta tomada 
encintado y masillado, perfectamente nivelado 

m2 9.00     
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 SUB  TOTAL     

J Inst. Sanitaria: Desague Cloacal según plano de Instalaciones 

    Inst. desague cloacal en SANITARIOS 

  J-1 Sifon jet blanco unid. 4.00     

  J-2 Rejilla de Piso Sifonada 150x150x50 unid. 3.00     

  J-3 Caja de registro 40x40 unid. 2.00     

  J-4 Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM unid. 30.00     

  J-5 Tubo Desague con Bolsa Serie R   50 MM unid. 18.00     

  J-6 Codo Serie R 45G 100MM unid. 2.00     

  J-7 Codo Serie R 45G 50 MM unid. 17.00     

  J-8 Codo Serie R 90G 100 MM unid. 3.00     

  J-9 Codo Serie R 90G 50 MM unid. 14.00     

  J-10 TEE  Reducida Serie R 45G 100 A 50 MM  unid. 1.00     

  J-11 TEE  Serie R 45G 100  unid. 2.00     

  J-12 TEE  Serie R 45G 50 unid. 2.00     

  J-13 TEE  Serie R 90G 100 unid. 1.00     

  J-14 Reducción Excentrica Serie R 100 x 50 MM unid. 2.00     

    Inst. desague en PARRILLA 

  J-15 Rejilla de piso sifonada de 15x15 unid. 1.00     

  J-16 Sifon de botella blanco unid. 1.00     

  J-17 codo serie R de 50mm ml 2.00     

  J-18 caño serie R de 50mm ml 2.00     

  J-19 caño serie R de 75mm unid. 10.00     

  J-20 Reducidor de 100x75 serie R unid. 1.00     

  J-21 Tee de 100 serie r unid. 1.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

K Inst. Sanitaria: Desague Pluvial   

  K-1 Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ml 38.50     

  K-2 Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ( VERTICAL ) ml 12.00     

  K-3 Codo Serie R 90G 100 MM unid. 10.00     

  K-4 Canaleta alero de chapa galvanizada n18 d=50 cm ml 43.30     

  K-5 
Soporte tub. Vertical ( riel ranurado,soporte Galvanizado,perno 
Galvanizado)   caño DN 150 mm 

unid. 8.00     

  K-6 Rejilla de aguas de lluvia 45x45 unid. 6.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

L Inst. Sanitaria: Instalacion Hidraulica según plano de Instalaciones 

    Inst. Hidráulica en SANITARIOS 

  L-1 Mezcladora un 4.00     

  L-2 Conexión flexible 1/2"x30 cm un 8.00     

  L-3 contra llave ( fv clasicas ) un 8.00     

  L-4 Tuberia termofusion pn25 p/agua fría D=3/4" ml 25.00     

  L-5 Tuberia termofusion pn25 p/agua fría D=1/2"  ml 32.00     

  L-6 Codo 90 = 1/2" Termofusion un 27.00     

  L-7 Codo 90 = 3/4" Termofusion un 1.00     

  L-8 TEE =3/4"  Termofusion un 13.00     

  L-9 Reductor =3/4" a 1/2" Termofusion un 14.00     

    Inst. Hidraúlica en PARRILLA 
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  L-10 Conexión flexible 1/2"x30 cm unid. 1.00     

  L-11 contra llave ( fv clasicas ) unid. 1.00     

  L-12 Tuberia termofusion pn25 p/agua fría D=1/2"  ml 6.00     

  L-13 Codo 90 = 1/2" Termofusion unid. 2.00     

  L-14 TEE =3/4"  Termofusion unid. 1.00     

  L-15 Reductor =3/4" a 1/2" Termofusion unid. 1.00     

  
 

  

 

 SUB  TOTAL     

N 
Sistema de Prevención contra Incendios (P.C.I) según plano de 
Instalaciones 

OBSERVACIONES: Se computa lo intrínseco a cada bloque, no está contemplada en esta 
planilla la interconexión de Bloques ya sea en la parte hidráulica como en la parte 
electrónica, lo cual será computado en la última etapa y como un apartado general bajo 
el nombre de Áreas comunes. 

  N-1 Panel Central de Control unid. 1.00     

  N-2 Detector de Humo Calor unid. 17.00     

  N-3 Detector  Termovelocimetrico unid. 2.00     

  N-4 Alarma Audio Visual unid. 4.00     

  N-5 Pulsador Manual Compuesto unid. 4.00     

  N-6 Indicador de acción remota (PIAL) unid. 7.00     

  N-7 Tubería de Acero al Carbono o Acero Galvanizado 2 1/2 Pulgadas unid. 15.14     

  N-8 Boca de Incendio Equipada unid. 1.00     

  N-9 Manometro de Glicerina con visor de 2 pulgadas unid. 1.00     

  N-10 Luces de Emergencia de Led unid. 6.00     

  N-11 Cartel de Salida de Emergencia de Led unid. 6.00     

  N-12 Extintor PQS para fuegos tipo ABC de 4 Kg unid. 2.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

O Equipamiento de baños 

  O-1 
Provisión y montaje de inodoros Deca Ravena con mochila color 
blanco, tapa para inodoro acolchada, tornillos y tarugos 

unid. 4.00     

  O-2 
Provisión y montaje de mingitorios Deca M.714.17  color blanco 
con sifón integrado y válvula embutida 

unid. 1.00     

  O-3 
Provisión y montaje de bachas Ovaladas de embutir Deca L37 para 
mesada con sifón cromado 

unid. 4.00     

  O-4 
Provisión y montaje de Griferías FV clásicas para lavatorios de 
mesada, conexiones cromadas , sopapa 

unid. 4.00     

  O-5 
Provisión y montaje  de Accesorios de losa embutidos: portarrollos 
(04). 

gl. 1.00     

  O-6 

Provisión y montaje juego de losa, grifería y accesorios SSHH para 
personas con discapacidades diferentes  (Grifería: Marca FV línea 
Pressmatic alta; Inodoro marca DECA línea Montecarlo color 
blanco, Bacha ovalada sobre mesada PORCELLANOSA, Sifón 
cromado minimalista, Accesorios de externos: portarrollos, 
jaboneras chicas, colgadores, barra fijas, barra rebatible ) 

gl. 1.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

P Carpinteria de vidrio y aluminio 

  P-1 
Espejos 4 mm, bordes pulidos, pegados a la pared, medidas 1,50x 
2,00  (1 un) y  2,30 x 2,00  (1 un.) 

m2 7.40     

  P-2 

PV1. Aberturas en carpintería de aluminio pintado color blanco con 
cristal templado incoloro 10 mm 2 hojas de abrircon freno 
hidráulico, manijón barra inox 40x20mmx 0,60 m de largo. 
Medida= 2,00x2,50 

unid. 8.00     

  
P-3 

V1. Medida= 1,00x1,10 corredizas. Un paño fijo y uno corredizo 
carpintería de aluminio pintado color blanco con cristal templado 
incoloro 10 mm 

unid. 2.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

Q Carpinteria de MADERA 
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Q-1 

P1. Marcos y puertas placas,1 hoja 0,70x2,10m, madera Paraíso 
lustrada. Con 2 buñas. Herrajes, Cerradura Papaiz tipo Sanatorio 
SSHH 

unid. 2.00     

  
Q-2 

P2. Marcos y puertas placas, 1 hoja 0,80x1,80m, madera Paraíso 
lustrada. Con 2 buñas, contramarco lisos 7 cm, herrajes, pasador. 
BOX de SSHH 

unid. 2.00     

  
Q-3 

P1. Marcos y puertas placas,1 hoja 0,90x2,10m, madera Paraíso 
lustrada. Con 2 buñas. Herrajes, Cerradura Papaiz tipo Sanatorio 
SSHH INCLUSIVO 

unid. 1.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

R Granitos Naturales 

  R-1 
Mesada de SSHH HOMBRES. Granito color GRIS. Medida: 3,15 x 
0,55 con hueco de bacha, Zócalos 20 cm. Polleras 20 cm. Uniones a 
45º. 

Un 1.00     

  R-2 
Mesada de SSHH DAMAS. Granito color GRIS. Medida: 1,50 x 0,55 
con hueco de bacha, Zócalos 20 cm. Polleras 20 cm. Uniones a 45º. 

Un 1.00     

  
R-3 

Mesada de PARILLA. Granito color GRIS. Medida: 0,95x0,40 mts . 
Polleras 10 cm. Uniones a 45º. Incluye  pileta de acero inoxidable y 
griferia (1un). 

Un 2.00     

  R-4 
Boxes separadores de Mingitorios, en Granito color GRIS. Medida= 
0,35 x 0,90 

Un 2.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

S Herreria 

  S-1 

Parasoles metálicos con listones de madera y placa Polygal con 
pendiente 1%. Bastidores de tubos 40x80x2mm con tensores de 
sujeción de caños circulares y placas metálicas asegurados a la 
mampostería, con pintura antióxida y sintética color negro. 
Listones de madera Ybyrapyta 2"x2" asegurados con tornillos a los 
bastidores metálicos,  lijados y con barniz intrasolar de protección . 
Placas Polygal con cantoneras metálicas de borde perfectamente 
selladas, aseguradas a los bastidores metálicos. Medidas= 
2,00x2,50 mts. 

unid. 2.00     

  S-2 Tapa de Registros cloacales 40x40 unid. 2.00     

  S-3 
Colocación y provisión de parrilla enlozada, medidas 1,70x0,80 m. 
Incluye manivela, molinete, tapa,  guardapanza, cenicero y 
carbonera.  

unid. 1.00     

  S-4 
Ducto de chapa 18 para Parilla con sombrero metálico. Diámetro 
0,28 m. 

unid. 1.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

T Pinturas 

  T-1 
De muros interiores al látex Toque de Seda con enduido color 
blanco hielo 

m2 397.20     

  T-2 De cielorraso al látex color Blanco con enduido m2 297.43     

  T-3 
Limpieza y siliconado de ladrillos a la vista exterior (incluye fachada 
de parrillas) 

m2 388.40     

  
   

 SUB  TOTAL     

U VARIOS 

  U-1 
Cantoneras de terminación de muros de SSHH, bordes 
redondeados acero marca Atrim 

ml 12.70     

  U-2 
Logo corpóreo de  SALA DE CONFERENCIAS en acero inoxidable en 
muro fachada  según diseño MEDIDAS 1,70x0,40 

unid. 1.00     

  U-3 Logo corpóreo de APF en muro fachada según diseño diám. 0,75 m. unid. 1.00     

  U-4 Mástiles de acero inoxidable para exteriores p/ bandera en Acceso unid. 3.00     

  U-5 Limpieza periódica y retiro de escombros gl 1.00     

  U-6 Limpieza final de obra gl 1.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

  
     

  

V AIRE ACONDICIONADO 

  V-1 
Acondicionadores de aire tipo Split pared de 48.000 BTU/h, Split 
Piso Techo. Coffee break 

unid 2.00     
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V-2 

Provisión e instalación de cañerías de cobre, PVC para drenajes, 
soportes metálicos para evaporadores y condensadores, 
interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, 
puesta en marcha de equipos y control general de funcionamiento. 

gl 1     

  V-3 Mantenimiento completo de equipos de Aire existentes gl 1.00     

  
   

 SUB  TOTAL     

W INSTALACION ELECTRICA Y ESPECIALES 

  W-1 TABLEROS          

  
W-
1.1 

TABLERO MET. 60 MODULOS U. 1     

  
W-
1.2 

SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. GL. 1     

  
W-
1.3 

DISYUNTOR TRIF. C60N 20 AMP. C U. 2     

  
W-
1.4 

DISYUNTOR TRIF. C60N 25 AMP. C U. 4     

  
W-
1.5 

DISYUNTOR TRIF. C60N 32 AMP. C U. 1     

  
W-
1.6 

DISYUNTOR TRIF. 125 AMP. 15KA U. 1     

  
W-
1.7 

DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C U. 3     

  
W-
1.8 

DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C U. 14     

  
W-
1.9 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. U. 1     

  
W-

1.10 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 20 KA 
U. 4     

  
W-

1.11 ACCESORIOS MENORES 
GL. 1     

              

  W-2 DUCTOS Y CAJAS DATOS, TELEFONIA         

  
W-
2.1 

CAJA MET.  300X200X120 MM U. 1     

  
W-
2.2 

BOCAS DE DATOS (DUCTOS Y CAJAS) U. 3     

  
W-
2.3 

BOCAS DE TELEFONO (DUCTOS Y CAJAS) U. 3     

  
W-
2.4 

BOCAS DE TV (DUCTOS Y CAJAS) U. 1     

  
W-
2.5 

ACCESORIOS MENORES GL. 1     

              

  W- 3 BOCAS CIRCUITOS ELECTRICOS         

  
W-
3.1 BOCA DE ILUMINACION 

U. 82     

  
W-
3.2 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

U. 82     

  
W-
3.3 BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA 

U. 20     

  
W-
3.4 BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA 

U. 6     

  
W-
3.5 BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO TRIFASICO 

U. 2     

  
W-
3.6 ACCESORIOS MENORES 

GL. 1     

              

  W-4 ARTEFACTOS DE ILUMINACION         

  W.4.1 PANEL LED CUADRANGULAR 60X60cm 47W U. 22     

  W.4.2 
APLIQUE COLOR NEGRO BIDIRECCIONAL DIFUSOR CON LAMPARA 
HALOGENA 

U. 23     

  W.4.3 LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO LED 12 W U. 28     

  W.4.4 PANEL LED CUADRANGULAR 30X30cm 12W U. 9     

  W.4.5 ACCESORIOS MENORES GL. 1     

  
   

 SUB  TOTAL     
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SUB TOTAL SALA DE CONFERENCIA  

 

CÓMPUTO MÉTRICO - LAVANDERÍA ALBIR OGA  

 
      

ITEMS DESCRIPCIÓN UND. MEDIDA CANTIDAD P. Unitario Sub-Total 

     
  A Tareas Preliminares 

  
A-
1 Trámites y presentación de Planos Municipales 

gl 1.00     

  
A-
2 Demolicion de mampostería en Tendedero lavandería 

m2 11.71     

  
A-
3 Demolicion de mamposteria en Sala de estar 

m2 7.67     

  
A-
4 Demolicion de tanque de lavar en tendedero 

m2 6.60     

  
A-
5 

Demolición de piso cerámico, contrapiso y base-carpeta existente en 
tendero abierto. 

m2 11.40     

  
A-
6 Replanteo y marcación 

m2 9.95     

  
A-
7 Retiro de escombros 

gl 1.00     

         SUB  TOTAL      

B Movimiento de suelo (Manual/mecanico) 

  
B-
1 

Relleno de suelo compactado. Se puede utilizar tierra de excavación de 
fundaciones previamente verificado y seleccionado. 

m3 
verificar in 

situ 
    

         SUB  TOTAL      

C Estructura - TECHO  (Cada licitante debe calcular las estructuras de madera) 

  
D-
1 

TECHO. Techo de chapa galvanizada color gris con tapacanto perimetral 
pendiente: 10%. Incluye vigas y correas de madera 

m2 24.53     

    

 SUB  TOTAL      

D Albañilería - Mamposterías 

  E-1 
Mampostería de elev. - 0.15 (no vistos)  con envarillados cada 12 
hiladas. Sala de estar 

m2 10.00     

  
E-2 

Mampostería de elev. - 0.15 visto en fachadas con envarillados cada 12 
hiladas. Ladrillos rojos quemados simil Construcciones existentes en el 
predio.  

m2 35.63     

    

 SUB  TOTAL      

E Aislaciones 

  F-1 Aislación asfáltica horizontal de muros tipo U. ml 45.63     

    

 SUB  TOTAL     

F Contrapisos y Carpetas 

  
G-
1 

Contrapiso interior de cascotes sobre suelo natural 8cm compactado en  
DEPÓSITO 

m2 11.00     

  
G-
2 Carpeta 2 cm para asiento pisos ceramicos en DEPOSITO 

m2 20.30     

    

 SUB  TOTAL     

G Revoques 

  
H-
1 Interior a una capa fratachado y filtrado 

m2 45.30     

  
H-
2 De mochetas de muros Aberturas 

ml 34.70     

    

 SUB  TOTAL     

H Revestimientos - pisos - zócalos (proteger con cartones corrugados los pisos porcellanatos y cerámicos colocados)  
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  I-1 
Provisión y colocación piso interior cerámico color blanco 40x40cm en 
Depósito. 

m2 18.45     

  I-2 Zócalos de porcelanato  interior cerámico color blanco de 8cm  ml 18.30     

    

 SUB  TOTAL     

I Inst. Sanitaria: Desague Cloacal según plano de Instalaciones 

  J-1 Rejilla de piso sifonada de 15x15 unid 1.00     

  J-2 Sifon de botella blanco unid 1.00     

  J-3 codo serie R de 50mm ml 2.00     

  J-4 caño serie R de 50mm ml 2.00     

  J-5 caño serie R de 75mm unid 10.00     

  J-6 Reducidor de 100x75 serie R unid 1.00     

  J-7 Tee de 100 serie r unid 1.00     

    

 SUB  TOTAL     

J Inst. Sanitaria: Desague Pluvial 

  K-1 Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ml 13.50     

  K-2 Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ( VERTICAL ) ml 10.56     

  K-3 Codo Serie R 90G 100 MM unid. 8.00     

  K-4 Canaleta alero de chapa galvanizada n18 d=50 cm ml 6.60     

  K-5 
Soporte tub. Vertical ( riel ranurado,soporte Galvanizado,perno 
Galvanizado)   caño DN 150 mm 

unid. 7.04     

  K-6 Rejilla de aguas de lluvia rectangular 25x25 unid. 4.00     

  K-7 Rejilla de aguas de lluvia rectangular 45x45 unid. 2.00     

  

  

 

 SUB  TOTAL     

K Inst. Sanitaria: Instalación Hidraulica según plano de Instalaciones 

  L-1 Conexión flexible 1/2"x30 cm unid 1.00     

  L-2 contra llave ( fv clasicas ) unid 1.00     

  L-3 Tuberia termofusion pn25 p/agua fría D=1/2"  ml 6.00     

  L-4 Codo 90 = 1/2" Termofusion unid 2.00     

  L-5 TEE =3/4"  Termofusion unid 1.00     

  L-6 Reductor =3/4" a 1/2" Termofusion unid 1.00     

    

 SUB  TOTAL     

L Sistema de Prevención contra Incendios (P.C.I) según plano de Instalaciones 

OBSERVACIONES: Se computa lo intrínseco a cada bloque, no está contemplada en esta planilla la interconexión de Bloques ya sea en la parte 
hidráulica como en la parte electrónica, lo cual será computado en la última etapa y como un apartado general bajo el nombre de Áreas comunes. 

  
N-
1 

Panel Central de Control unid. 1.00     

  
N-
2 

Detector de Humo Calor unid. 9.00     

  
N-
3 

Detector  Termovelocimetrico unid. 1.00     

  
N-
4 

Alarma Audio Visual unid. 3.00     

  
N-
5 

Pulsador Manual Compuesto unid. 3.00     

  
N-
6 

Tubería de Acero al Carbono o Acero Galvanizado 2 1/2 Pulgadas ml 24.06     

  
N-
7 

Boca de Incendio Equipada unid. 1.00     

  
N-
8 

Manometro de Glicerina con visor de 2 pulgadas unid. 1.00     

  
N-
9 

Luces de Emergencia de Led unid. 5.00     

  
N-
10 

Cartel de Salida de Emergencia de Led unid. 4.00     

  
N-
11 

Extintor PQS para fuegos tipo ABC de 4 Kg unid. 4.00     
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 SUB  TOTAL     

M Equipamiento de lavandería 

  
O-
1 

Provisión y montaje de tanque para lavar ropas en lavadero, de 18 lts.  
(TQ.01.17)  color blanco. Dimensiones: 430x560 mm. Con sifón color 
banco. 

unid. 1.00     

  
O-
2 

Provisión y montaje de Griferías FV clásicas para tanque para lavar 
ropas. 

unid. 1.00     

    

 SUB  TOTAL     

N Carpinteria de vidrio y aluminio 

  
P-1 

V1 - Aberturas en carpintería de aluminio pintado color fosco con cristal 
templado incoloro 6 mm, con pre-marco . Medida= 0,70 X 0,40 
proyectantes 

unid. 2.00     

    

 SUB  TOTAL     

O Carpinteria de madera 

  
Q-
1 

P1 -Marcos y puertas placas, 1 hoja 0,70x2,10m, madera Paraíso 
lustrada. Con 2 buñas. Herrajes, Cerradura Papaiz tipo Sanatorio. 
DORMITORIOS Y SSHH 

Un 3.00     

    

 SUB  TOTAL     

P Herreria 

  
R-
1 

P2-Marco metálico chapa 18 con buñas perimetrales interior y exterior, 
Puerta metálica chapa 20 con buñas horizontales c/ 70cm. Medida hoja 
0,90x2,10m. Cerradura Kallay 4002 

unid. 3.00     

    

 SUB  TOTAL     

Q Pinturas 

  S-1 
De muros interiores al látex Toque de Seda con enduido color blanco 
hielo 

m2 588.90     

  S-2 
De muros interiores al látex Toque de Seda con enduido color blanco 
hielo para el exterior 

m2 43.20     

  S-3 Limpieza y siliconado de ladrillos a la vista exterior m2 183.36     

    

 SUB  TOTAL     

R Varios 

  T-1 
Limpieza periódica, retiro de escombros y restos de movimiento de 
suelo. 

gl 1.00     

  T-2 Limpieza final de obra gl 1.00     

    

 SUB  TOTAL     

S Inst. Sanitaria: Desague Pluvial 

  S-1 BOCAS CIRCUITOS ELECTRICOS         

  
S-
1.1 

BOCA DE ILUMINACION 4 U.     

  
S-
1.2 

MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 4 U.     

  
S-
1.3 

BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA 2 U.     

  
S-
1.4 

ACCESORIOS MENORES 1 GL.     

              

  S-2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION         

  
S-
2.1 

LUMINARIA APLIQUE 1X18W TIPO LED 2 U.     

  
S-
2.2 

LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36W ESTANCO 2 U.     

  
S-
2.3 

ACCESORIOS MENORES 1 GL.     

  

  

 

 SUB  TOTAL     

 

SUB TOTAL LAVANDERIA  
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CÓMPUTO MÉTRICO - SALA DE PRENSA  

  

     
  

ITEMS DESCRIPCIÓN UNID. MEDIDA CANTIDAD P. Unitario Sub-Total 

              

A Tareas Preliminares 

  A-1 Presentacion y Actualizacion de planos Municipales gl 1.00     

  A-2 Desmonte de marcos y puerta metálicas unid. 3.00     

  A-3 Desmonte de marcos y puerta de madera unid. 1.00     

  A-4 Desmonte de aberturas de carpintería de vidrio  unid. 6.00     

  A-5 
Desmonte de artefactos en sanitario (se convertirá en  SSHH 
inclusivo). Corte de ingreso de agua con una llave de paso. 

unid. 1.00     

  A-6 Desmonte placa de Eucatex en Sanitarios unid 1.00     

  A-7 
Demolición de mampostería  con revestimiento de ladrillos a la vista 
en sala de prensa 

m2 28.60     

  A-8 Demolición de pilares en Galería m2 2.12     

  A-9 Demolición de mampostería en baño inclusivo m2 6.61     

  A-10 Retirar revoque en pared con humedad en Sala de prensa m2 21.45     

  A-11 
Demolición de mampostería para ampliación de aberturas de vidrio 
en fachada 

m2 1.10     

  A-12 Demolición de mampostería para nueva de abertura de vidrio m2 3.36     

  A-13 Desmonte de pasto sintético existente en Sala de Prensa m2 81.63     

  A-14 Desmonte de zócalo de madera en cielo raso ml 40.50     

  A-15 Desmonte de cielorrasos existentes  m2 81.63     

  A-16 
Desmonte de todas las instalaciones eléctricas existentes en 
cielorraso 

gl 1.00     

  A-17 
Desmonte de todas las instalaciones eléctricas existentes en 
fachadas exteriores 

gl 1.00     

  A-18 Desmonte de techo de tejas con reutilización del mismo m2 46.33     

  A-19 Retiro de escombros gl 1.00     

         SUB  TOTAL      

B Movimiento de suelo (Manual/mecanico) 

  B-1 

Relleno y compactación mecánica, en capas no mayores a 20 
cm.con humedad adecuada, con tierra libre de material orgánico. Se 
puede utilizar tierra de excavación de fundaciones previamente 
verificado y seleccionado. 

m3 
Verificar in 

situ     

         SUB  TOTAL      

C Estructuras de HºAº con puntales metálicos (Cada licitante debe calcular la estructura de HºAº ) 

  C-1 Calculo estructural gl 1.00     

  C-2 Zapatas. Incluye excavación. gl 1.00     

  C-3 Vigas de fundación.  Incluye excavación. gl 1.00     

  C-4 Pilares gl 1.00     

  C-5 Vigas gl 1.00     

  C-6 Dinteles de hormigón para aberturas ml 14.52     

  C-7 Rampa de HºAº (acceso) según diseño en planos. gl 1.00     

  C-8 
Mampostería armada 0,20 apoyo de descanso de rampa (1,80 x 
1,80) con base de HºAº 20*20 

gl 1.00     

  C-9 Escalón de HºAº m3 0.36     

         SUB  TOTAL      

D Estructura - TECHO (cada licitante debe calcular las estructuras de madera) 

  D-1 
Techo de tejas españolas + tejuelon tirantes lapacho 2x5". Vigas de 
lapacho estacionadas de primera calidad, tirantes de madera 
2"x5"x6" con cumbrera y limatesa p/ techo de tejas  (no incluye 

m2 80.56     
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área de reutilización). 

         SUB  TOTAL      

E Albañilería  

  E-1 
Revestimiento de pilares con ladrillo visto exterior con detalles 
sardinel según fachada, alt. 2,80 m. en galería 

unid. 4.00     

  E-2 
Mampostería de 0.30 ladrillo visto exterior adintelado con forma de 
arco en galerias 

m2 20.52     

  E-3 
Sardinel de 0.30 ladrillo visto en forma de arco según diseño en 
fachada 

ml 19.44     

  E-4 
Mampostería de elevación 0,15 con envarillados cada 12 hiladas. 
Ladrillos rojos quemados simil Construcciones existentes en el 
predio. 

m2 68.80     

  E-5 

Mampostería de elevación de muro en fachada 0,30 con 
envarillados cada 12 hiladas. Ladrillos rojos quemados simil 
Construcciones existentes en el predio. Altura 3,00m. Con 2 pilares 
metálicos estructurales 15 cm de diámetro 

m2 51.81     

  E-6 Aislación asfáltica horizontal de muros ml 17.11     

  E-8 Revoque + hidrófugo en muro con humedad m2 21.45     

  E-9 Revoque interior a una capa fratachado y filtrado m2 217.00     

  E-10 Revoque de mochetas de muros . Aberturas ml 57.20     

  E-11 Revoque de pilares m2 18.62     

         SUB  TOTAL      

F Contrapisos y Carpetas 

  F-2 
Contrapiso interior de cascotes sobre suelo natural 10cm 
compactado en sala de prensa 

m2 33.22     

  F-3 Carpeta 2 cm para asiento pisos porcellanatos  m2 33.22     

         SUB  TOTAL     

G Revestimientos - pisos - zócalos (proteger con cartones corrugados los pisos porcellanatos y cerámicos colocados)  

  G-1 
Provisión y colocación piso interior porcelanato 60x60cm color gris 
claro, rectificado, 1ra calidad. En estar y sala tecnica 

m2 45.55     

  G-2 
Provisión y colocación piso exterior porcelanato 60x60cm color gris 
claro, poroso, 1ra calidad. Sobre piso existente en galería (incluye 
aditivo especial de máxima adherencia) y en ampliacion de galería. 

m2 100.25     

  G-4 
Zócalos de porcelanato de 8cm interior color gris claro, canto 
rectificado, 1mm pastina color gris claro 

ml 31.47     

  G-5 
Zócalos de porcelanato de 8cm exterior color gris claro, canto 
rectificado, 1mm pastina color gris claro 

ml 108.90     

  G-6 
Provisión y colocación de alfombra de transito medio/alto de 3,5 
mm de espesor con Base Alfombra Isolant como base de apoyo en 
Sala de Prensa 

m2 68.45     

        
 SUB  TOTAL   

                    
-    

H Cielorrasos 

  H-1 
Cielorrasos de placas de fibra de vidrio ISOVER PRISMA Negro Mate  
a junta tomada encintado y masillado, perfectamente nivelado. Con 
bastidor de perfiles de aluminio. 

m2 114.88     

  H-2 
Buña Perimetral  con siliconado pintable de sellamiento contra los 
muros 

ml 48.80     

  H-3 Cortes para artefactos de iluminación y accesorios varios un 14.00     

  H-4 Registros de cielorraso 50x50cm un 2.00     

         SUB  TOTAL     

I Equipamientos sanitarios 

  I-1 
Provisión y montaje de grifería y accesorios de SANITARIOS  (2 
juegos de Grifería: Marca FV línea Pressmatic alta) 

gl 1.00     
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  I-2 

Provisión y montaje juego de losa, grifería y accesorios SSHH para 
personas con discapacidades diferentes  (Grifería: Marca FV línea 
Pressmatic alta; Inodoro marca DECA línea Montecarlo color blanco, 
Bacha ovalada sobre mesada PORCELLANOSA, Sifón cromado 
minimalista, Accesorios de externos: portarrollos, jaboneras chicas, 
colgadores, barra fijas, barra rebatible ) 

gl 1.00     

         SUB  TOTAL     

J Carpinteria de vidrio y aluminio 

  J-1 
PV1. Acceso. Aberturas con cristal templado incoloro 10 mm 2 hojas 
de abrir con freno hidráulico, manijón barra inox 40x20mmx 1,00 m 
de largo. Medida= 1,70x2,20 

unid. 1.00     

  J-2 
PV2. Coffee Break. Aberturas con cristal templado incoloro 10 mm 2 
hojas de abrir con freno hidráulico, manijón barra inox 40x20mmx 
1,00 m de largo. Medida= 1,40x2,10 

unid. 1.00     

  J-3 
V1. Sala de Prensa. Aberturas en carpintería de aluminio pintado 
color blanco con cristal templado incoloro 10 mm 2 corredizas. 
Medida= 1,80x1,70 m. 

unid. 5.00     

  
  

   SUB  TOTAL     

K Carpinteria de MADERA 

  K-1 
P1. Marcos y puertas placa, 1 hojas 0,70x2,10m, madera Paraíso 
lustrada. Con 2 buñas horizontales, contramarcos 10 cm, herrajes, 
cerradura Kallai. SALA TÉCNICA 

unid. 1.00     

  K-2 
P2. Marcos y puertas placas, 1 hoja 0,90x2,10m, madera Paraíso 
lustrada. Con 2 buñas, contramarco lisos 7 cm, herrajes, cerradura 
Papaiz tipo Sanatorio. BAÑO INCLUSIVO 

unid. 1.00     

         SUB  TOTAL     

L HERRERÍA 

  
L-1 

P3. Marco metálico con buñas perimetrales interior y exterior, 
Puerta metálica con buñas horizontales c/ 30 cm. Medida hoja 
0,90x2,20m. SALIDA DE SALA DE PRENSA 

unid. 2.00     

  L-2 Baranda p/ rampa de acceso p/ discapacitados ml 12.12     

  
  

   SUB  TOTAL     

M Pinturas 

  M-1 
De muros interiores al látex Toque de Seda con enduido color 
blanco hielo 

m2 217.00     

  M-2 De cielorraso al látex color Blanco con enduido m2 114.88     

  M-3 Limpieza y siliconado de ladrillos a la vista exterior m2 210.91     

         SUB  TOTAL     

N AIRE ACONDICIONADO 

  N-1 Mantenimiento completo de equipos de Aire existentes unid. 1.00     

  N-2 
Acondicionador de Aire de 36.000 BTU/h, Split Cassette. Sala de 
prensa 

unid. 2.00     

  N-3 Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h, Split Cassette. Estar unid. 1.00     

  N-4 Acondicionador de Aire de 12.000 BTU/h, Split Pared. Sala técnica unid. 1.00     

  N-5 Cañeria de cobre ml 31.00     

  N-6 Cañeria de PVC drenaje ml 36.00     

         SUB  TOTAL     

O VARIOS 

  O-1 
Logo corpóreo de SALA DE PRENSA de acero inoxidable en muro 
fachada según diseño 

unid. 1.00     

  O-2 
Logo corpóreo de APF en acero inoxidable en muro fachada según 
diseño. 

unid. 1.00     

  O-3 Pantalla LED para exteriores en fachada medidas= 1,50x2,00 m. unid. 1.00     

  O-4 Limpieza periódica y retiro de escombros gl 1.00     

  O-5 Limpieza final de obra gl 1.00     

         SUB  TOTAL     

P Inst. Sanitaria: Desague Pluvial 

  P-1 Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ml 50.00     
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  P-2 Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ( VERTICAL ) ml 17.40     

  P-3 Codo Serie R 90G 100 MM unid. 12.00     

  P-4 Codo Serie R 45G 100 MM unid. 5.00     

  P-5 Canaleta alero de chapa galvanizada n18 d=50 cm ml 70.00     

  P-6 
Soporte tub. Vertical ( riel ranurado,soporte Galvanizado,perno 
Galvanizado)   caño DN 150 mm 

unid. 11.60     

  P-7 Rejilla de aguas de lluvia 45x45 unid. 6.00     

    

 SUB  TOTAL      

Q Prevención contra incendios 

OBSERVACIONES: 1) Se proyecta un sistema de extinción manual por Boca de Incendio Equipada con Sala de Bombeo y Reserva Técnica de Agua 
según requerimentos de la municipalidad de Ypane. A pedido del cliente se podría brindar mayor seguridad contemplando en algunos Bloques un 
Sistema de Extinción Automático por rociadores de Incendio conforme a la Ordenanza 468/14 de la Munic. de Asunción.  2) Se computa lo 
intrínseco a cada bloque, no está contemplada en esta planilla la interconexión de Bloques ya sea en la parte hidráulica como en la parte 
electrónica, lo cual será computado en la última etapa y como un apartado general bajo el nombre de Áreas comunes. 

  Q-1 Panel Central de Control unid. 1.00     

  Q-2 Detector de Humo Calor unid. 15.00     

  Q-3 Alarma Audio Visual unid. 2.00     

  Q-4 Pulsador Manual Compuesto unid. 1.00     

  Q-5 Tubería de Acero al Carbono o Acero Galvanizado 2 1/2 Pulgadas ml 23.00     

  Q-6 Boca de Incendio Equipada unid. 1.00     

  Q-7 Manometro de Glicerina con visor de 2 pulgadas unid. 1.00     

  Q-8 Llave de Paso Mariposa Supervisada de 2 1/2 pulgadas  unid. 1.00     

  Q-9 Luces de Emergencia de Led unid. 3.00     

  Q-10 Cartel de Salida de Emergencia de Led unid. 3.00     

  Q-11 Extintor PQS para fuegos tipo ABC de 4 Kg unid. 2.00     

    

 SUB  TOTAL      

R INSTALACION ELECTRICA Y ESPECIALES 

  R-1 TABLEROS          

  R-1.1 TABLERO MET. 48 MODULOS U. 1     

  R-1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. GL. 1     

  R-1.3 DISYUNTOR TRIF. C60N 20 AMP. C U. 3     

  R-1.4 DISYUNTOR TRIF. C60N 32 AMP. C U. 1     

  R-1.5 DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. C U. 1     

  R-1.6 DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C U. 5     

  R-1.7 DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C U. 16     

  R-1.8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. U. 1     

  R-1.9 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 20 KA U. 4     

  R-1.10 ACCESORIOS MENORES GL. 1     

              

  R-2 DUCTOS Y CAJAS DATOS, TELEFONIA         

  R-2.1 CAJA MET.  300X200X120 MM U. 2     

  R-2.2 BOCAS DE CAJAS P/ MEGAFONIA (DUCTOS Y CAJAS) U. 2     

  R-2.3 BOCAS DE AUDIO (DUCTOS Y CAJAS) U. 4     

  R-2.4 BOCAS DE TV (DUCTOS Y CAJAS) U. 4     

  R-2.5 BOCAS DE DATOS (DUCTOS Y CAJAS) U. 3     

  R-2.6 BOCAS DE TELEFONO (DUCTOS Y CAJAS) U. 3     

  R-2.7 ACCESORIOS MENORES GL. 1     

              

  R-3 BOCAS CIRCUITOS ELECTRICOS         
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  R-3.1 BOCA DE ILUMINACION U. 60.00     

  R-3.2 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION U. 60.00     

  R-3.3 BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA U. 15.00     

  R-3.4 BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA U. 8.00     

  R-3.5 BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO U. 1.00     

  R-3.6 BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO TRIFASICO U. 3.00     

  R-3.7 BOCAS DE SECAMANOS U. 2.00     

  R-3.8 ACCESORIOS MENORES GL. 1.00     

              

  R-4 ARTEFACTOS DE ILUMINACION         

  R-4.1 PANEL LED CUADRANGULAR 60X60cm 47W U. 16.00     

  R-4.2 
APLIQUE COLOR NEGRO BIDIRECCIONAL DIFUSOR CON LAMPARA 
HALOGENA 

U. 13.00     

  R-4.3 LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO LED 12 W U. 12.00     

  R-4.4 LUMINARIA DE PISO TIPO LED 3 W U. 7.00     

  R-4.5 Panel cuadrado Tipo Led 18W - (4000ºK)  U. 19.00     

  R-4.6 ACCESORIOS MENORES GL. 1.00     

         SUB  TOTAL      

 

 

SUB TOTAL SALA DE PRENSA  

 

CÓMPUTO MÉTRICO - ALBIROGA - VESTUARIOS  

 
      

ITEMS DESCRIPCIÓN UND. MEDIDA CANTIDAD P. Unitario Sub-Total 

  
    

 
  

A Tareas Preliminares 

  
A-
1 

Limpieza del terreno (extracción de árboles, malezas, residuos, etc) m2 230.00   0.00 

  
A-
2 

Vallado perimetal de obra, de chapa trapezoidal alt. 1,80 mtrs. con 
puntales de madera cada 2,50 mtrs. 

ml 64.00   0.00 

  
A-
3 

Cartel de obra, cartel de Uso de equipos básicos de Seguridad, cartel 
con números en casos de emergencia 

gl 1.00   0.00 

  
A-
4 

Provisión (agua, energia eléctrica, etc) Instalación provisoria de obra, 
verificar in situ distancia más cercana de instalaciones existentes. 

gl 1.00   0.00 

  
A-
5 

Replanteo y marcación m2 230.00   0.00 

    
  

   SUB  TOTAL  A  
                    
-    

B Movimiento de suelo 

  
B-
1 

Desmonte en general gl 1.00   0.00 

  
B-
2 

Excavación para cimentación de PBC (sin retiro de material) m3 46.00   0.00 

  
B-
3 

Relleno y compactación mecánica, en capas no mayores a 20 cm.con 
humedad adecuada, con tierra libre de material orgánico. Se puede 
utilizar tierra de excavación de fundaciones previamente verificada y 
seleccionada. Verificar metraje in situ 

gl 1.00   0.00 

  
B-
4 

Retiro de obra, de tierra sobrante  gl 1.00   0.00 
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   SUB  TOTAL  B  
                    
-    

C Cimientación (Cada licitante debe verificar el predimensionamiento de las fundaciones) 

  
C-
1 Cimentación de Piedra Bruta Colocada. Ancho: 0,40 m. Altura: 0,60 m. 

m3 30.36   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL  C  
                    
-    

D Albañilería 

  
D-
1 Mampostería de nivelación armada. - 0.30 ladrillo común 

m2 20.24   0.00 

  
D-
2 

Mampostería de elevación - 0.20, envarillado cada 12 hiladas, ladrillo  
común 

m2 59.50   0.00 

  
D-
3 

Mampostería de elevación - 0.20, envarillado cada 12 hiladas, ladrillo  
común hacia el interior + ladrillo rojos quemados de canto hacia el 
exterior 

m2 115.50   0.00 

  
D-
4 

Mampostería de elev. - 0.15, muros interiores, envarillado cada 12 
hiladas, ladrillo común 

m2 155.10   0.00 

  
D-
5 Envarillado completo a h=2,10 m (nivel de dintel de aberturas)  

ml 50.60   0.00 

  
D-
6 

Pared filtro de ladrillo convocó, colocado de canto, envarillado cada 10 
hiladas y reforzado por detrás con columnas metálicas de soporte cada 
2 metros lineales. Cada nivel de envarillado en la pared va soldado a las 
columnas metálicas para arriostre. 

m2 67.45   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL D  
                    
-    

E Aislaciones 

  
E-
1 

Aislación asfáltica horizontal de muros en forma de U doble mano ml 50.60   0.00 

  
E-
2 

Aislación horizontal de zonas húmedas (duchas y SSHH). Prever 
redondeo perimetral de muros. Aplicación de una mano de pintura 
asfáltica en base solvente como base de impermeabilización. Provisión 
y colocación de una capa de membrana de 4 mm de espesor con 
refuerzo interno y terminación de polietileno, soldada totalmente a la 
superficie. La impermeabilización subirá 20 cm en todo el perímetro. 
Colocar una capa de fieltro asfáltico como protección 

m2 59.85   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL E  
                    
-    

F Contrapisos y Carpetas 

  
F-
1 

Contrapisode cascotes sobre suelo natural 10cm compactado en zonas 
no húmedas 

m2 118.74   0.00 

  
F-
2 

Carpeta 2 cm para asiento pisos porcellanatos m2 118.74   0.00 

    Zonas húmedas (duchas y SSHH)         

  
F-
3 

Contrapiso de cascotes + alisada de arena y cemento con pendiente 1%  
hacia los desagues existentes.  

m2 59.85   0.00 

  
F-
4 

Redondeo perimetral de babetas, picar 15 cm muros verticales para 
colocación de aislación horizontal 

ml 77.10   0.00 

  
F-
5 

Carpeta alisada de 1,5 cm como protección mecánica, siguiendo la 
pendiente. 

m2 59.85   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL F  
                    
-    

G Estructura - TECHO (Cada licitante debe calcular las estructuras metálicas por el peso y fuerza de los vientos) 

  
G-
1 

Estructura metálica de techo de correas y vigas metálicas pintadas con 
pintura antióxida, pendiente 10% 

m2 127.50   0.00 

  
G-
2 

TECHO. Panel chapa prepintada y núcleo EPS de 30mm sobre correas y 
vigas metálicas con pendiente: 10%. 

m2 127.50   0.00 

  
G-
3 

Canaleta tipo alero de chapa galvanizada nro. 18 d=0.60 mts, según 
diseño en planos.  

ml 17.00   0.00 

  
G-
4 

Canaleta embutida de chapa galvanizada nro. 18 d=0.60 mts,  según 
diseño en planos.  

ml 17.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL  G  
                    
-    
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H Cielorraso 

  
H-
1 

Cielorrasos de placas de yeso cartón 12mm con estructura de chapa, a 
junta tomada encintado y masillado, perfectamente nivelado 

m2 112.00   0.00 

  
H-
2 

Buña Perimetral simple contra los muros ml 112.40   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL H                -    

I Revoques 

  I-1 Exterior con hidrófugo a una capa fratachado y filtrado m2 59.50   0.00 

  I-2 Exterior con hidrófugo de muro de nivelación bajo muro convocó m2 9.70   0.00 

  I-3 Interior a una capa fratachado y filtrado m2 485.20   0.00 

  I-4 Interior de mochetas de muros Aberturas ml 92.70   0.00 

  I-4 De cielorraso de yeso m2 112.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL I                -    

J Revestimientos - pisos - zócalos 

  J-1 Adhesivo para piso porcellanato m2 178.59   0.00 

  J-2 
Provisión y colocación piso porcelanato 60x60cm color beige claro 
antideslizante alto tránsito 

m2 178.59   0.00 

  J-3 
Provisión y colocación de revestimiento pared 30x60 cm. color beige 
claro con pastina color beige junta 3mm. En duchas y vestuario árbitros 

m2 49.50   0.00 

  J-4 Provisión y Colocación de zocalos de porcelanato 10x60 cm. Color beige ml 112.40   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL J                -    

K INST. SANITARIA: Instalación Hidráulica según plano de Instalaciones 

  

 

 Aparatos Sanitarios Y Accesorios         

  
K-
1 

MEZCLADORA DUCHA un 13.00   0.00 

  
K-
2 

MEZCLADORA LAVADO un 9.00   0.00 

  
K-
3 

INODORO un 9.00   0.00 

  
K-
4 

Conexión flexible 1/2"x30 cm un 18.00   0.00 

  
K-
5 

Contra llave ( fv clasicas ) un 18.00   0.00 

     Redes De Distribución Agua fria         

  
K-
6 

Tuberia termofusion pn25 p/agua fría D=3/4" ml 49.86   0.00 

  
K-
7 

Tuberia termofusion pn25 p/agua fría D=1/2"  ml 78.65   0.00 

    Accesorios Agua Fria         

  
K-
8 

Codo 90 = 1/2" Termofusion un 58.00   0.00 

  
K-
9 

Codo 90 = 3/4" Termofusion un 12.00   0.00 

  
K-
10 

TEE =3/4"  Termofusion un 32.00   0.00 

  
K-
11 

TEE =1/2"  Termofusion un 15.00   0.00 

  
K-
12 

Reductor =3/4" a 1/2" Termofusion un 30.00   0.00 

     Redes De Distribución Agua Caliente         

  
K-
13 

Tuberia termofusion pn25 p/agua caliente D=1/2"  ml 40.20   0.00 

    Accesorios Agua Caliente         

  
K-
14 

Codo 90 = 1/2" Termofusion un 46.00   0.00 

  
K-
15 

TEE =1/2"  Termofusion un 31.00   0.00 

  
K-
16 

Reductor =3/4" a 1/2" Termofusion un 2.00   0.00 
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K-
17 

Valvula chek de bronce de 1/2" un 2.00   0.00 

  
K-
18 

Termocalefon TDG PLUS 80 LT VERTICAL un 2.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL K                -    

L INST. SANITARIA: Desague Pluvial 

  
L-
1 

Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ML 47.43   0.00 

  
L-
2 

Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ( VERTICAL ML 21.00   0.00 

    Accesorios       0.00 

  
L-
3 

Codo Serie R 90G 100 MM Und. 7.00   0.00 

  
L-
4 

Codo Serie R 45G 100 MM Und. 3.00   0.00 

  
L-
5 

Canaleta alero de chapa galvanizada n18 d=50 cm ML 32.00   0.00 

  
L-
6 

Soporte tub. Vertical ( riel ranurado,soporte Galvanizado,perno 
Galvanizado)   caño DN 150 mm 

Und. 14.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL L                -    

M INST. SANITARIA: Instalacion Cloacal según plano de Instalaciones 

     Aparatos Sanitarios Y Accesorios         

  
M-
1 

Sifón jet blanco un 9.00   0.00 

  
M-
2 

Rejilla de Piso Sifonada 150x150x50 un 18.00   0.00 

  
M-
3 

Caja de registro 40x40 un 2.00   0.00 

  
M-
4 

Inodoro un 8.00   0.00 

  
M-
5 

Lavamanos un 9.00   0.00 

  
M-
6 

Mingitorio un 1.00   0.00 

     Sistema De Drenaje CLOACAL         

  
M-
7 

Tubo Desague con Bolsa Serie R   100 MM ml 40.00   0.00 

  
M-
8 

Tubo Desague con Bolsa Serie R   50 MM ml 30.00   0.00 

    Accesorios         

  
M-
9 

Codo Serie R 45G 100MM un 2.00   0.00 

  
M-
10 

Codo Serie R 45G 50 MM un 30.00   0.00 

  
M-
11 

Codo Serie R 90G 100 MM un 5.00   0.00 

  
M-
12 

Codo Serie R 90G 50 MM un 18.00   0.00 

  
M-
13 

TEE  Reducida Serie R 45G 100 A 50 MM  un 8.00   0.00 

  
M-
14 

TEE  Serie R 45G 100  un 4.00   0.00 

  
M-
15 

TEE  Serie R 45G 50 un 12.00   0.00 

  
M-
16 

TEE  Serie R 90G 100 un 4.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL M                -    

N 
INST. ELECTRICA SEGÚN PLANO DE INSTALACIONES: Alimentadores INPACO, Ductos y Cajas TIGRE, Interruptores 
SCHNEIDER, placas VIMAR 

No incluye: 1- Cableado, equipos y mecanismos para alimentación a circuitos especiales de datos, TV y telefonia. 2- Materiales para alimentación a 
circuitos especiales: música funcional,CCTV, portero electrico y circuitos de seguridad. 3- Provisión alimentacion al tablero seccional. 4-  Provisión, 
arranque de motores. 5- Extension de linea MT, depende del proyecto de ANDE.  Toda la instalacion se ajusta a lo exigido por las normas 
paraguayas de instalacion en BT y MT 

  

 

TABLEROS          

  
N-
1 

TABLERO MET. 60 MODULOS U. 1.00   0.00 
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N-
2 

SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. GL. 1.00   0.00 

  
N-
3 

DISYUNTOR TRIF. C60N 32 AMP. C U. 1.00   0.00 

  
N-
4 

DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C U. 5.00   0.00 

  
N-
5 

DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C U. 11.00   0.00 

  
N-
6 

DISYUNTOR UNIP. C60N 25 AMP. C U. 13.00   0.00 

  
N-
7 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. U. 1.00   0.00 

  
N-
8 

DESCARGADOR DE SOBRETENSION 20 KA U. 4.00   0.00 

  
N-
9 

ACCESORIOS MENORES GL. 1.00   0.00 

  

 

DUCTOS Y CAJAS DATOS, TELEFONIA         

  
N-
9 

CAJA MET.  300X200X120 MM U. 1.00   0.00 

  
N-
10 

BOCAS DE DATOS (DUCTOS Y CAJAS) U. 1.00   0.00 

  
N-
11 

BOCAS DE TELEFONO (DUCTOS Y CAJAS) U. 1.00   0.00 

  
N-
12 

ACCESORIOS MENORES GL. 1.00   0.00 

  

 

BOCAS CIRCUITOS ELECTRICOS         

  
N-
12 

BOCA DE ILUMINACION U. 80.00   0.00 

  
N-
13 

MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION U. 80.00   0.00 

  
N-
14 

BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA U. 10.00   0.00 

  
N-
15 

BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA U. 1.00   0.00 

  
N-
16 

BOCAS DE DUCHA ELECTRICA U. 13.00   0.00 

  
N-
17 

BOCAS DE SECAMANOS U. 5.00   0.00 

  
N-
18 

BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO U. 1.00   0.00 

  
N-
19 

ACCESORIOS MENORES GL. 1.00   0.00 

  

 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION         

  
N-
20 

Downlight Circular Tipo Led 20W - (3000ºK)  U. 16.00   0.00 

  
N-
21 

Panel cuadrado Tipo Led 18W - (4000ºK)  U. 44.00   0.00 

  
N-
22 

Panel cuadrado Tipo Led 12W - (4000ºK)  U. 6.00   0.00 

  
N-
23 

APLIQUE COLOR NEGRO BIDIRECCIONAL DIFUSOR CON LAMPARA 
HALOGENA 

U. 12.00   0.00 

  
N-
24 

LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36W ESTANCO U. 2.00   0.00 

  
N-
25 

ACCESORIOS MENORES GL. 1.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL N  
                    
-    

Ñ AIRE ACONDICIONADO 

  
Ñ-
1 

Acondicionador de Aire de 12.000 BTU/h, Split Pared. Vestuario 
Árbitros 

un 1.00   0.00 

  
Ñ-
2 Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h, Split Pared. Vestidores 

un 2.00   0.00 

  
Ñ-
3 

Acondicionador de Aire de 18.000 BTU/h, Split Pared. Depósito para 
utileros 

un 1.00   0.00 

  
Ñ-
4 

Provisión e instalación de cañerías de cobre, PVC para drenajes, 
soportes metálicos para evaporadores y condensadores, interconexión 
eléctrica entre evaporadores y condensadores, puesta en marcha de 
equipos y control general de funcionamiento. 

gl 1.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL Ñ                      



Sección VI . Formularios                                77 

 

-    

O SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PCI Según planos de Instalaciones 

    

Observaciones: Se computa lo intrínseco a cada bloque, no está 
contemplada en esta planilla la interconexión de Bloques ya sea en la 
parte hidráulica como en la parte electrónica, lo cual será computado 
en la última etapa y como un apartado general bajo el nombre de Áreas 
comunes. 

        

    Sistema de Detección Electrónica         

  
O-
1 

Panel Central de Control Un. 1.00   0.00 

  
O-
2 

Detector de Humo Calor Un. 20.00   0.00 

  
O-
3 

Alarma Audio Visual Un. 3.00   0.00 

  
O-
4 

Pulsador Manual Compuesto Un. 2.00   0.00 

    Sistema de Combate Hidráulico         

  
O-
5 

Tubería de Acero al Carbono o Acero Galvanizado 2 1/2 Pulgadas ml 2.50   0.00 

  
O-
6 

Boca de Incendio Equipada Un. 1.00   0.00 

  
O-
7 

Manometro de Glicerina con visor de 2 pulgadas Un. 1.00   0.00 

  
O-
8 

Llave de Paso Mariposa Supervisada de 2 1/2 pulgadas  Un. 1.00   0.00 

    Sistema de Luces y Carteles       0.00 

  
O-
9 

Luces de Emergencia de Led Un. 3.00   0.00 

  
O-
10 

Cartel de Salida de Emergencia de Led Un. 2.00   0.00 

    Sistema de Extinción Manual         

  
O-
11 

Extintor PQS para fuegos tipo ABC de 4 Kg Un. 2.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL O  
                    
-    

P EQUIPAMIENTO DE BAÑOS  

  
P-
1 

Provisión y montaje de inodoros Deca Ravena con mochila color blanco, 
tapa para inodoro acolchada, tornillos y tarugos 

un 9.00   0.00 

  
P-
2 

Provisión y montaje de bacha oval Deca L65 color blanco, sifón 
cromado minimalista 

un 8.00   0.00 

  
P-
3 

Provisión y montaje de grifería para bacha FV línea pressmatic alta 
frio/caliente 

un 8.00   0.00 

  
P-
4 

Provisión y montaje de Grifería para ducha FV con mezcladora un 13.00   0.00 

  
P-
5 

Provisión y montaje  Duchas eléctricas marca Lorenzetti un 13.00   0.00 

  
P-
6 

Provisión y montaje  de Accesorios de losa embutidos: portarrollos (10), 
jaboneras chicas (9),jaboneras para duchas (13), perchas (13) 

gl 1.00   0.00 

  
P-
7 

Mamparas divisorias de baños de marco metálico revestido de 
melamina. Altura 2 mts. 

m2 18.25   0.00 

  
P-
8 

Provisión y montaje juego de losa, grifería y accesorios SSHH para 
personas con discapacidades diferentes  (Grifería: Marca FV clásica; 
Inodoro marca DECA línea Montecarlo color blanco, Bacha ovalada 
sobre mesada PORCELLANOSA, Sifón cromado minimalista, Accesorios 
de externos: barras fijas, barra rebatible ) 

gl 1.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL P  
                    
-    

Q GRANITOS NATURALES 

  
Q-
1 

Mesada de SSHH  Granito color GRIS. Medida:2,75 x 0,60 con hueco de 
bacha, Zócalos 10 cm. Polleras 20 cm. Uniones a 45º (ver detalle) 

un 2.00   0.00 

  
Q-
2 

Mesada de SSHH  Granito color GRIS. Medida:0,80 x 0,60 con hueco de 
bacha, Zócalos 10 cm. Polleras 20 cm. Uniones a 45º (ver detalle) 

un 2.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL Q  
                    
-    
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R CARPINTERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO 

  
R-
1 

V1. Abertura en carpintería de aluminio pintado color blanco con cristal 
templado incoloro 10 mm 1 hojas corrediza y 1 fija. Medida= 
1,40x0,60m 

un 3.00   0.00 

  
R-
2 

V2. Abertura en carpintería de aluminio pintado color blanco con cristal 
templado incoloro 10 mm 1 hoja corrediza Y 1 fija. Medida= 0,80x0,30m 

un 13.00   0.00 

  
R-
3 

V3. Ventana Pivotante en carpintería de aluminio pintado color blanco 
con cristal templado incoloro 10 mm. Medida= 0,60x0,30m 

un 2.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL R  
                    
-    

S CARPINTERIA DE MADERA 

  
S-
1 

P1. De acceso. Marco y puerta placa,1 hoja 0,90x2,10m, madera paraíso 
lustrada. Con 2 buñas. Herrajes, Cerradura Papaiz tipo Sanatorio. 

un 5.00   0.00 

  
S-
2 

P2. Puerta tipo vaivén. Marcos y puertas placas, 1 hoja 0,90x2,10m, 
madera Paraíso lustrada. Con 2 buñas. 

un 1.00   0.00 

  
S-
3 

P3. Marco y puerta placa,1 hoja 0,80x2,10m, madera paraíso lustrada. 
Con 2 buñas. Herrajes, Cerradura Papaiz tipo Sanatorio. 

un 2.00   0.00 

  
S-
4 

P4- De marco metálico, puerta placa revestida en melanina, hoja 
0,60x1,80 m. , herrajes, cerradura para baño 

un 10.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL S  
                    
-    

T HERRERIA 

  
T-
1 

Estructura metálica de soporte a muro convocó compuesta de 7 
columnas metálicas de 15x15x0,02 cm. con varillas de 8mm soldadas 
cada 60 cm de altura (a coincidir con el envarillado cada 10 hiladas del 
muro convocó) por las cuales se arriostra el muro. 

gl 1.00   0.00 

  
T-
2 

Tapa metálica para registro cloacal, rehundido para revestir con piso. 
Medida 60x60 cm 

un 2.00   0.00 

  
T-
3 

Marcos y Rejillas de registros pluviales 60x60 cm un 8.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL T  
                    
-    

U PINTURA 

  
U-
1 

De muros interiores al agua lavable con enduido  color blanco hielo con 
enduido 

m2 577.90   0.00 

  
U-
2 

De muros exteriores latex con enduido color cemento  m2 69.20   0.00 

  
U-
3 

De estructura metálica de soporte con sintético satinado color grafito 
oscuro 

gl 1.00     

  
U-
4 

De estructura metálica de techo con sintético satinado color grafito 
oscuro 

m2 127.50     

  
U-
5 

De canaleta tipo alero con sintético satinado color grafito oscuro ml 17.00     

  
U-
6 

Limpieza y siliconado de ladrillos a la vista exterior m2 115.50   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL U  
                    
-    

V CARTELERÍA 

  
V-
1 

Confección y colocación de corpóreas con logo APF, medidas según 
planos, con frente y relieve de acero inoxidable sobre base existente. 
Con iluminación 

un 1.00   0.00 

  
V-
2 

Confección y colocación de corpóreas VESTUARIO, medidas según 
planos, con frente y relieve de acero inoxidable sobre base existente. 
Con iluminación 

un 1.00   0.00 

  
   

 SUB  TOTAL V  
                    
-    

W VARIOS 

  
W-
1 

Limpieza periódica y retiro de escombros gl 1.00   0.00 

  
W-
2 

Limpieza final de obra gl 1.00   0.00 
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 SUB  TOTAL W  
                    
-    

 

  
TOTAL GENERAL (IVA INCL.)     

 

SUB TOTAL VESTUARIO  

 

CÓMPUTO MÉTRICO - DIRECCIÓN TÉCNICA  

 
      

ITEMS DESCRIPCIÓN UNID. MEDIDA CANTIDAD P. Unitario Sub-Total 

     
  A Tareas Preliminares 

  
A-
1 

Presentacion y Actualizacion de planos Municipales global 1.00   0.00 

  
A-
2 

Desmonte de techos metálicos con Polygal sobre aberturas  unid. 11.00   0.00 

  
A-
3 

Desmonte de barandas metálicas ml 67.90   0.00 

  
A-
4 

Desmonte de escalera marinera con barandas unid. 1.00   0.00 

  
A-
5 

Desmonte de escalera metálica interior 2 tramos con barandas unid. 1.00   0.00 

  
A-
6 

Desmonte de escalera metálica de acceso principal P. B. unid. 1.00   0.00 

  
A-
7 Desmonte de losa de HºAº para escalera  

m2 8.32   0.00 

  
A-
8 Desmonte de escalones de acceso P.B. 

m2 12.40   0.00 

  
A-
9 

Demolición de pisos y base-carpeta existente en (2do Nivel y Hall 1er 
Nivel) 

m2 147.30   0.00 

  
A-
10 

Retiro de escombros gl 1.00   0.00 

    
  

   SUB  TOTAL    
                    
-    

B Albañilería (Cada licitante debe calcular todos los ítems, para la construcción) 

  
B-
1 

Cordones de mamposteria perimetral de piso nivel 0,00 ml 19.20   0.00 

  
B-
2 

Relleno y compactación a nivel 0,00 para acceso, con piso de Hº Masa 
terminación Hº a la vista esp 6 cm. con terminación llaneada y 
terminación con endurecedor superficial 

m2 17.15   0.00 

  
B-
3 

Relleno con mampostería para escalones de acceso m2 21.45   0.00 

  
B-
4 

Escalones de Hº Masa terminación Hº a la vista esp 6 cm. con 
terminación llaneada y terminación con endurecedor superficial sobre 
relleno de mampostería 

m2 21.45   0.00 

  
B-
5 

Piso  nivel + 1,26 para acceso, de Hº Masa terminación Hº a la vista esp 6 
cm. con terminación llaneada y terminación con endurecedor superficial 
sobre relleno de mampostería 

m2 9.10   0.00 

  
B-
6 

Rampa de HºAº espesor 6 cm con terminación rústica para acceso, 
espesor  6 cm varillas de 6 c/30x30 con terminación llaneada y 
terminación con endurecedor superficial 

m2 29.00   0.00 

  
B-
7 

Excavación y fundación de HºAº para estructura de soporte de escalera 
metálica que sube al 1er Nivel 

      0.00 

  
B-
8 

Mampostería de 0.15 a la vista como baranda alt. 50 cm sobre escalones ml 4.56   0.00 

  
B-
9 

Cerramiento de losa interior (sector escalera desmontada) a traves de 
viguetas de hormigón pretensado, de ladrillos cerámicos, una malla 
secundaria distributiva en acero y una capa de hormigón masa. 

m2 6.00   0.00 

  
B-
10 

Perfiles IPN 140 con soportes anclados a los 2 laterales del hueco, estos 
perfiles serán el apoyo de las viguetas de Hº Pretensado. 

ml 6.00   0.00 
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B-
11 Mampostería de 0.20 ladrillo visto exterior  envarillado cada 1 mtrs  

m2 285.15   0.00 

  
B-
12 

Revoque de mochetas de muros  ml 303.30   0.00 

  
B-
13 

Revoque interior a una capa fratachado y filtrado m2 308.15   0.00 

  
B-
14 

Revoque exterior con hidrófugo Statofix a una capa fratachado y filtrado m2 147.40   0.00 

  
B-
15 

Retiro de pintura superficial de muros de ladrillos vistos, terminación 
final ladrillos vistos, espacio entre aberturas  

m2 15.00   0.00 

  
B-
16 

Adintelado de mamposterías para rajas horizontales en Hall ml 74.10   0.00 

  
B-
17 

Adintelado de mamposterías para aberturas de vidrio  ml 25.00   0.00 

  
B-
18 

Remiendo y reparaciones varias de revoques para cañerías de 
electricidad, de datos, etc. 

gl 1.00   0.00 

  
B-
19 

Registro pluvial de mampostería 50x30 unid. 3.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL    
                    
-    

C Contrapisos y Carpetas 

  
C-
1 

Contrapiso de cascotes 8 cm en ex hueco escalera interior y Hall de 2do 
Nivel 

m2 28.20   0.00 

  
C-
2 

Carpeta 2 cm para asiento pisos porcellanatos en ex hueco escalera 
interior, Hall 1er Nivel y 2do Nivel completo 

m2 146.70   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

D Revestimientos - pisos - zócalos (proteger con cartones corrugados los pisos porcellanatos y cerámicos colocados)  

  
D-
1 

Remiendo de pisos cerámicos simil existente en el interior de planta baja, 
sector soportes desmontados de escalera 

gl 1.00   0.00 

  
D-
2 

Provisión y colocación piso interior cerámico 40x40cm color gris simil 
existente, sector ex hueco escalera interior 

m2 10.50   0.00 

  
D-
3 

Provisión y colocación piso interior porcelanato 60x60cm color gris claro, 
rectificado, 1ra calidad en el Hall de 1er Nivel y 2do Nivel completo 

m2 132.00   0.00 

  
D-
4 

Zócalos de porcelanato de 8cm interior ml 63.80   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

D Estructura - TECHO (Cada licitante debe calcular las estructuras metálicas y de HºAº por el peso y fuerza de los vientos, 
verificar situación actual de losa existente para recibir el peso de la nueva construcción) 

  
D-
1 

Estructura de HºAº de pilares (anclar a losa existente), vigas y losas para 
el Hall del 2do Nivel 

m2 22.20   0.00 

  
D-
2 

Estructura de techo: PILARES, VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO Y VIGAS 
RETICULARES, y CORREAS DE PERFILES con pintura antióxida y pintura 
sintética color gris 

m2 137.60   0.00 

  
D-
3 

TECHO. Panel chapa prepintada y núcleo EPS de 30mm m2 137.60   0.00 

  
D-
4 

CANALETA. Chapa galvanizada nro. 18 d=0.60 mts, con boquetas de 
desague de 150mm 

ml 35.90   0.00 

  
D-
5 BABETAS perimetrales. Chapa galvanizada nro. 18 d=0.40 mts 

ml 129.10   0.00 

    

  
                    
-    

E Cielorrasos 

  
E-
1 

Cielorrasos de placas de yeso acartonado 12mm con estructura de chapa, 
a junta tomada encintado y masillado, perfectamente nivelado 

m2 135.10   0.00 

  
E-
3 

Buña Perimetral  con siliconado pintable de sellamiento contra los muros ml 63.80   0.00 

  
E-
4 

Cortes para artefactos de iluminación y accesorios varios un 21.00   0.00 

  
E-
5 

Registros de cielorraso 50x50cm un 3.00   0.00 

  
E-
6 

Remiendo y reparaciones varias de cielorrasos existentes para 
instalaciones y artefactos 

gl 1.00   0.00 



Sección VI . Formularios                                81 

 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

F Carpinteria de vidrio y aluminio 

  
F-
1 

PV1. Acceso. Aberturas en carpintería de aluminio pintado color blanco 
con cristal templado incoloro 8 mm 2 hojas de abrir + paño Fijo, manijón 
barra inox 40x20mmx 1,00 m de largo. Medida= 3,10x2,40 

unid. 1.00   0.00 

  
F-
2 

PV2. Acceso. Aberturas en carpintería de aluminio pintado color blanco 
con cristal templado incoloro 8 mm 2 hojas de abrir + paño Fijo, manijón 
barra inox 40x20mmx 1,00 m de largo. Medida= 2,60x2,40 

unid. 1.00   0.00 

  
F-
3 

PV3. Hall. Aberturas con cristal templado incoloro 10 mm 2 hojas de abrir 
con freno hidráulico, manijón barra inox 40x20mmx 1,00 m de largo. 
Medida= 2,00x2,10 

unid. 3.00   0.00 

  
F-
4 

V1. Oficinas. Aberturas con cristal templado incoloro 8 mm 4 hojas 
corredizas + fijas con perfilería de aluminio anodisado (simil al existente). 
Medida= 2,00x1,50 

unid. 10.00   0.00 

  
F-
5 

V2. Hall. Aberturas con cristal templado incoloro 6 mm fijas con perfil U. 
Medida= 0,12x3,10 

unid. 13.00   0.00 

  
F-
6 

V3. Hall. Aberturas con cristal templado incoloro 6 mm fijas con perfil U. 
Medida= 0,12x2,60 

unid. 13.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

G Herreria 

  
G-
1 

Parasoles metálicos con listones de madera y placa Polygal con 
pendiente 1%. Bastidores de tubos 40x80x2mm con tensores de sujeción 
de caños circulares y placas metálicas asegurados a la mampostería, con 
pintura antióxida y sintética color negro. Listones de madera Ybyrapyta 
2"x2" asegurados con tornillos a los bastidores metálicos,  lijados y con 
barniz intrasolar de protección . Placas Polygal con cantoneras metálicas 
de borde perfectamente selladas, aseguradas a los bastidores metálicos.  

m2 14.55   0.00 

  
G-
2 

Escalera metálica con pilares 80x80x2mm, chapa antideslizante en 
huellas y contrahuellas, barandas en caños 40x20x1,5 para pasamanos y 
parantes verticales, con caños diám. 1,5 mm 2 tiras.con pintura antióxida 
y sintética color negro. Las huellas y contrahuellas serán revestidas en 
granito natural color gris, uniones a 45º 

unid. 2.00   0.00 

  
G-
3 

Barandas metálicas en caños 40x20x1,5 para pasamanos y parantes 
verticales, con caños diám. 1,5 mm 2 tiras con pintura antióxida y 
sintética color negro, alt. 0,90m. para Acceso con Rampa 

ml 38.60   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

H Pinturas 

  
H-
1 

De muros interiores al látex Toque de Seda con enduido color blanco 
hielo (2do Nivel) 

m2 165.88   0.00 

  
H-
2 

De muros interiores al látex Toque de Seda color blanco hielo (P.B. y 1er 
Nivel) 

m2 357.28   0.00 

  
H-
3 

De cielorraso al látex color Blanco con enduido (2do Nivel) m2 135.10   0.00 

  
H-
4 

De muros exteriores al látex  con enduido color rojo m2 136.68   0.00 

  
H-
5 

Limpieza de ladrillos a la vista exterior y pintura color rojo m2 384.54   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

I AIRE ACONDICIONADO 

  I-1 
Provisión y colocación de equipos tipo Casette de 60,000 BTU con 
cañerías de cobre y drenaje hasta el registro más cercano. Puesta en 
marcha y funcionamiento (2do Nivel) 

unid 2.00   0.00 

  I-2 Desmonte y reubicación de equipos condensadores, desde la terraza a 
P.B.extensión de cañerías de cobre. Puesta en marcha y funcionamiento 

unid 2.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

J VARIOS 

  J-1 Cortinas para aberturas tipo ROLLER tipo Black out  m2 136.80   0.00 

  J-2 Logo corpóreo DIRECCIÓN TÉCNICA s/fachada unid. 1.00   0.00 
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  J-3 Limpieza periódica y retiro de escombros gl 1.00   0.00 

  J-4 Limpieza final de obra gl 1.00   0.00 

  J-5 
Relleno de suelo perimetral en forma de Talud con empastado (según 
imagen de fachada) 

gl 
Verificar in 
situ 

    

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

K Inst. Sanitaria: Desague Pluvial de Techo metálico 

  
K-
1 

Tubo Desague con Bolsa Serie R   150 MM ml 37.00   0.00 

  
K-
2 

Tubo Desague con Bolsa Serie R   150 MM ( VERTICAL) con soportes 
metálicos c/1,2 m. 

ml 36.00   0.00 

  
K-
3 

Codo Serie R 90G 100 MM ml 6.00   0.00 

  
K-
4 

Rejilla de aguas de lluvia rectangular 25x25 Und. 3.00   0.00 

  
K-
5 

Mano de obra de montaje  Und. 3.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

L Inst. Eléctrica: Alimentadores INPACO, Ductos y Cajas TIGRE, Interruptores SCHNEIDER, placas VIMAR 

  
L-
1 ALIMENTACION 

      
L-
2 CABLE INPAVINIL 4X16 MM2 

ml 
50.00   0.00 

  
L-
3 CABLE DE CU DESNUDO 1X16 MM2 

ml 
50.00   0.00 

  
L-
4 TUBO CONDUIT 40MM X 3M 

unid. 
16.67   0.00 

  
L-
5 CURVA CONDUIT 40MM 

unid. 
6.67   0.00 

  
L-
6 TERMINAL CONDUIT 40MM 

unid. 
5.00   0.00 

  
L-
7 ACCESORIOS MENORES 

gl 
1.00   0.00 

  
L-
8 TABLEROS  

  

    

  
L-
9 TABLERO MET. 60 MODULOS 

unid. 
1.00   0.00 

  
L-
10 TABLERO MET. 36 MODULOS 

unid. 
2.00   0.00 

  
L-
11 SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. 

gl 
2.00   0.00 

  
L-
12 SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. 

gl 
1.00   0.00 

  
L-
13 DISYUNTOR TRIF. C60N 20 AMP. C 

unid. 
1.00   0.00 

  
L-
14 DISYUNTOR TRIF. C60N 25 AMP. C 

unid. 
5.00   0.00 

  
L-
15 DISYUNTOR TRIF. C60N 32 AMP. C 

unid. 
1.00   0.00 

  
L-
16 DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. C 

unid. 
4.00   0.00 

  
L-
17 DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 

unid. 
8.00   0.00 

  
L-
18 DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 

unid. 
36.00   0.00 

  
L-
19 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. 

unid. 
3.00   0.00 

  
L-
20 DESCARGADOR DE SOBRETENSION 20 KA 

unid. 
4.00   0.00 

  
L-
21 ACCESORIOS MENORES 

gl 
1.00   0.00 

  
L-
22 DUCTOS Y CAJAS DATOS, TELEFONIA         

  
L-
23 CAJA MET.  300X200X120 MM 

unid. 
3.00   0.00 

  
L-
24 BOCAS DE DATOS (DUCTOS Y CAJAS) 

unid. 
52.00   0.00 
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L-
25 BOCAS DE TELEFONO (DUCTOS Y CAJAS) 

unid. 
52.00   0.00 

  
L-
26 ACCESORIOS MENORES 

gl 
1.00   0.00 

  
L-
27 BOCAS CIRCUITOS ELECTRICOS         

  
L-
28 BOCA DE ILUMINACION 

unid. 
94.00   0.00 

  
L-
29 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

unid. 
94.00   0.00 

  
L-
30 BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA 

unid. 
81.00   0.00 

  
L-
31 BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA 

unid. 
55.00   0.00 

  
L-
32 BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO TRIFASICO 

unid. 
6.00   0.00 

  
L-
33 ACCESORIOS MENORES 

gl 
1.00   0.00 

  
L-
34 ARTEFACTOS DE ILUMINACION         

  
L-
35 PANEL LED CUADRANGULAR 60X60cm 47W 

unid. 
53.00   0.00 

  
L-
36 

APLIQUE COLOR NEGRO BIDIRECCIONAL DIFUSOR CON LAMPARA 
HALOGENA 

unid. 
10.00   0.00 

  
L-
37 LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO LED 12 W 

unid. 
12.00   0.00 

  
L-
38 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36W ESTANCO 

unid. 
10.00   0.00 

  
L-
39 LUMINARIA TIPO TORTUGUITA LED 12 W 

unid. 
9.00   0.00 

  
L-
40 ACCESORIOS MENORES 

gl 
1.00   0.00 

  
OBS=* No se incluye provision alimentacion al tablero seccional.* Extension de linea MT, 
depende del proyecto de ANDE. 

 

    

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

M Señales débiles 

  
M-
1 

Ductos para Datos y telefonía para Puestos de trabajo bc 50.00   0.00 

  
M-
2 

Alimentación de Cables UTP CAT. 6 para Puestos de trabajo (1 cable por 
cada puesto) 

bc 50.00   0.00 

  
M-
3 

Rack Principal y componentes necesarios para la instlación y puesta en 
funcionamiento 

gl 1.00   0.00 

  
M-
4 

instalación de ducteado 1 para acometida de señales débiles (hasta el  
tablero de distribución ) 

gl 1.00   0.00 

  
M-
5 

instalación de ductos para interconexión entre mesa de reunión y tv un 3.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

N Sistema contra incendios PCI 

  
N-
1 

Sistema de Detección Electrónica         

  
N-
2 

Panel Central de Control Un. 1.00   0.00 

  
N-
3 

Detector de Humo Calor Un. 35.00   0.00 

  
N-
4 

Alarma Audio Visual Un. 5.00   0.00 

  
N-
5 

Pulsador Manual Compuesto Un. 4.00   0.00 

  
N-
6 

Sistema de Combate Hidráulico       0.00 

  
N-
7 

Tubería de Acero al Carbono o Acero Galvanizado 3 Pulgadas ml 14.74   0.00 

  
N-
8 

Tubería de Acero al Carbono o Acero Galvanizado 2 1/2 Pulgadas ml 36.60   0.00 

  
N-
9 

Boca de Incendio Equipada Un. 4.00   0.00 

  
N-
10 

Manometro de Glicerina con visor de 2 pulgadas Un. 4.00   0.00 
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N-
11 

Llave de Paso Mariposa Supervisada de 3 pulgadas  Un. 1.00   0.00 

  
N-
12 

Sistema de Luces y Carteles       0.00 

  
N-
13 

Luces de Emergencia de Led Un. 12.00   0.00 

  
N-
14 

Cartel de Salida de Emergencia de Led Un. 9.00   0.00 

  
N-
15 

Sistema de Extinción Manual       0.00 

  
N-
16 

Extintor PQS para fuegos tipo ABC de 4 Kg Un. 4.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

 

SUB TOTAL DIRECCION TECNICA  

 

CÓMPUTO MÉTRICO - CAMINEROS PEATONALES Y PERIMETRALES  

 
      

ITEMS DESCRIPCIÓN 
UNID. 

MEDIDA 
CANTIDAD P. Unitario Sub-Total 

     
  A Tareas Preliminares. Verificar medidas según replanteo in situ 

  
A-
1 

Limpieza, Nivelacion y compactacion del area de camineros perimetrales ml 2,108.99   0.00 

  
A-
2 

Limpieza, Nivelacion y compactación del area de camineros peatonales ml 949.00   0.00 

  
A-
3 

Limpieza, Nivelacion y compactación del area de descanso. Dimensiones 
de Areas de Descanso 2,35x4,80 mts. 

unid 10.00   0.00 

  
A-
4 

Demolicion de Camineros existentes frente a Edificio Direccion Tecnica global 1.00   0.00 

  
A-
5 

Retiro de escombros y sobrantes de tierra gl 1.00   0.00 

  
A-
6 

Replanteo y Marcación gl 1.00   0.00 

    
  

   SUB  TOTAL  A  
                    
-    

B Albañilería  

    Camineros perimetrales. Verificar medidas según replanteo in situ         

  
B-
1 

Cordon de mamposteria de 0,15 en ambos lados de caminero, tres 
hiladas 

ml 4,217.98   0.00 

  
B-
2 Contrapiso de hormigon de cascotes, altura 8 cm. 

m2 4,217.98   0.00 

  
B-
3 

Piso Alisada de Hormigon cargado in situ, con juntas de dilatacion. Altura 
2cm. 

m3 84.36   0.00 

  
B-
4 Revoque hidrofugo en laterales de cordon de mamposteria 

ml 4,217.98   0.00 

    Camineros Peatonales. Verificar medidas según replanteo in situ         

  
B-
5 

Cordon de mamposteria de 0,15 en ambos lados de caminero, tres 
hiladas 

m2 1,897.99   0.00 

  
B-
6 

Piso Alisada de Hormigon cargado in situ, con juntas de dilatacion. Altura 
5cm. 

m3 94.90   0.00 

    Areas de Descanso         

  
B-
7 

Cordon de mamposteria de 0,15 en perimetro de areas de descanso, tres 
hiladas 

ml 157.30   0.00 

  
b-
8 

Piso Alisada de Hormigon cargado in situ, con juntas de dilatacion. Altura 
5cm. 

m3 6.20   0.00 

    

 SUB TOTAL B  
                    
-    
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C Hormigon 

    
Base de pilares para pergolados, Hº ciclópeo 0,50x0,50x0,60 fundación 80 
cm minimo. Dosaje 1:2:3 (cemento, arena, piedra trit. 4ta y 50% piedra 
bruta) 

m3 6.60   0.00 

    

 SUB  TOTAL  B  
                    
-    

C Pergolado 

  
C-
1 

Pergolado para areas de descanso con pilares metalicos y tirantes de 
madera lustrada con protector fungicida, insecticida e hidrofuga, 
asegurados con tornillos de acero inoxidable. 

unid 10.00   0.00 

  
C-
2 

Bancos de madera y estructura metalica. Dos bancos por cada area de 
descanso 

unid 20.00   0.00 

  
C-
3 

Jardineria sobre pergolados global 1.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

D Cerco Perimetral. Verificar situacion actual del cercado. Los Metros lineales son aproximados 

  
D-
1 

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL O REPARACION DE 
EXISTENTE, con tejido de alambre Nº. 14;  malla de  2";  Altura total: 2,50 
m. Con postes de HºAº de 3,00 m. Muro de piedra  bruta de nivelación de 
20cm (60 cm total: 40 abajo y 20 afuera) de altura debajo de tejido de 
alambre. El tejido va empotrado en muro.* LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE 
TERRENO, PODA Y DESTRONQUE DE SER NECESARIO. Cada licitante debe 
realizar el replanteo correspondiente 

ml 221,648.35   0.00 

  
D-
2 

Construccion de cercado Acceso Albiroga, 35 metros de cada lado del 
acceso. Columnas prefabricadas de hormigon rectas, seccion 12x25 cm. 
Altura: 3 metros. Separacion Variable según planos de Portico de Acceso 
con tejido de metal desplegado. Fundacion de piedra bruta de 40 cm. De 
altura y 60 cm de ancho. El calculo de cimientos y fundaciones queda a 
cargo de cada licitante. 

ml 70.00   0.00 

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

E Iluminacion Verificar ubicación y cantidad final según replanteo 

  
E-
1 

Artefacto de Iluminacion tipo alumbrado publico con pedestal de 6 
metros cada 10 metros, con cimientos 

unid 211.00     

    

 SUB  TOTAL   
                    
-    

 

SUB TOTAL CAMINEROS PERIMETRALES Y 

PEATONALES 

 

 

 

TOTAL BLOQUE 3  

 

El precio total BOLQUE 1 es de guaraníes (IVA incluido) ______________________(completar en 

letras)___________ 
 

 
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la 
calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  
 
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente] 
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El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de la 
firma] 
 
Nombre __________________________  En calidad de ___________________________ 
 
Firma ___________________________________ 
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de___________________________ 
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 FORMULARIO Nº 2 

 

Formulario de Composición de Precios Unitarios 

[El siguiente formulario es referencial. Cuando la Convocante solicite el desglose de la composición del 
precio de la oferta, podrá utilizar este u otro formulario que considere adecuado, ateniendo el tipo de obra]  

 

Fecha Item N° 

 Obra  Unidad : 

a) Equipo a 
utilizar  

Modelo de 
Equipo 

Horas de c/ 
equipo 

Costo Horario 
Gs. 

Costo Total Hora 
Horario Gs. 

     

     

     

     

A) Total Gs.  
 

b) Mano de Obra Cantidad de 
Trabajadores 

Horas de c/ 
Trabajador 

Costo Horario 
Gs. 

Costo Total Hora 
Horario Gs. 

     

     

     

     

B) Total Gs.  
 

C) Producción de equipo p/h=                                                                
Costos Horario (A+B) 

 

D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D 
 

E) Materiales  Unidad Consumo Costo Horario 
Gs. 

Costo Total Hora 
Horario Gs. 

     

     

     

C) Total Gs. 
 

F) Transporte  DMT  KM  Consumo  Costo Horario 
Gs. 

Costo Total Hora 
Horario Gs. 

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]                 Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)  Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)  

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA] 
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 FORMULARIO Nº 3 

Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se aceptará 

ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

CPPNo.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

 

1.  Nombre o Razón Social del Oferente[indicar el nombre legal del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre legal de cada 

miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o incorporación del 

Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar laDirección 

jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante 

autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante 

autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los documentos 

originales adjuntos] 

(Documentos legales indicados en el Anexo I)  
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FORMULARIO Nº 4 

Información sobre los Miembros del Consorcio 

 

[De ser el Oferente un consorcio, el líder y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

CPPNo.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

1. Nombre jurídico del Oferente[indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio] 

3. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de constitución o incorporación 

del miembro del Consorcio] 

4. Domicilio del Consorcio: [Domicilio del miembro del Consorcio] 

5. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio ] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Números de teléfono y facsímile:[indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del 

miembro del Consorcio] 

 Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del 

miembro del Consorcio] 

6. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos] 

(Documentos legales indicados en el Anexo I). 
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FORMULARIO Nº 5 

Situación Financiera 
 
 

Nombre legal del Oferente:  ____________________                                 Fecha:  ______________ 

Nombre legal del integrante del Consorcio: ______________  

CPPNo.:______________ 

 

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes. 

 

Información financiera  en equivalente 

de guaraníes 

Información histórica correspondiente a los ______ (__) años anteriores, 

verificable con el Balance General  (Equivalente en miles de guaraníes) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año ... Año n Prome-

dio 

Coefi-

ciente 

medio 

Información del Balance 

Total del Pasivo (TP)        

 

Total del Activo (TA)       

Patrimonio Neto (PN)        

Activo a corto plazo (AC)        

 

Pasivo a corto plazo (PC)       

Información tomada del Estado de Resultados 

Total delIngreso (TI)        

 

Utilidades antes de Impuestos (UAI)       

 Se adjuntan copias de los balances generales correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, 

los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una 

sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo; 

Los balances generales deben estar  firmados por un contador público matriculado; 

Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

Los balances generales deben corresponder a períodos contables ya completados (no se solicitarán ni 

aceptarán estados financieros de períodos parciales). 
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FORMULARIO Nº 6 

Experiencia General en Construcción 

 

Nombre legal del Oferente: ____________________      Fecha: _____________________ 

Nombre legal del miembro del Consorcio: _____________  

    CPPNo.: ___________ 

 

Inicio 

Día/Mes/a

ño 

Fin 

Día/Mes/

año 

 Años Identificación del contrato  Función del 

Oferente 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

  

 

 

___________ 
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FORMULARIO Nº 7 

Facturación Anual Media en Construcción 

 

Nombre legal del Oferente: _______________________ Fecha: _________________ 

Nombre legal del miembro de un Consorcio: ________________  

 CPPNo.: _______________ 

 

 

Datos de facturaciones anuales (sólo construcción) 

Año Monto y Moneda Equivalente en Guaraníes  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Facturación 

anual media 

en 

construcción  

  

 

¶ Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales 
correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años. (cinco 
mejores de los últimos diez años) 
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FORMULARIO Nº 8 

Experiencia Específica en Construcción 

 

Nombre legal del Oferente: ____________________      Fecha: _________________ 

Nombre legal del miembro de un Consorcio: _____________ _______________ 

__________________________________   CPPNo.: _______________ 

Número de contrato similar: 

 ____  de ___ requeridos. 

Información 

Identificación del contrato  

Fecha de suscripción  

Fecha de terminación 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Función en el contrato  Contratista    Subcontratista 

 

Monto total del contrato ____________________________ Gs.__________ 

Si es miembro de un Consorcio o 

subcontratista, especificar la participación en 

el monto total del contrato. 

 

____________% 

 

_____________ 

 

Gs.__________ 

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

 

Números de teléfono/fax: 

Correo electrónico: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Descripción de la similitud conforme a la 

Sección III. A.3: 

 

_____________________  

_____________________  

_____________________  

Descripción de las actividades clave conforme 

al Subfactor A.3 de la Sección III: 

 

_____________________   

_____________________  

 

[Usar el mismo formulario para Experiencia Específica en Actividades Claves de Construcción] 
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FORMULARIO Nº 9 

 

Formulario de lista de personal propuesto para la obra. 

Nombre legal del Oferente: ____________________      Fecha: _________________ 

Nombre legal del miembro de un Consorcio: _____________ _______________ 

  

N° NOMBRE Y APELLIDO 
CARGO 

PROPUESTO EN 
LA OBRA 

AÑOS DE 
EXPERIEN

CIA 

DOMICILIO ACTUAL Y N° DE 
C.I. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

Este documento deberá estar acompañado de los Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales 

propuestos y de una carta de los mismos en donde se compromete a prestar servicios para la firma 

Oferente en caso de resultar adjudicada. 

[Se podrá incluir además un formato de curriculum vitae] 
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FORMULARIO Nº 10 

 

Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los 

trabajos. 

[El siguiente formulario es referencial y podrá ser incluido a criterio de la Convocante. Contiene los datos 

mínimos sobre información de los equipos que el Oferente propone utilizar para ejecutar los trabajos.] 

Nombre legal del Oferente: ____________________      Fecha: _________________ 

Nombre legal del miembro de un Consorcio: _____________ _______________ 

 

N
° 
 

Descripción del  
equipo 

Características 
Año 

Fabricació
n 

Propietario 
(P) Alquilado 

(A) 

Ubicación 
actual 

  Marca Modelo Capacidad 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

En mi/nuestra calidad de Oferente declaro/amos bajo fe de juramento que:  

1) Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del Oferente, o están 
comprometidos por el o los propietarios de los mismos para cumplir con el objeto de la presente 
Licitación mediante contratos de locación específicos; 

2) Los Equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata 
en caso de que nuestra oferta resulte adjudicada;  

3) Se encuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales 
serán destinados; 

Igualmente, autorizo/amos a la APF a realizar los trabajos de verificación de la información aquí 
proporcionada. 

 

[En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente 

deberá presentar Declaración Jurada del propietario donde manifieste: 
k) Ser propietario de los mismos; 

ii) que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdicción; 

iii) que asume el compromiso solidario con el Oferente para con el Contratante de que tales equipos o 

maquinarias permanecerán en la obra todo el tiempo que se a necesario cumplir con las tareas 

comprometidas en el contrato. El representante legal del Oferente será solidaria civil y penalmente 

responsable de la validez y la veracidad de los documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.] 
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FORMULARIO Nº 11 

Cronograma de utilización de equipos  

[El siguiente formulario es referencial y podrá ser incluido a criterio de la Convocante. Tiene por objeto 

informar sobre la utilización programática de los equipos durante la ejecución contractual.] 

 

Oferente o Representante Legal: ____________________      Fecha: _________________ 

Nombre legal del miembro de un Consorcio: _____________ _______________ 

 

Descripción del ítem 
Equipo a 
utilizar 

Afectación mensual 

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes é 

Item N° Equipo 1      

Equipo 2 

Equipo 3 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección VI . Formularios                                97 

 

FORMULARIO Nº 12 

Compromisos Contractuales Vigentes 

[Este Formulario podrá incorporarse a criterio de la Convocante] [El Formulario de contratos vigentes 

proporciona información a la Convocante acerca de las obligaciones asumidas por el Oferente y que se 

encuentran en etapa de cumplimiento.] 

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de Consorcios deberán proporcionar información sobre sus 

compromisos contractuales vigentes con el Estado, donde hayan resultado adjudicados en forma individual 

o como integrantes de consorcios, sea como contratista principal o subcontratista, cuando en dichos 

contratos aún no haya sido emitido certificado de recepción definitiva. 

 

Fecha:_______    ID N°_______ 

 

N
° 

Contratante 
Descripción del 

Objeto del  
Contrato 

Valor de 
la Obra 

pendient
e de 

ejecució
n 

Fecha de 
inicio o 
estimaci
ón del 
inicio 

Fecha 
estimada 

de 
terminaci

ón 

% de 
Avanc

e 
Físico

. 

Contratista 

Indi
v. 

Cons
.. 

Subc
ont. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Nota: La Convocante podrá verificar la información contenida en el presente formulario, solicitar por escrito 

datos a las respectivas Contratantes. 

 

Oferente o Representante Legal: ____________________      
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FORMULARIO Nº 13 

DECLARACION JURADA 

DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHAILIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 Y 

DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 20, INCISO ñWò, AMBOS DE LA LEY 2051/03  de 

CONTRATACIONES PUBLICAS 

 

Fecha:   

Proceso de Contratación: Modalidad: 

Descripción del llamado: 

ID (Portal): 

A la Convocante: 

  

Yo/Nosotros, quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos encuentro/encontramos 

comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.051/03 para 

presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en general, y con esta Convocante en 

particular y al proceso de contratación arriba individualizado.- 

 

Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar conductas 

orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren 

las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución 

contractual  u otros aspectos que pudiera/n otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.- 

 

Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de manera 

inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas 

inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta 

eficacia y validez a la presente.- 

 

La presente declaración jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del Artículo 47 del Decreto 

Reglamentario NÜ 21.909/03 y el art²culo 20, inciso ñWò, de la Ley 2051/03, de ñContrataciones P¼blicasò. 

Así mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las disposiciones de la Resolución N° 330/07 de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas.- 

 

 

      Firma El/los Oferente/s                                                Aclaración de Firma/s 
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FORMULARIO Nº 14 

 

DECLARACION JURADA 
POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS 
QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL 
TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT),  EL CODIGO DEL TRABAJO, EL 
CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY. 

Asunción, __ de______ de 201_ 

Señores 

ééééééééééé. 

Presente 

 

REF.: (Descripci·n del llamado)éééééé. 

ID: (Portal Contrataciones P¼blicas)ééé   

 

De mi/nuestra consideración: 
La empresaéééééééééééééééé.., con RUCéééé.., en su calidad de Oferentedel llamado 

de referencia, por medio de su/s representante/s legal/eséééééééé.............................., con c®dula/s 

de identidad NÜééééééééééé.., formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO: 

1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos 

prohibidos y en particular ñTRABAJO INFANTIL PELIGROSOò de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 

que reglamenta la Ley 1657/01. 

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas 

precedentemente y que involucre a  nuestros proveedores de bienes y servicios  que componen la  

cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia 

pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el 

Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y 

complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las 

obligaciones que como empleador/es me/nos competen. 

4. RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a 

descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera 

sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En 

estos casos reconozco  que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré 

pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, 

independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar. 

Atentamente,  

_______________________________________________________________ 

Firma: El/los Oferente/s    Aclaración de Firma/s 

 

(   ) En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia 

del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de Carácter Formal su presentación. 
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FORMULARIO Nº 15 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

[Formulario para ser utilizado en Garantía Bancaria] 

Fecha: _______________________ 

LCO / CPPNo.:_______________________ 

 
A:  _______________________________________________[nombre completo de la Convocante] 
 
POR CUANTO_____________________________________________________________, en lo sucesivo 
denominado ñel Oferenteò ha presentado su oferta de fecha ____________________ para la 
CPP/LCO_____ No. ________________________ para el suministro de____________ 
_______________________________________________en lo sucesivo denominada ñla Ofertaò. 
 
POR LA PRESENTE dejamos constancia que  ____________________________________de 
___________________________________ con domicilio legal en __________________ 
_________________________________________ (en lo sucesivo denominado ñel Garanteò), hemos 
contra²do una obligaci·n con ________________________________(en lo sucesivo denominado ñla 
Convocanteò) por la suma de ______________________________, que el Garante, sus sucesores o 
cesionarios pagarán a la Convocante.  Otorgada y firmada por el Garante el día 
____________________________ de _________________ de ______. 

Esta Garantía será ejecutada en los siguientes casos: 

ü Si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho Oferente en 
la Presentación de Oferta;  

ü Si no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la Sub-cláusula 31.4 de la 
Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO); o  

ü Si el adjudicatario no proceda, por causa imputable al mismo a: 

ü Firmar el  contrato; o  

ü Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato; 

ü Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean requeridos por la 
Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las prohibiciones o limitaciones para 
contratar con el Estado, conforme al artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y de 
acuerdo al artículo 47 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y su modificación, el Decreto N° 
5174/05. 

ü Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el Oferenteadjudicado con su 
oferta sean falsas; o 

ü Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando 
éstas sean requeridas  

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera 
solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se 
condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que 
ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes señaladas, y de que indique expresamente las 
condiciones que se hubiesen dado.  

Esta garantía permanecerá en vigor durante el plazo indicado en la subcláusula 20.2 (f) de las DDL, y toda 
reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada. 

 
Nombre ________________________   En calidad de____________________________ 
Firma __________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ___________________ 
_________________________________________________________________________ 
El día _______________________________ del mes de _________________ de ______. 
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FORMULARIO Nº 16 

Garantía de Anticipo 

[Formulario para ser utilizado en Garantía Bancaria] 
 

Fecha:  ____________________ 
CPPNo.:  ______________________ 

 
A:  ____________________________________(Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante) 
 
De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, 
_____________________________________________________ (en lo sucesivo denominado ñel 
Contratistaò) suministrar§ al Contratante una garant²a _________________________, para asegurar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de ______________________ 
_________________________________________________________. 
 
Nosotros los suscritos ____________________________________________________________, de 
________________________________________, con domicilio legal en ____________________ 
__________________________________________________ (en lo sucesivo denominado ñel Garanteò), en 
cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a 
garantizar,  en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su 
primera solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que 
presentar primero una reclamación ante el Contratista, una suma que no excederá de  
________________________________________________________.    
 
Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en 
virtud del Contrato hasta  el día _____________ de _________________ de ________. 

 
Nombre ________________________________   En calidad de____________________________ 
   
 
Firma __________________________________ 
 
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
El día _______________________________ del mes de __________________________ de ____. 
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FORMULARIO Nº 17 

 

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO  
[Este formulario será exigido al Contratista luego de la suscripción del contrato y en oportunidad de la 
solicitud de pago de anticipo, conforme a la CGC 15.4. Este formulario es una estimación de las inversiones 
que el Contratista  se propone realizar con el anticipo previsto en las Condiciones Especiales del Contrato. 
El formulario contiene los datos mínimos respecto a las inversiones del anticipo, pudiendo la Convocante 
incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto proporcionar mejor información acerca del destino 
de los montos que entregará al contratista en concepto de adelanto.] 
 
Fecha: [_______] 
En  nombre y representación de la Firma ______________, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la 
obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, 
discriminando por actividad y meses. 
       

ID N°: [indicar Id del Portal] 

Objeto del Contrato:[_____________________________________________________________] 

Contratante: [indicar el nombre de la Institución Contratante]  

Contratista: [Nombre del representante del  Contratista] 

Monto del Contrato: [indicar el monto total del contrato] 

Valor del Anticipo: [indicar el valor a pagar]  

Corresponde al: [indicar porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al 
indicado en la CEC 15.4.1] 

Plazo de ejecución de las obras: [indicar el plazo de ejecución establecido en el contrato] 

DATOS ESPECÍFICOS 

  Valores en Guaraníes  

ITE
M 

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 
MES 
XX 

VALOR TOTAL 
Gs. 

VALOR TOTAL 
EN 

PORCENTAJE 
% 

                

1 [MANO DE OBRA]         
 

0,00% 

                

2 [MATERIALES]          0,00% 

  Ej: Cemento             

  Ej: Acero           
 

 

3 [ALQUILER DE EQUIPOS]          0,00% 

  Ej: Compactador a            

4 [OTROS]          0,00% 

               

TOTAL   100% 

 
Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista. 
El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo. 

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la [Garantía Bancaria / Póliza de Seguro] N° [número], 

vigente desde el [__/__/__] hasta el [__/__/__] emitida por [Entidad Bancaria o Compañía de Seguros] 

Elaboró Revisó Aprobó 
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Firma y Aclaración 
Contratista o Representante 
Legal 

 
 
 

Firma y cargo 
Responsable Contratante 

 
 
 
 

Firma y cargo 
Responsable Contratante 

FORMU  
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FORMULARIO Nº 18 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 

[Formulario para ser utilizado en Garantía Bancaria] 
 
 

Fecha: __________________________ 
CPPNo.:  ______________________ 

 
A:  ______________________________________ (Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante) 
 
POR CUANTO _____________________________________________ (en lo sucesivo denominado ñel 
Contratistaò) se ha obligado, en virtud del Contrato NÜ ________________ de fecha 
_________________________________ de ____________________ de _______ a suministrar  
______________________________________________ (en lo sucesivo denominado ñel Contratoò). 
 
Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrará una garantía  
____________________ emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahí establecida con el 
objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen 
en virtud del Contrato. 
 
Y POR CUANTO los suscritos  _________________________________________________ de 
______________________, con domicilio legal en _____________________________________ 
_________________________________________, (en lo sucesivo denominados ñel Garanteò), hemos 
convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio del Contratante. 
 
DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista y a favor del 
Contratante,  por un monto máximo de _______________________________________ 
__________________________________________________ y nos obligamos a pagar al Contratante, 
contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el Contratista no ha cumplido con alguna obligación 
establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los límites 
de __________________________, sin necesidad de que el Contratante pruebe o acredite la causa o 
razones que sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.  
 
Esta garantía es válida hasta el ______________________del mes de ______________ de_____. 
 

 
Nombre ______________________________   En calidad de   ____________________________ 
   
Firma __________________________________ 
 
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ________________________ 
__________________________________________________________________________día 
______________________________ del mes de __________________________ de ______. 
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Sección VII. Anexos 
 

ANEXO N° I 

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA  OFERTA 

 
Cumple No 

Cumple 

A) Formulario de Oferta * 

[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al 

modelo indicado en la Sección VI]  

  

B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* 

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía 

bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las 

Instrucciones al Oferente] 

¶ Certificado de Visita al Sitio de Obras emitido por la Dirección de Infraestructura 
de la convocante y/o Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras. 

 

 

  

 

C) Documentos legales  
Oferentes Individuales. Personas Físicas. 

a.  Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*   

b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro 
Único de Contribuyentes - RUC).* 

  

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá 
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia 
autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la 
oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté 
inscripto en el Registro de Poderes.* 

  

d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones  o limitaciones 
para  contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, 
inc. ñwò, ambos de la Ley NÁ 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resoluci·n 
N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * 

  

e. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferenteno se encuentra 
involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la 
Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás 
leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato 
aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución 
DNCP Nº 941/2010. 

  

f. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o 
Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación 
de la oferta.   

 

D) Documentos legales  
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. 

a. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la 
persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de 
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección 
Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* 

 ii.  

a. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro 
Único de Contribuyentes  RUC) y de los Documentos de Identidad de los 
representantes o apoderados de la Sociedad. 
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b. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante 
de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: 
un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté 
inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la 
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el 
caso de las sociedades anónimas.* 

  

c. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones  o limitaciones 
para  contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, 
inc. ñwò, ambos de la Ley NÁ 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resoluci·n 
N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * 

  

d. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferenteno se encuentra 
involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la 
Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás 
leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato 
aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución 
DNCP Nº 941/2010. 

  

e. Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del 
Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes 
anterior a la presentación de la oferta. 

  

f. Certificado de Visita al Sitio de Obras emitido por la Dirección de Infraestructura 
de la convocante y/o Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras. 
 

  

 

E) Oferentes en Consorcio. 
 

a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la 
República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes 
individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del 
Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar 
los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) 
precedente. * 

  

b. Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de 
constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del 
contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 
48, incisos 2° y  3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención 
deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con 
certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar 
formalizado por Escritura Pública.* 

  

c. Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los 
firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden 
consistir en:* 

1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del 
consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o  

2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la 
representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el 
caso de las sociedades anónimas. 

  

d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante 
de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el 
Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:  
1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del 

consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 
2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la 

representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el 
caso de las sociedades anónimas.* 
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F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, 
conforme a los exigido en la Sección II, 3 

[A completar por cada Convocante, por ejemplo] 
i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el 

Oferente es cliente; 
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a 

recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el 
efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al 
Oferente; 

iii.  Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales. 
 

 

 

 

G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el 
contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4 

[A completar por cada Convocante, por ejemplo] 

i. [Constancia de entrega de obras con satisfacción] 

ii. [Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el ____% de la 
oferta presentada] 

iii. [Referencias  que confirmen un desempeño satisfactorio]. 

iv. [Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite 
la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el 
contrato.] 

 

  

 

H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia 
de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6 

  

[Por ejemplo, los documentos pueden ser los siguientes:] 
i. [Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, 

técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución 
de las Obras a los fines del Contrato]. 

ii. [Referencias  que confirmen un desempeño satisfactorio]. 
 

 

 

 

I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, 
conforme a lo exigido en la Sección II, 7. 

  

[Por ejemplo, los documentos pueden ser los siguientes:] 

i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad 
de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser 
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para 
realizar los trabajos a que serán destinados. 

ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. 

iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección 
II, 3.2. 

iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se 
certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario 
para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta 
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler 
o leasing. ] 

 

 

 

Los documentos marcados con (*) corresponden a los documentos de carácter sustancial. 

 
Nota: Los Oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), 
al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la 
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Constancia emitida por el Sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos 
se hallen ñACTIVOSò. 
 
La inscripción en el SIPE  no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los 
Oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención 
del Código de Contratación.  
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ANEXO N° II 
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 

Los siguientes documentos serán exigidos para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados 
junto con la oferta, y no consten como ñactivosò en el SIPE. 

1. Personas Físicas / Jurídicas 

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la 
Dirección General de Registros Públicos; 

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros 
Públicos;  

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social. 

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su 
terminación.  

 

2. Documentos. Consorcios 

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los 
documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y (c) del 
apartado 1. precedente. 

b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el 
artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado 
por Escritura Pública. 

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer 
solidariamente al Consorcio. 

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder 
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su 
terminación.  

 

3. Documentos. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios 

a) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades 
extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el 
Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del Paraguay.  

 

 

 

 


